WODOCIAGI I KANALIZACJA Spétka 7 o.0. Dzierzoniéw 09-03-2018
ul. Kiliriskiego 254 58-200 Dzierioniow

LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 Dziertoniow PCA
= teL{fax 74/832-37-06 POLSKIE CENTRUM
Certyfikat ISO 9001 e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl AfstovTas)
Cernyfikat ISO 14 001
Certyfikat PN-N 18 00 1 %
Sprawozdanie z badan nr 360/w/18 S
Monitoring przegladowy - parametry grupy B AB 756
(czgstkowe)
Zleceniodawca: Dzial TW ~—
Miejsce pobrania prébki: Bielawa, ul, Polna 2 iEBEm/'_\ x
Badany obiekt: woda z sieci wodociggowej N

Protoksl pobrania probki: 033/w/18 i

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data pobrania prébki: 06-03-2018

Data rozpocze¢cia badan: 06-03-2018 zlecenie nr 02/w/18

Data zakonczenia badain: 09-03-2018

Prébke pobral : Adriana Kwasniewska , zgodnie z norma: PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Temperatura transportu prébki mikrobiologicznej: 4,0-7,0°C

Kod prébki 424/w
kurek czerpalny w Zespole Szkét
Cechu Rzemiost Réznych
Badana cecha ] Metoda ] NDs" Wynik | Jednostha | Nijepewnosé
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE

Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,75 NTU -
09, pkt. 5.3

Barwa PL-B-03 wydanie 2 z dnia A 15 <59 mg/l Pt -
12.05.2014

Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akceptowalny przez z-0 -
01.12.2016 . konsulmemow i bez_

nieprawidlowych zmian

Zapach PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akceptowalny przez z-0 - -

01.12.2016 'konsu_memow i be?
nieprawidlowych zmian

Stezenie jonow wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-9,5 7.2 - -

pomiar w 25°C

Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa PN- EN ISO 27888:1999 A 2500 167 uS/cm -

pomiar w 25°C

Jon amonowy PL-B-07 wydanie 3 z dnia A 0.5 <0,04” mg/l -
04.05.2010

Azotyny spektrofotometryczna met. - 0,5 <0,015” mg/l .

14776

Azotany PL-B-06 wydanie 3 z dnia A 50 37 mg/l -
04.05.2010

Zelazo ogdlne PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 350 pg/l 60
04.05.2010

Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <209 ug/l -
12.05.2014

Utlenialno$¢ PN-EN ISO 8467:2001 - 5 0,74 mg/l -

Chlorki PN-ISO 9297:1994 met. A 250 12 mg/l -

Mohra
Zasadowosd PN-EN 1SO 9963-1:2001 - - 0,81 mmol/l -
Twardo$¢ ogolna PN-ISO 6059:1999 A 60 - 500 57 mg/l -
CaCO,

Wapn PN-ISO 6058:1999 A - 14 mg/l -

Magnez PN-C-04554-4:1999, A 30-125 5 mg/l -
zalgcznik A

Siarczany PL-B-05 wydanie 4 z dnia A 250 30 mg/l -
06.05.2010

Glin PL-B-09 wydanie 2 z dnia A 200 <60” g/l -
04.05.2010

Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A 0,3 <0,04” mg/l =
02.06.2017
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