WODOCIAGI I KANALIZACJA Spétka z o.0.
ul. Kiliriskiego 254 58-200 Dzierioniow
LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierioniéw
tel./fax 74/832-37-06

Dzierzoniow 22-11-2019
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POLSKIE CENTRUM

Certyfikat IS0 9 001 e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl AKREDYTACA!
Certyfikat 1SO 14 001
Certyfikat PN-N 18 00 1 <E
Sprawozdanie z badan nr 2004/w/19 BATAA
Monitoring przegladowy - parametry grupy B AB 756

Zleceniodawca: Dzial TW W
(3 Al Vs,
RN~

Miejsce pobrania préobki: Bielawa, ul. Grota Roweckiego 7 ko
Badany obiekt: woda z sieci wodociggowej T
Protokdl pobrania probki: 139/w/19 B
Stan probki dostarczonej do laboratorium: przydatny ,,fm\“\o\
Data pobrania prébki: 04-11-2019
Data rozpoczegcia badan: 04-11-2019
Data zakonczenia badan: 07-11-2019
Probke pobral : Adriana Kwaéniewska , zgodniez normg: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Temperatura transportu prébki mikrobiologicznej: 2,8-6,6°C
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zlecenie nr 02/w/19

Kod proébki 2174/w
zawér czerpalny w zlobku -
kuchnia
Badana cecha Metoda NDSY Wynik [ Jednostka | Njepewnogé
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnoéé PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,47 NTU -
09, pkt. 5.3
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <52 mg/l -
metoda C+Apl:2015-06 Pt/Co
Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akeeptowalny przez z-0 - -
01.12.2016 ! kanqumentown bez'
nieprawidlowych zmian
Zapach PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akceptowalny przez z-0 - -
01.12.2016 _konsu.menwwmcz_
it nieprawidtowych zmian
Stgzenie jonow wodoru [pH) PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-95 745 - -
pomiar w 25°C
Przewodno$é elektryczna wiasciwa PN-EN ISO 27888:1999 A 2500 241 uS/em -
pomiar w 25°C
Jon amonowy PL-B-07 wydanie 3 z dnia A 0,5 <0,04% mg/l -
04.05.2010
Azotyny spektrofotometryczna met. - 0,5 <0,015% mg/l -
14776
Azotany PL-B-06 wydanie 3 z dnia A 50 2,6 mg/l -
04.05.2010
Zelazo ogolne PL-B-0! wydanie 5 z dnia A 200 50 ng/ -
04.05.2010
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <20 ug/l -
12.05.2014
Utlenialno$é PN-EN ISO 8467:2001 A 5 0,58 mg/l -
Chlorki PN-ISO 9297:1994 met. A 250 15 mg/l -
Mohra
Zasadowo$é PN-EN ISO 9963-1:2001 - - 0,88 mmol/l -
Twardos¢ ogdlna PN-1SO 6059:1999 A 60 - 500 87 mg/l -
CaCQs
Wapn PN-1SO 6058:1999 A - 24 mg/l -
Magnez PN-C-04554-4:1999, A 30-125 7 mg/l -
Zalacznik A
Siarczany PL-B-05 wydanie 4 z dnia A 250 26 mg/l -
06.05.2010
Glin PL-B-09 wydanie 2 z dnia A 200 <60 pg/l -
04.05.2010
Chior wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A 0,3 0,1 mg/l -
02.06.2017
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Sprawozdanie z badan nr 2004/w/19 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

BADANIE MIKROBIOLOGICZNE

Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN IS0 6222:2004 A bez niﬂ;f;yfslowch 7 jk/1ml -
1

Ogdlna liczba mikroorganizmow w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A . 1 jtk/Tml "

Obecnoéé i liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml -
12+A1:2017-04

Obecnosdé 1 liczba bakterii Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-1:2014- A 0 0 Jtk/100ml -
12+A1:2017-04

Obecnosé i liczba enterokokéw kalowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 0 jik/100ml -

metoda FM
Obecnost i liczba Clostridium perfringens (lacznie PN-EN ISO 14189:2016-10 A 0 0 jtk/100mi Z
Ze sporami)

! Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).
? ponizej granicy oznaczalnosci
P - badanie realizowane poza siedziba laboratorium podezas pobierania probek

- Niniejsze Sprawozdanie z badari zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji oraz badati nieakredytowanych.

- Literka ,,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgce w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Niepewnosé wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewno$¢ rozszerzona obliczona dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Wyniki z badania odnoszg si¢ wytacznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnodci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych i nicakredytowanych.

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi i niereferencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakodci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE w Dzierzoniowie nr 641/18 z dnia
21.11.2018r.

- Zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

Do Sprawozdania z badan dolaczone jest sprawozdanie nr 732/11/2019/F/1 wydane przez JARS
Sp. z 0.0. ul. Koscielna 2a, Legionowo, Eajski. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095.

ZASTERCA KIEROWNIKA
Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badanDZ ALY LABORATORIUM
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczZREKT3 et owie
\ efjo
mgr ing: b a:&ﬂ"ot
Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami: Badane cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).
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Koniec sprawozdania
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s LABORATORIA BADAWCZE S
05-119 Legionowo, ul. Kociclna 2a mikl'ObiOlOgia - ﬁZ}’kOCheﬂlia - sensoryka AR
FILIA POLUDNIE:

www.jars.pl AB 1095

41-404 Mystowice, ul, Fabryczna 7

Sprawozdanie z badan Nr: 732/11/2019/F/1

Zleceniodawca: Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. 58-200 Dzierzoniéw ul. Kilifskiego 25A

Zlecenie Nr: 732/11/2019

{A) - metodyka akredylowana, referencyjna - o ile prawo tak slanowi {(wynik mozna wykorzystac do eceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)
(Ar} - metodyka akredytowana, réwnowaina do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredylowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
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Punktpoboru: - Kod prébla: 2174/w. i RS S = .'3* ¥ f*,ﬁ{i%_?ﬁ’{é&i_ }Q&,ﬂﬁﬁi‘
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: Informacje u Zleceniodawcy
Miejsce pobrania: Informacje u Zleceniodawcy
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej prébki: -°C
Data i godzina: 07-11-2019 11:15

Pobranic prébek wg:  prébki pobrane przez Zleceniodawce

Transport probek: ~ JARS S.A. Odbierajacy:  Prébkobiorca JARS nr; 534

Numer probki:  3668/11/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  07-11-2019 Data zakoficzenia badan:  19-11-2019
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania ‘Wynik / Niepewnos§é**
1,2-dichloroetan (EDC) g/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-8
LK MS)
3,0 <0,50
Akryloarnid gl (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia MZ-9
LK 05.04.2013
0,10 < 0,040
Aldryna ugl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZz.9
LK
0,030 <0,010
alfa-HCH pg/ (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ.9
LK
0,10 <0,010
Antymon pg (Ae) PB-260/LF wyd. 2 z dnia MZ-9
LK 19.05.2017
5 <10
Arsen g/l (Ae) PN-EN ISO 11969:1999 MZ-9
LK
10 <10
Benzen pg/l (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-9
LK
1,0 <0,25
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Suma HCH (z obliczen) ugll {A) PN-EN 180 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Suma pestycydéw (z obliczen) ngl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,50 <0,010
Suma THM pgl (Ae) PN-EN IS0 10301:2002 (HS-GC- MZ-%
LK MS)
100 20 3
Suma trichloroetenu i pgl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-9
LK |tewachloroetenu MS)
10 <10
Suma WWA ngl (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-9
LK 15.03.2016
0,10 < 0,0050
Trichlorometan (chloroform) mg/l (Ac) PN-EN IS0 10301:2002 MZ-9
LK
0,030 0,0130 AL0018
Chlorany mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002
LK 0,13 03
Chloryny mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002
LK 0.23 £0,05
»
Suma chloranéw i chlorynéw (2 mg/l (A) PN-EN 1SO 10304-4:2002 MZz-9
LK |obliczen)
0,7 0,36 e
UWAGI: Podana na sprawozdaniu data i godzina: 07.11.2019, godz: 11:15 dotyczg odcbranie probki. Pedana praez Zleceniodaweg data pobrania probki: 04.11.2019.
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez Judzi (Dz.U. z 2017r,, Poz. 2294)
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** - niepewnosc rozszerzona wyniku przy poziomie ufnogei ok. 95% i wpélczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probak)

Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilosci: 1 szti bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od ofrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamaciji.

Wyniki odnosz3 sig wylacznie do badanych prabek . Niepewnoscé wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar |ub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Kiientem.

-

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LE i P-Decyzja nr HKN 26/2019 z dnia 04.11.2019 r. wydana przez PPIS Legionowa
LK i P-Decyzja nr NS/HKiS8/4560/ZL/W/71-28/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan s wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg potwierdzone za zgodno$é z oryginalem, s3 kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:
19-11-2019

Autoryzowal wynik:

Zatwierdzil:
Doradca Analityczny

Pracownik JARS nr: 369

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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