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BADANIA

Sprawozdanie z badan nr 173/w/24

Monitoring kontrolny - parametry grupy A AB 756
Zileceniodawca: Dzialt Wodociagéw i Kanalizacji, ul. Kilinskiego 25a58-200 Dzierzoni6w \\\\“l"lh,,
SN\

Protokét przyjecia probki: 90/w/24

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoczgcia badan: 06-02-2024

Data zakonczenia badani: 09-02-2024 zlecenie nr: 02/w/24
Prébke pobral : Tadeusz Adamczyk - zgodnie z normg PN-ISO 5667-5:2017, PN-EN ISO 19458:2007, zaﬁwnadczeme
WSSE we Wroclawiu z dnia 01.06.2023

Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu probki.

Informacje 7 protokotu przyjecia nr 90/w/24 podane przez zleceniodawce:

Miejsce pobrania prébki: Bielawa, ul. Polna 2

Data pobrania: 06-02-2024

Badany obiekt: prébka wody 7 sieci wodociggowej
Dane dostarczone przez klienta mogg wplywad na wainosé wynikow.

Kod probki 220/w
zawér czerpalny w szkole
Badana cecha Metoda wartosé Wynik/ Jednostka | Njepewno§é
odniesienia rezultat
(wymaganie)?
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metno$é PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,84 NTU -
09. pkt. 5.3
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <4? mg/l 1
metoda C+Ap1:2015-06 Pt/Co
Smak PL-B-02 wydanie¢ 1 z dnia - ;kcerWﬂ‘lf'y i z-0 - -
onsumentow 1
01.12.2016 nieprawidlowych zmian
Zapach PL-B-02 wydanie 1 z dnia - itim;'::t'gy przez z-0 - -
Ul w 'z
01.12.2016 nieprawidiowych zmian
Stezenie jonéw wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-9,5 7.6 - -
omiar w 25°C
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 120 uS/cm -
omiar w 25°C
Zelazo ogblne PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 70 ng/l -
04.05.2010
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <10? pg/l 1
12.05.2014
Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A 0,3 <0,040% mg/l 0,004
02.06.2017
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN 150 6222:2004 A bez "iel)zr;\i':i:*owych 22 jtk/1ml -
Ogblna liczba mikroorganizméw w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A - 12 jti/1ml -
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml -
12+A1:2017-04
Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml -
12+A1:2017-04
Liczba enterokok6w kalowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 0 jtk/100mI -
metoda FM
Liczba Clostridium perfringens (lacznie ze PN-EN ISO 14189:2016-10 A 0 0 Jthk/100ml -
sporami)

! Warto¢ odniesienia (wymaganie) - najwyzsza dopuszezalna warto$é lub zakres zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

2 rezultat ponizej/pewyzej granicy oznaczalnosci metody

+ - badanie realizowane w siedzibie laboratorium
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| Nr wydania: 6

172




Sprawozdanie z badai nr 173/w/24 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

- Ninigjsze Sprawozdanie 7 badari zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji oraz bada#i nieakredytowanych..

- Pobieranie prébek nie jest objete zakresem akredytacji.

- Literka ,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wchodzgce w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Niepewno$é wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badar zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewno$ci zwigzanej z pobieraniem prébki.

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej prébki.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw dotyczy badaf akredytowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi ,,bez nieprawidtowych zmian” oraz
,akceptowalne przez konsumenta”.

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badai wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 1021/23 z dnia
29.12.2023 r..

- Podczas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowano zasadg prostej akceptacji zgodna z dokumentem ILAC —G8:09/2019
,»Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnodci ze specyfikacja”.

- W przypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/géenej granicy oznaczalnosci metody, z zastosowaniem zasady prostej akceptacji zgodnej
z dokumentem ILAC —G8:09/2019 ,,Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacjy”.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosei.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

ZASTEPCA KIEROWNIKA
DZIALU LABORATORIUM
Osoba autorvzujaca Sprawozdanie z badaf:  VWiK.5¢ z 0.0 w Dzigtoniowie
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Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnosci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu.
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"Organ oceniajacy wyniki moze mieé¢ inng zasadg podejmowania decyzji."

Otrzymuja:
Dziat Wodociggéw i Kanalizacji, ul. Kilifiskiego 25a58-200 Dzierzoniéw
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Koniec sprawozdania
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