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Sprawozdanie z badan nr 12/w/18 o
Monitoring kontrolny AB 758
Zleceniodawca: Dzial TW ‘\\\\“i“,’u/,
SN,

\

Protokol przyjecia probki: 06/w/18 &
Stan probki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoczecia badan: 03-01-2018

Data zakonczenia badan: 05-01-2018 zlecenie nr: 02/w/18

Prébke pobral : pracownik dzialu TW, zgodnie z normg: PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.
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Informacje z protokotu priyjecia nr 06/w/18 podane przez zleceniodawce:
Miejsce pobrania prébki: Dobrocin, ul. Ogrodowa - przepompownia

Data pobrania: 03-01-2018

Badany obiekt: prébka wody 7 sieci wodociggowej

Kod probki 13/w
kurek czerpalny na
przepompowni
Badana cecha | Metoda | NDSY Wynik | Jednostka [ Niepewnoéé
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,36 NTU -
09, pkt. 5.3
Barwa PL-B-03 wydanie 2 z dnia A 15 <5 mg/l Pt -
12.05.2014
Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akeeptowalny przez z-0 - -
01.12.2016 _kunsu_membwlbez_
il nieprawidlowych zmian
Zapach PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akeeptowalny przez z-0 - -
01.12.2016 'konsu_mentown bez
: nieprawidlowych zmian
Stezenie jondéw wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-9,5 79 - -
pomiar w 25°C
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa PN-EN ISO 27888:1999 A 2500 740 pS/em -
pomiar w25°C
Jon amonowy PL-B-07 wydanie 3 z dnia A 0,5 <0,04” mg/l -
04.05.2010
Zelazo ogblne PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 90 pgl -
04.05.2010
Mangan PL-B-16 wydanie | z dnia A 50 <20% ug/l -
12.05.2014
Twardo$¢ ogdlna PN-ISO 6059:1999 A 60 - 500 365 mg/l -
CaCO,
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli” PN-EN ISO 9308-1:2014 A 0 0 Jt100ml -
Obecnosé i liczba bakterii Escherichia coli” PN-EN ISO 9308-1:2014 A 0 0 Jik/100ml -
Obecno$é i liczba enterokokdw kalowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 0 jtk/100ml -
metoda FM
Obecnos¢ i liczba Clostridium perfringens (tacznie Rozporzadzenie Ministra A 0 0 Jik/100m} -
Ze sporami) Zdrowia z dnia 13.11.2015
r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

n Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 (Dz.U. 2015, poz 1989).
2 ponizej zakresu akredytacji
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Sprawozdanie z badai nr 12/w/18 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

- Miniejsze Sprawozdanie 7 badasi zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji oraz badani nieakredytowanych.

- Literka ,,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgce w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Niepewno$¢ pomiaru jest podawana na sprawozdaniu z badan w przypadku, gdy wynik badania jest wickszy badZ réwny NDS
(najwyzsze dopuszczalne stezenie) lub na zyczenie klienta,

- Niepewno$c rozszerzona obliczona dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylgcznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych i nieakredytowanych.

- Niniejsze Sprawozdanie z badaf zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi i niereferencyjnymi .

- Znaczek ,*" umieszczony w wierszu badanej cechy oznacza badanie wykonane metodg niereferencyjng, inng niz wskazana metoda
w majgcym zastosowanie przepisie prawa, dopuszczona do stosowania do oceny jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez PSSE
w Dzierzoniowie nr 914/17 z dnia 22.12.2017 r. Dowody na réwnowazno$¢ zastosowanej metody dostepne s3 w Laboratorium,
przekazane zostang na zyczenie zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

JHEROWNIKA

. . e i ARORATORIUM
Osoba autoryzujgca Sprawozdanie z badan: P i K s rsoniowie
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: Tzpb

Nawwrot

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami: Badane cechy zgodne z wymaganiami okreSlonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 (Dz.U. 2015, poz. 1989).

DZIALL
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Zatwierdzit: Algata Werkowska

Otrzymujg:
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Koniec sprawozdania
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