WODOCIAGI I KANALIZACJA Spéika z o.0. Dzierzoniow 30-04-2025
ul. Kilinskiego 25A  58-200 Dzierzoniéw
LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzoniéw
tel./fax 74/832-37-06
Certyfikat ISO 9001 e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl

Certyfikat 1SO 14001 ‘

)

PCA

Po1SKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

Certyfikat ISO 45001

BADANIA
—

Monitoring przegladowy - parametry grupy A i B AB 756
Zleceniodawca: Dzial Wodociagéw i Kanalizacji, ul. Kilinskiego 25a58-200 Dzierzoni6w W,
N

Sprawozdanie z badan nr 621/w/25

Miejsce pobrania prébki: Niemecza, ul. Chrobrego 25 £ \‘b_-//’/"
. . . 0 [} \‘/

Badany obiekt: woda z sieci wodociggowej

Protoké! pobrania prébki: 37/w/25

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data pobrania prébki: 14-04-2025

Data rozpoczecia badan: 14-04-2025

Data zakoiiczenia badaini: 17-04-2025

Prébke pobral : Adriana Kwasniewska , zgodnie z normg: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Temperatura transportu prébki mikrobiologicznej: 4,1-7,6°C
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zlecenie nr 02/w/25

Kod prébki 721/w
zawdr czerpalny w szkole -
toaleta
Badana cecha Metoda warto§é Wynik/ Jednostka Niepewnos$é
odniesienia rezultat
(wymaganie)"
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,32 NTU -
09, pkt. 5.3
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <4 mg/l 1
metoda C+Ap1:2015-06 Pt/Co
Smak PN-EN 1622:2006 - akceptowalny przez akceptowalny -
Metoda uproszczona, parzysta, ni :‘:_’;sui':;","m‘;’h‘ :;zl .
niewymuszonego wyboru prawidiowy y
Zapach PN-EN 1622:2006 - akeeptowalny przez akceptowalny - -
Metoda uproszczona, parzysta, niéor:ilv‘i?;nmcvl: :::an
niewymuszonego wyboru Y
Stezenie jonéw wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-95 7.9 - -
omiar w 25°C
Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 613 uS/cm -
pomiar w 25°C
Jon amonowy PL-B-07 wydanie 3 z dnia A 0,5 <0,04% mg/l 0,01
04.05.2010
Azotyny spektrofotometryczna met. - 0.5 <0,015% mg/l 0,002
14776
Azotany PL-B-06 wydanie 3 z dnia A 50 <2,2% mg/l 0,5
04.05.2010
Zelazo ogblne PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 <30? ugll 7
04.05.2010
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <10 ngll 2
12.05.2014
Utlenialno$é PN-EN 1SO 8467:2001 A 5 <0,5? mg/l 0,14
Chlorki PN-ISO 9297:1994 met. A 250 17 mg/l -
Mohra
Zasadowosé PN-EN ISO 9963-1:2001 - - 34 mmol/l -
Twardo$¢ ogolna PN-ISO 6059;1999 A 60 - 500 289 mg/l -
CaCO,
Wapn PN-ISO 6058:1999 A - 67 mg/l -
Magnez PN-C-04554-4:1999, A 30-125 30,0 mg/l 2,5
Zalacznik A
Siarczany PL-B-05 wydanie § z dnia A 250 49 mg/l -
22.05.2023
Glin PL-B-09 wydanie 2 z dnia A 200 <602 ng/l 10
04.05.2010
|F-1/PL-7.8 | Data wydania: 01.01.2025 | Nr wydania: 7 12




Sprawozdanie z badan nr 621/w/25 wydane przez laboratorium akredytowane nr AB 756

Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A 0,3 0,19 mg/l -
02.06.2017
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogo6lna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN IS0 6222:2004 A bez nieprawidiowych 11 jtk/1ml -
Zmian

Ogolna liczba mikroorganizméw w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A - 7 jtk/1ml -

Liczba bakierii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtl/100ml -
12+A1:2017-04

Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 Jtk/100ml -
12+A1:2017-04

Liczba enterokokéw katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 0 jtk/100mt -

1 Wartosé odniesienia (wymaganie) - najwyzsza dopuszczalna warto$é lub zakres zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

2 rezultat ponizej/powsyzef granicy oznaczalnosci metady
P - badanie realizowane poza siedziba laboratorium podczas pobierania prébek

- Niniejsze Sprawozdanie 7 badan zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji oraz badari nieakredytowanych.

- Pobieranie prébek jest objete zakresem akredytacji.

- Literka ,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgce w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Niepewno$é wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewno$é rozszerzona obliczona dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Podana warto$¢ uwzglednia niepewno$é zwiazana z pobieraniem prébki.

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektéw.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw dotyczy badaf akredytowanych
i nieakredytowanych, Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi ,,bez nieprawidlowych zmian”.

- Ninigjsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi .

- Znaczek ,*” umieszczony w wierszu badanej cechy oznacza badanie wykonane metodg niereferencyjng, inng niz wskazana metoda
W majacym zastosowanie przepisie prawa,

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badanh wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 106/25 z dnia
10.03.2025 .

- Podczas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowano zasad¢ podejmowania decyzji zgodng z zasada prostej akeeptacji zgodng
z dokumentem ILAC —G8:09/2019 ,,Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacja”.

- W przypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/gésnej granicy oznaczalnodci metody, z zastosowaniem zasady prostej akceptacji zgodnej
z dokumentem ILAC —G8:09/2019 ,,Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacja”.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodei.
Klient ma prawo do zlozenia skargi po otrzymaniu Sprawozdania z Badan w terminic zgodnym z wymaganym okresem przechowywania
dokumentdw i zapiséw.

Do Sprawozdania z badan dolaczone jest sprawozdanie nr W/0/04/2025/688/F/2 wydane przez GBA
Polska Sp. z o.0. ul. Mochtyniska 65, Warszawa. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095.

Osoba autorvzujaca Sprawozdanie z badar:

- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: Iza&&tm o

Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badana
préobka spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294)
w zakresie badanych cech. Stwierdzenie zgodno$ci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C .

"Organ oceniajacy wyniki moze mieé inng zasadg podejmowania decyzji."

o
Zatwierdzil: Ag H’erkowska

Otrzymuija:
Dzial Wodociggéw i Kanalizacji, ul. Kilinskiego 25a58-200 Dzierzoniéw

ala

Koniec sprawozdania

|F-1/PL-17.8 | Data wydania; 01,01.2025 | Nr wydania: 7 2/2
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L. GBAPOLSKA

GBA POLSKA Sp. z 0.0.
Member of GBA GROUP
ul. Mochtyriska 65, 03-289 Warszawa

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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HADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: W/0/04/2025/688/F/2

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr;

Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0.; 58-200 Dzierzoniow, ul. Kilinskiego 25A
W/0/04/2025/688

A - metodyka akredytowana (or akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik inoina wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie),

AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé  do
oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania:

Waoda do spedycia przez ludzi

Zatwierdzenie do wykonywania badar:

Decyzje: PPIS w Legionowie m' HKN 102/2024 z dn. 16.10.2024, PPIS w Katowicach nr NS.HK.9027.3.75.2024

z dn. 24.09.2024, PPIS w Poznaniu nr HK-JW.9022.3,2024. MM z dn. 20.06.2024r

Punkt pobrania:

Kod pobki 721/w - data pobrania 14.04.2025 - Woda 7 sieci wodociggowej

Data*: 17 kwietnia 2025

Adres pobrania:
Miejsce pobrania:
Punkt pobrania:

I Informacja u Zleceniodawcy
Informacja u Zleceniodawcy
Informacja u Zleceniodawcy

Rodzaj wody do spozycia: uzdatniona
Pobranie prébek wg: - S . .
Transport prébek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0, Odbierajacy: Pracownik GBA POLSKA nr: 2322
Numer probki: 33685/04/25 Ocena probki:  bez zastrzezet Data rozpoczgcia badan: 17-04-2025 Data zakoniczenia badan: 30-04-2025
Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U §/01
M | 1,2-dichloroetan (EDC) pg/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <3,0 ug/l; Rozp.MZ <0,50 0,06 | sPEENIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Akryloamid ug/l A | PB-148/LF wyd. 3 z dnia 20.01.2022 | < 0,10 pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,040 0,012 | SPELNIA
2017.2294)
M | Benzen ng/l A | PN-ISO 11423-1:2002 < 1,0 pg/l; Rozp.MZ <0,25 0,02 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Benzo(a)piren g/l A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | 0,010 pg/l; Rozp.MZ <0,0020 0,0004 | SPEENIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Bromiany ngl A | PN-ENISO 11206:2013-07 <10 pg/l; RozpMZ (Dz.U.2017.2294) <1,0 0,2 SPELNIA
M | Bromodichlorometan pg/l AE | PN-EN 1SO 10301:2002 <15 pg/l; Rozp.MZ (D2.U.2017.2294) 1,2 0,1 ZGODNE
M | Chlorek winylu ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <0,50 pg/l; Rozp.MZ <0,10 0,01 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Cyjanki ogélne peg/l A | PN-EN ISO 14403-2:2012 < 50 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <10 2 SPELNIA

W/0/04/2025/688/F/2
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik U S/01
M | Epichlorohydryna ngl A | PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022 | £ 0,10 pg/l; Rozp.MZ < 0,025 0,005 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Fluorki mg/l A | PN-ENISO 10304-1:2009, PN-EN | < 1,5 mg/l; Rozp.MZ 0,13 0,01 ZGODNE
1SO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
M | Suma pestycydéw (z obliczen) pg/t AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,50 pg/l; Rozp.MZ < 0,010 0,002 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Suma trihalogenometanéw (THM) pne/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 100 pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. 39 1,0 ZGODNE
2017.2294)
M | Suma trichloroetenu ngfl AE | PN-EN ISO 10301:2002 <10 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0 0,2 SPELNIA
tetrachloroetenu
M | Chloroform (trichlorometan) mg/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <0,030 mg/l; Rozp.MZ <0,0010 0,0001 | SPEENIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Antymon ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 < 5,0 pg/l; Rozp.MZ <1,0 0,2 SPEENIA
(D2.U.2017.2294)
M | Arsen ngl AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <10 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0 0,2 SPELNIA
M |Bor mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 < 1,0 mg/l; Rozp.MZ < 0,010 0,002 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Chrom pg/l | AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <50 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) < 0,50 0,10 SPELNIA
M | Kadm ugfl AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <5,0 ng/l; Rozp.MZ <0,50 0,10 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Miedz mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <2,0 mg/l; Rozp.MZ 0,0015 0,0003 | ZGODNE
(Dz.U.2017.2294)
M | Nikiel ug/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <20 pp/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,50 0,10 [ SPELNIA
M | Otéw ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <10 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,50 0,08 SPELNIA

W/0/04/2025/688/F/2
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01

M | Rigé pg/t AE | PN-EN IS0 17294-2:2024-04 < 1,0 pg/l; Rozp.MZ <0,10 0,02 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)

M | Selen ug/l AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04 < 10 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0 0.2 SPELNIA

M | Séd mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <200 mg/l; Rozp.MZ 17 3 ZGODNE
(Dz.U.2017.2294)

M | Aldryna pe/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
(Dz.U.2017.2294)

M | Dieldryna ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)

M | Endryna ngfl AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,002 SPEENIA
Dz.U.2017.2294)

M | o,p'-dichlorodifenylodichloroetan ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
| (0,p™-DDD) (Dz.U.2017.2294)

M | o,p™-dichlorodifenylodichloroetylen ng/t AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
(o,p"-DDE) | (Dz.U.2017.2294)

M | o,p"dichlorodifenylotrichloroetan ngl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010 0,001 SPEENIA

(0,p-DDT) 2017.2294)

M | p,p-dichlorodifenylodichloroetan ne/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 |SPELNIA
(p,p’-DDD) (Dz.U.2017.2294)

M | p,p'-dichlorodifenylodichloroetylen ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
(p,p*-DDE) (Dz.U.2017.2294)

M | p,pdichlorodifenylotrichloroetan ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <(,010 0,001 SPELNIA
(p,p"-DDT) (Dz.U.2017.2294)

M | alfa-heksachlorocykloheksan (alfa- g/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pgfl; Rozp.MZ < 0,010 0,001 SPELNIA
HCH) (Dz.U.2017.2294)

M | alfa-chlordan pg/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010 0,001 SPELNIA

2017.2294)

W/0/04/2025/688/F/2
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01

M | beta-heksachlorocykloheksan (beta- ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
HCH) (Dz.U.2017.2294)

M | delta-heksachlorocykloheksan (delta-|  pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,10 ug/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
HCH) (Dz.U.2017.2294)

M | gamma-heksachlorocykloheksan pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
(gamma-HCH, lindan) (Dz.U.2017.2294)

M | gamma-chlordan ugf/t AE | PN-EN ISQ 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp. MZ <0,010 0,001 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)

M | Endosulfan IT pg/t AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 ug/l; Rozp.MZ < 0,010 0,001 SPEENIA
(Dz.U,2017.2294)

M | Epoksyd heptachloru B ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,030 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)

M | Heptachlor gl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001  |SPEENIA
(Dz.U.2017.2294)

M | Aldehyd endryny e/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 | SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)

M | Metoksychlor (DMDT) ng/ AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 | SPEENIA
(Dz.U.2017.2294)

M | Alachlor ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ < 0,010 0,001 SPEENIA
| (Dz.U.2017.2204)

M | Trifluralina pefl AE | PN-EN ISO 6468:2002 £0,10 pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010 0,001 | SPELNIA

2017.2294)

M | Siarczan endosulfanu pe/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)

M |Izodryna g/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 | SPEENIA
{Dz.U.2017.2294)

M | Suma HCH (z obliczei) pe/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)

'W/0/04/2025/688/F/2
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U §/01
M | Endosulfan I ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPEENIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Heksachlorobenzen (HCB) nght A | PN-EN ISO 6468:2002 <0,010 0,001 -
M | Epoksyd heptachloru A rg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030 pg/l; Rozp.MZ < 0,010 0,001 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Suma WWA (z obliczen dla 4 ng/l A | PB-160/LF wyd. 7 z duia 20.01.2022 | 0,10 pg/l; Rozp. MZ. <0,0050 0,0009 SPELNIA
zwiazkéw wg rozp. 1 B(a)P) (Dz.U.2017.2294)

Data* - w zaleznofci od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA probki jest datg: pobrania (gdy prébka pobierana jest wylacznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbicrana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana Jest przez firmg kurierskg quz dosmrczana osoblécxe preez Klienta).
U - niepewno$é rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok, 95% i wsp k=2, nie gledni i pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéw, gdy zostalo to zaznaczone w uwagach.
Niepewnoé¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoéci wynikéw bada.ﬁ lub zgodnosci z wymaganiami / specyﬁkac]amt oraz na iyczeme Klienta.
Rezultaty badai nizsze lub wy2sze niz zakresy pomiarowe metod s przedstawiane jako odpowiednio ,,< warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub > warto¢ gomej granicy zakresu pomiarowego”. Wartosci te
stanowig mfonnach [ rezulmtach badan Jebli wrazz tak przedstawionymi rezultatami bada podane s niepewnoéci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub gémej granicy zakresu pomiarowege metody.
$/01 - stwierd: -god: i/ opinia { interp! ja, gdzie:
S - stwierdzeni dnosci z w iami lub specyfikacjami odnuszqce si¢ do wynikdw dla parametréw wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodo$€, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Kllemem zasada podcjmowama decyzy i ryzyko z ma zwmzane oraz 1dentyf' kacja, ktore specyf' kacje, normy lub ich czedci sg spelnione, a ktére nie, podane qwW uwagach. W przypadku uzyskania
1 z badar, idla p WYy w Ke ik PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

OI - opinia i mlerprctacja I b ium w dniesi l wymkow, iowych/rezultatow z badah, gdzie SPEENIA oznacza spelnienie wymagan, a NIE SPELNIA iespetnienie w;
Wymkl d g sig wyh do badanych prébek (pobmnych lub debranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

w§ dani lnformacje wyréznione kursywa zostaly przekazane przez Klienta. Lat ium nie ponosi odpowiedzialnogci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéei za sposéb
pobrama i reprezcmatywnosé probek przekamnych przez Klienta do badan, ’

bez pi j zgody Lat ium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloci.
Lat ium nie przect 1je prébek po badaniach, chyba Ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badafy ("Lab."): L - Lajski, ul. Kogcielna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Do§wiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681
Poznan, PS - Pomiar [n-Site

UWAGA: Oryginalne Sp dania z badan s wyd w formie elektronicznej z iem ¥.pdf, podpi kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie s3
potwierd za zgodnos¢ z oryginatem, sq kopiami

Uwagt:
Badana probka spelnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametréw.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-GB-09/2019. W przypadku wynikéw
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko blgdnej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.
Suma trihalogenometanéw (THM) oznacza sume stgzen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,

tribromometan.
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