WODOCIAGI I KANALIZACJA Spétka 7 o.0. Dzierzoniéw 03-10-2017
ul. Kiliriskiego 254 58-200 Dzierzoniéw
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Certyfikat ISO 14 001
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Uzupelnienie do Sprawozdania z badan nr 1396/w/17
Monitoring przegladowy - czeSciowy

2

Zleceniodawca: Dzial TU

Miejsce pobrania prébki: SUW "BESTER" Bielawa. ul. 1-go Maja (uzdatniona)
Badany obiekt: woda uzdatniona

Protokél pobrania prébki: 0124/w/17 e e —
Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny ST

Data pobrania prébki: 26-09-2017 4 W Diistzonigu |
Data rozpoczecia badan: 26-09-2017 zlecenie nr 1/w/17 ' i

Data zakoiiczenia badan: 03-10-2017 17 ~p- g -
Prébke pobral : Adriana Kwasniewska , zgodnie z norma: PN-ISO 5667-5:2003 (A) AT

Kod prébki: 2061/w

Do Sprawozdania z badan dolaczone jest sprawozdanie nr 1813/09/2017/F/1 wydane przez JARS
Sp. z 0.0. ul. Koscielna 2a, Legionowo, Lajski. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095,
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FILIA POLUDNIE:
. AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 1813/09/2017/F/1
Zleceniodawca: Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. 58-200 Dzierzoniéw ul. Kilifskiego 25A g e . _‘
Zlecenie Nr: 1813/09/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawnie),
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
" - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0,

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spoZycia
Adres pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Miejsce pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Pochodzenie wody: Informacja u Zleceniodawcy
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: €0
Data i godzina: 26-09-2017 13:40
Pobranie probek wg:  probki pobrane przez Zleceniodawce o i
Transport probek: JARS Sp. z 0.0 Ocbletaiey: ok Robest
Numer probki: ~ 15276/09/17 Ocena probki:  bez zastrzezefi
Data rozpoczgcia badah:  26-09-2017 Data zakonczenia badafi: ~ 03-10-2017
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnog§é** N
1,2-dichloroetan (EDC) g/l (Ae) PN-EN IS0 10301:2002 (HS-GC- Mz-2 <10
LK MS) :
3,0
Akryloamid g/l (A) PB-148/LF wyd. 2 z daia MZ-2 <0.040
LK 05.04.2013 *
0,10
Antymon ngl (Ae) PB-260/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <1.0
LK 19.05.2017 ’
5
Arsen ngfl (Ae) PN-EN [SO 11969:1999 (W) MEZ-2 <10
LK ’
10
Benzen pgl (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-2 #0.50
LK B
1,0
Benzo(a)piren g/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2 <0,0020
LK 15.03.2016 ’
0,010
Bor mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <0.015
LK o '
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MZ-2

Bromiany ngl (A) PN-EN ISO 15061:2003 <20
LK .
10
Bromodichlorometan mg/l (Ac) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <0.0010
X 0,015
Chlorek winylu ng/l (Ae) PN-EN IS0 10301:2002 (HS-GC- MZ-2 <020
LK MS) ;
0,50
Chrom pyl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <30
LK
50
Cyjanki ogolne pgll (A) PN-EN [SO 14403-2:2012 MZ-2 <10
LK
50
Epichlorohydryna gt (A) PB-190/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <0.060
LK 29.06.2012 ’
0,10
Fluorki mg/l (A) PN-EN ISO 10304-1:2009 + MZ-2 <0.10
LK AC:2012 :
1,5
Kadm g/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 208
LK ’
5
Miedz mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <0.004
LK ’
2,0
Nikiel pgl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
20
Oléw gl (Ae) PN-EN IS0 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
10
Rigé g/t (Ae) PN-EN 1483:2007 (W) MZ-2 <0.10
LK ’
1
Selen ngl (Ae) PN-EN [SO 9965:2001 MZ-2 <10
LK ’
10
S6d mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 15
LK
200 2
Suma pestycydéw (z obliczen) g/l (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,50
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Suma THM pg/l (A) PN-EN IS0 10301:2002 (HS-GC- MZ-2 <1.0
LK MS) ’
100
Suma trichloroetenu i pg/l (A) PN-EN [SO 10301:2002 (HS-GC- MZ-2 25
LK |tetrachloroetenu MS) ! 5
10 +0,
Suma WWA ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2
LK 15.03.2016 <0,0050
0,100
Trichlorometan (chloroform) mg/l (Ac) PN-EN [SO 10301:2002 MZ-2 <0.0010
LK ’
0,030
Aldryna pgl | (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,030
Dieldryna gl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 0010
LK ’
0,030
Endryna ugl (Ac) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Izodryna pgl | (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
alfa-HCH g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK '
0,10
beta-HCH pgl | (Ae) PNEN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
delta-HCH ngl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK '
0,10
gamma-HCH, lindan ngl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Suma HCH (z obliczen) ng/l (A) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Heksachlorocykloheksan (HCH) ng/l {Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,100
0,p-DDT ngll (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK ’
0,10
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p.p-DDT ng/l {Ae) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-2 <0,010
LK s
0,10
0,p-DDD ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK )
0,10
p.p-DDD pgl (Ae) PN-EN ISO 6468;2002 MZ-2 <0010
LK )
0,10
o,p-DDE pgfl (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-2 <0010
LK '
0,10
p.p-DDE ngfl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZz-2 <0.010
LK )
0,10
Heptachlor pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK B
0,030
Epoksyd heptachloru B ngl {Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,030
UWAGI:
Podana na sprawozdaniu data i godzina:26.09.2017r. godz. 13:40 dotyczg odebrania probki. Podana przez Zleceniodaweg data pobrania prébki: 26.09.2017r
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - nispewnoé¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpbiczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania probek)

L

-]

Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnos$¢ wynikéw podaje sig w sytuacji,

Wwartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Kiientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilogci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamagji.

tylko w calosei.

gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikdiv badar lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi

L.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Migjsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Konlec Sprawozdania
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