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Sprawozdanie z badan nr 2067/w/18
Monitoring kontrolny - parametry grupy A -

Zleceniodawea: Dzial TU

Miejsce pobrania prébki: SUW Kamionki - uzdatniona
Badany obiekt: woda uzdatniona

Protoké! pobrania probki: 0158/w/18

Stan probki dostarczonej do laboratorium: przydatny
Data pobrania prébki: 05-11-2018
Data rozpoczecia badan: 05-11-2018
Data zakonczenia badan: 08-11-2018

zlecenie nr 01/w/18

Dzierzoniow 09-11-2018

PCA

K FoLsKiE CENTROM
r ARAEDYTACJI

Probke pobral : Adriana Kwasniewska , zgodnie z normg: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Temperatura transportu prébki mikrobiologicznej: 2,7-6,5°C

Kod proébki

2230/w

kurek czerpalny na SUW -

galeria rur

| Badana cecha | Metoda | NDS" Wynik | Jednostia [ Njepewnogé
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,19 NTU -
09, pkt. 5.3
Barwa PN-EN 1SO 7887:2012 A 15 <52 mg/l -
metoda C+Ap1:2015-06 Pt/Co
Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akeeptowalny przez z-0 - -
01.12.2016 ) konsu’mentéw i bez_
nieprawidlowych zmian
Zapach PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akeeptowalny przez z-0 - -
01.12.2016 . konsu'menlow i bez_
nieprawidlowych zmian
Stgzenie jonow wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-95 7.3 -
pomiar w 25°C
Przewodnosé elektryczna wlasciwa PN-EN ISO 27888:1999 A 2500 135 uS/em
pomiar w25°C
Zelazo ogolne PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 <309 ug/l -
04.05.2010
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <207 g/l -
12.05.2014
Twardosé ogolna PN-ISO 6059:1999 A 60 - 500 54,1 mg/l -
CaC0O;
Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 0,44 mg/| -
02.06.2017
Glin PL-B-09 wydanic 2 z dnia A 200 <60% ng/l .
04.05.2010
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222:2004 A bez "i=DZ';\i'2:'°WWh 5 jtk/ Ll =
Ogolna liczba mikroorganizmow w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A - 1 jti/tel -
Obecnosc i liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 Jtk/100ml -
12+A1:2017-04
Obecnoes¢ i liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml 2
12+A1:2017-04
Obecnos¢ i liczba enterokokéw katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 0 Jtk/100m]
metoda FM
Obecnosé i liczba Clostridium perfiingens (Yacznie PN-EN ISO 14189:2016-10 A 0 0 jtk/100m -
ze sporami)

b Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).
4 ponizej granicy oznaczalnosci
P - badanie realizowane poza siedzibg laboratorium podczas pobierania prébek
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Sprawozdanie z badan nr 2067/w/18 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

- Niniejsze Sprawozdanie z badar zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacyi oraz badas nieakredytowanych.

- Literka ,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgce w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Niepewnos¢ pomiaru jest podawana na sprawozdaniu z badan w przypadku, gdy wynik badania jest wiekszy badZz réwny NDS
(najwyzsze dopuszczalne stezenie) lub na zyczenie klienta.

- Niepewno$¢ rozszerzona obliczona dla wspdliczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Wyniki z badania odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektéw.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych i nieakredytowanych.

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi i niereferencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakodci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez PSSE w Dzierzoniowie nr 914/17 z dnia
22.12.2017r.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

; ; ; ASTEPCA KIEROWNIKA
Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badan: ':'I/JEU i_rAB GRATORIUM
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: Izab ﬂ/ ,.}j"’IQt. erzomowie

] giglog
iNgr inz. Izabela Nawrot

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami: Badane cechy zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294). Twardo$é wody

ponizej zalecanej wartosci.
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Koniec sprawozdania
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