WODOCIAGI I KANALIZACJA Spétka 7 o.0. Dzierzoniéw 22-01-2018

; ul. Kiliriskiego 254 58-200 Dzierzoniéw
LABORATORIUM

ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierioniow
Cutmers R s ST tel./fax 74/832-37-06

Certyfikat 1SO 9 001 e-mail: plawik.dzierzoniow.pl
Certyfikat ISO 14 001
Certyfikat PN-N 18 00 1

Uzupelnienie sprawozdania z badan nr 27/w
Monitoring przegladowy - (sprawozdanie czeSciowe)

Zleceniodawca: Dzial TU

Miejsce pobrania probki: SUW CICHA, ul. Relaksowa 5, Dzierzoniéw - uzdatniona
(po wszystkich filtrach)

Badany obiekt: woda uzdatniona

Protoké! pobrania prébki: 03/w/18

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data pobrania prébki: 09-01-2018

Data rozpocz¢cia badan: 09-01-2018 zlecenie nr 01/w/18

Data zakonczenia badan: 16-01-2018

Prébke pobral : Roksana Tabor, zgodnie z norma: PN-ISO 5667-5:2003

Kod probki: 35/w

Do Sprawozdania z badan dolgczone jest sprawozdanie nr 1019/01/2018/F/3 wydane przez JARS
Sp. z o.0. ul. Ko$cielna 2a, Legionowo, Lajski. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095.

Zatwierdzit: Al{iia Werkowska

Otrzymuja:
Dziat TU
ala

Koniec sprawozdania

| Z-1/1T =30 ] Data wydania: 03.03.2014 | Nr wydania: 12 1/1
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LABORATORIA BADAWCZE 1>

LAJSKI: N

05-119 Legionowo, ul. Koéciclna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka BADANIA

-
Sprawozdanie z badan Nr: 1019/01/2018/F/3

Zleceniodawca: Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. 58200 Dzierzoniéw ul. Kilinskiego 25A ,

Zlecenie Nr: 1019/01/2018

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*{A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* < metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.

Przedmiot badania: ' Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Miejsce pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Pochodzenie wody: Informacja u Zleceniodawcy
Rodzaj ujecia: ak danych
Temp. pobranej probki: -°C
Data i godzina: 09-01-2018 12:30
Pobranie probek wg:  probki pobrane przez Zleceniodawce g L :
Transport probek: JARS Sp. zo.0. Rebieriiey: Sochask bl
Numer probki: ~ 4422/01/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  09-01-2018 Data zakonczenia badan:  16-01-2018
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é** N
1,2-dichloroetan (EDC) ng/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-2 <10
LK MS) ,
3,0
Akryloamid ugl | (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <0.040
LK 05.04.2013 ?
0,10
Aldryna ngll (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK '
0,030
alfa-HCH g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 Si6i0
LK ’
0,10
Antymon pg/l | (Ae) PB-260/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <10
LK 19.05.2017 ’
]
Arsen ugl (Ae) PN-EN 1SO 11969:1999 (W) MZ-2 <10
LK !
10
Benzen pngl (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-2 <050
1B 1,0 ,
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Benzo(a)piren ng/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2
LK 15.03.2016 =E00e0
0,010
beta-HCH pg/l (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,10
Bor mgl | (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 Mz-2 <0015
LK "
1,0
Bromiany pg/ (A) PN-EN ISO 15061:2003 MZ-2 <20
LK ’
10
Bromedichlorometan mg/1 (Ae¢) PN-EN [SO 10301:2002 MZ-2 <0.0010
LK ’
0,015
Chlorek winylu g/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-2 <020
LK MS) ;
0,50
Chrom ugl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <30
LK ’
50
Cyjanki ogolne g/l (A) PN-EN ISO 14403-2;2012 MZ-2 <10
LK
50
delta-HCH pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2
LK <0,010
0,10
Dieldryna g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2
- <0,010
0,030
Endryna gl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2
- <0,010
0,10
Epichlorohydryna pgl | (A) PB-190/LF wyd. 2 z dnia MZ-2 <0.060
LK 29.06.2012 !
0,10
Epoksyd heptachloru B pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,030
Fluorki mgl  |(A)PN-EN SO 10304-1:2009 + MZ-2 017
LK AC:2012 s
15 +0,03
gamma-HCH, lindan g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0010
LK !
0,10
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Heksachlorocykloheksan (HCH) pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2
LK < 0,010
0,100
Heptachlor 1 Ag) PN-EN ISO 6468:2002
- pgl (Ac) MZ-2 <0,010
0,030
Izodryna pgl (Ae) PN-EN ISQ 6468:2002 MZ-2
LK < 0,010
0,10
Kadm ugl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2
LK <0,5
5
Mieds | Ae) PN-EN ISO 11885: -
. mg/ (Ae) O 11885:2009 MZ-2 <0,004
2,0
Nikiel g/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2
- <40
20
0,p-DDD 1 Ae) PN-EN ISO 6468:2002
L« el |GAe) - <0,010
0,10
o,p-DDE ng/l (Ae) PN-EN [SO 6468:2002 MZ-2
LK <0,010
0,10
0,p-DDT pg/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2
LK <0,010
0,10
Otow pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2
T <4,0
10
p,p-DDD ug/l (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-2
LK <0,010
0,10
p.p-DDE g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2
i <0,010
0,10
p.p-DDT g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2
LK <0,010
0,10
Rigé pg/l (Ae) PN-EN 1483:2007 (W) MZ-2 Z
LK 0,10
1
Selen ugl (Ae) PN-EN IS0 9965:2001 MZ-2 <10
LK R
10
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, =
Sod mg/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 21
LK
200 =
Suma HCH (z obliczen) pg/l (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK '
0,10
Suma pestycyddw (z obliczer) ug/l (A) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-2 <0.010
LK ’
0,50
Suma THM ng/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-2 <1.0
LK MS) >
100
Suma trichloroetenu i ng/l (A) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC- MZ-2 < 1.0
LK |tetrachloroetenu MS) >
10
Suma WWA ngl {A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-2 «
LK 15.03.2016 0,0050
0,100
Trichlorometan (chloroform) mg/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-2 <0.0010
LK ’
0,030
UWAGI:
Podana na sprawozdaniu data i godzina: 09.01.2018r. godz. 12:30 dotyczg odebrania probki. Podana przez Zleceniodawcg data pobrania probki: 09.01.2017r.
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
** . niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 956% i wpdlczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)
[
Wyniki odnoszq sie wytgcznie do badanych prabek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikdw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem,
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calo$ci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamagji.
|
Uwagi: Parametry i metody badawcze objgte zakresem akredytacji nr AB 1095 sg zatwierdzone przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach — Decyzja nr NS/HKiS8/4560/2L/58-33/2017 z dnia 27.09.2017 r.
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Konlec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzit: Podpisano:
g E1 Abrantowicz Barbara - Specj.ds.analiz fizykochem. ;
17:01-201% F5 Szulc Lukasz - Koordynator ds.Chromatografii Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

G1 Grabowski Adam -

A Karolina Fowarczny I 0000 RORRRR O
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