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Sprawozdanie z badan nr 953/w/20 2 e
Monitoring kontrolny - parametry grupv A AB 756
Zleceniodawca: Dzial TU W,
Protokél przyjecia probki: 453/w/20 SN
Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny i}_a\é‘—ff:m&
Data rozpoczecia badan: 02-06-2020 ’,///5‘\\\:
Data zakorniczenia badaii: 05-06-2020 zlecenie nr: 1/w/20 L ma
Probke pobral : Piotr Szczakowski - za§wiadczenie nr 77/2017, zgodnie ze ''Skrécona instrukcja
pobierania prébek wody do badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych' F-6/PL-7.3.
i "Harmonogramem pobierania prébek"
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.
Informacje z protokolu pryyjecia nr 453/w/20 podane przez zleceniodawce:
Miejsce pobrania prébki: SUW Lubachdw - uzdatniona PPI(
Data pobrania: 02-06-2020
Badany obiekt: probka wody uzdatnionej
Kod probki 1135/w
zawoOr czerpalny PP10
Badana cecha Metoda ] NDs" Wynik | Jednostia [ Niepewnosé
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Mgtnosé PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,11 NTU
09, pkt. 5.3
Barwa PN-EN 18O 7887:2012 A 15 5% mg/l -
metoda C+Ap1:2015-06 Pt/Co
Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - ikceptvwatl{ly e z-0 - -
onsumentow | bez
01.12.2016 nieprawidlowch zmian
Zapach PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akceptowalny przez z-0 - =
01.12.2016 _konsgmentow i be;_:
= nieprawidlowych zmian
Stezenie jondw wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-95 745 - -
pomiar w 25°C
Przewodno$é elektryczna wlasciwa PN-ENISO 27888:1999 A 2500 229 pS’em -
pomiar w 25°C
Zelazo ogolne PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 <30” ng/l -
04.05.2010
Mangan PL-B-16 wydanie | z dnia A 50 <207 g/l :
12.05.2014
Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 0,51 mg/l -
02.06.2017
Dwautlenek chloru * met. spektrofotometryczna - - 0,29 mg/l -
na podstawie testu 27709-00
Hach Lange
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogolna liczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN 180 6222:2004 A bez nicprawidiowych 22 itk 1ml -
Zmian
Ogolna liczba mikroorganizméw w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A - 9 jtk/Tml
Obecnosc 1 liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 Jtk/100m| -
12+A1:2017-04
Obecnosé i liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 it/ 100ml -
12+A1:2017-04
Obecnosc i liczba enterokokéw kalowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 0 Jtk/100ml -
metoda FM
Obecnosé i liczba Clostridium perfringens (lacznie | PN-EN ISO 14189:2016-10 A 0 0 Jtk/100ml
7e sporami)
D Najwyzsze Dopuszezalne Stgzenie wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).
2 ponizej granicy oznaczalnosci
+ - badanie realizowane w siedzibie laboratorium
|F-1/PL-738 [ Data wydania: 15.04,2019 | Nr wydania: 1 112




Sprawozdanie z badan nr 953/w/20 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

- Niniejsze Sprawozdanie 7 badasi zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji oraz badasi nieakredytowanych.

- Literka ,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgce w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Niepewno$¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Wyniki z badania odnoszg si¢ wylgcznie do badanych obiektéw.

- Stwierdzenie zgodnosei z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych i nieakredytowanych.

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi i niereferencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 1066/19 z dnia
31.12.2019r..

- Zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calodci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badan:
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: lzabela

\ﬁ" q/w Yl cauirot
Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami: Badane cechy zgodne z wymaganiami okres§lonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

"Organ oceniajacy wyniki moze mie¢ inng zasadg¢ podejmowania decyzji."

7 W ‘
Zatwierdzil: Agita Werkowska

Otrzymuja: .

Dziat TU

a/a

Koniec sprawozdania
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