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Sprawozdanie z badan nr 150/w/21 e

Monitoring przegladowy - parametry grupy B AB 756
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Stan prébki dostarczonej do laboratorium:
Data rozpoczecia badan: 09-02-2021

Data zakoniczenia badan: 12-02-2021 zlecenie nr: 01/w/21 AR
Prébke pobral : Bartlomiej Osiewala - zaswiadczenie nr 72/2017, zgodnie ze ""Skrécong instrukeja

pobierania prébek wody do badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych" F-6/PL-7.3 wyd. 2 z dnia 15.04.2019

i "Harmonogramem pobierania préobek"

Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.

)

Informacje 7 protokolu pryyjecia nr 88/w/21 podane przez zleceniodawce:
Miejsce pobrania probki: SUW Ostroszowice - uzdatmona

Data pobrania: 09-02-2021

Badany obiekt: probka wody uzdamionej

Kod probki 179/w
zawor czerpalny na SUW - hala
filtréw
Badana cecha | Metoda | NDS" Wynik [ Jednostia | Npepewnos¢
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE

Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 <0,1? NTU -
09, pkt. 5.3

Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <5% mg/l -

metoda C+Ap1:2015-06 Pi/Co

Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akeeptowalny przez z-0 - -

01.12.2016 _kansuAmenluw i ba;
nieprawidiowych zmian

Zapach PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akceptowalny przez z-0 - -

01.12.2016 _kensu_memow i be%
nieprawidtowych zmian

Stezenie jonéw wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-95 7,1 - -

pomiar w 25°C

Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa PN- EN [SO 27888:1999 A 2500 137 pS/em -

pomiar w 25°C

Jon amonowy PL-B-07 wydanie 3 z dnia A 0,5 <0,04” mg/l -
04.05.2010

Azotyny spektrofotometryczna met. - 0,5 <0,015? mg/l -

14776

Azotany PL-B-06 wydanie 3 z dnia A 50 73 mg/l -
04.05.2010

Zelazo ogblne PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 <30 ug/l L
04.05.2010

Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <20” pg/l -
12.05.2014

Utlenialno$¢ PN-EN ISO 8467:2001 A 5 0,57 mg/l -

Chlorki PN-ISO 9297:1994 met. A 250 8 mg/l -

Mohra
Zasadowosé PN-EN ISO 9963-1:2001 - - 0,49 mmol/l -
Twardos¢ ogdlna PN-ISO 6059:1999 A 60 - 500 45 mg/l -
CaCO;

Wapn PN-ISO 6058:1999 A - 12 mg/l -

Magnez PN-C-04554-4:1999, A 30-125 4 mg/l -
Zalgcznik A

Siarczany PL-B-05 wydanie 4 z dnia A 250 33 mg/l -
06.05.2010

Glin PL-B-09 wydanie 2 z dnia A 200 <60” pg/t -
04.05.2010

Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 0,35 mg/l -
02.06.2017

Dwutlenek chloru * met. spektrofotometryczna - - 0,16 mg/l -

|F-1/PL-7.8 Data wydania: 15.04.2019 Nr wydania: 1 172




Sprawozdanie z badan nr 150/w/21 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

I, na podstawie testu 27709-00
Hach Lange
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN IS0 6222:2004 A bez nieprawidiowych nie wykryto jtk/Tml -
Zmian
Ogolna liczba mikroorganizmow w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A - nie wykryto jti/Tml -
Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml _
12+A1:2017-04
Obecnosé i liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml
12+A1:2017-04
Obecnos¢ 1 liczba enterokokéw katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 0 jtk/100ml -
metoda FM
Obecnos¢ i liczba Clostridium perfringens (facznie PN-EN ISO 14189:2016-10 A 0 0 jtk/100ml =
z¢ sporami)

l)Najwstze Dopuszczalne Stgzenie wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).
2 ponizej granicy oznaczalnogei
+ - badanie realizowane w siedzibie laboratorium

- Niniejsze Sprawozdanie 7 badar zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji oraz badari nieakredytowanych.

- Literka ,,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wchodzgcee w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Niepewno$¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspoélczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnogci 95%.

- Wyniki z badania odnosza sie wylacznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych i nicakredytowanych .

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 2514/20 z dnia
30.12.2020r..

- Zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. .
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

Do Sprawozdania z badan dolaczone jest sprawozdanie nr 1742/02/2021/F/4/P/ wydane przez JARS
Sp. z 0.0. ul. KoScielna 2a, Legionowo, Lajski. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095.

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z bada: ¢ 3l. 7}/ 1
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne:'1zabela

s 756);

Stwierdzenie zgodnoS$ci z wylﬂi{gﬁﬁ'iami:'c'lej;tiéiﬁg cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

"Organ oceniajgcy wyniki moze miec inng zasadg¢ podejmowania decyzji."

Zatwierdzit: A{t;r\EIf&‘We_rkowska ericowska
Otrzymuja:
Dziat TU
a/a

Koniec sprawozdania
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JARE E‘E‘ﬁ
LABORATORIA BADAWCZE ©

LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobi()l()gia - ﬁzykochen‘[ia - sensoryka BADARIA
FILIA POLUDNIE:
" AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 1742/02/2021/F/4/P/1
Zleceniodawea: Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. 58-200 Dzierzoniow ul. Kilinskiego 25A

Zlecenie Nr: 1742/02/2021

{A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawe tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do cceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
{Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/rownowazna do referencyjnej {wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru: Kod prébki 179w (data poboru prébki: 09.02.2021)
Przedmiot badania; Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Miejsce pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Pochodzenie wody: woda uzdatniona
Temp. pobranej probki: -°C
Data i godzina: 09-02-2021 14:00
Pobranie probek wg:  probki pobrance przez Zleceniodawcg T i ; )
Transport probek: ~ JARS S.A. Odbicrajacy: ~ Probkobiorca JARS nr: 412
Numer probki:  6087/02/21 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 09-02-2021 Data zakonczenia badan:  17-02-2021
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
1,2-dichloroetan (EDC) g/l (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-9
LK
3,0 < 0,50
Akryloamid pgl {A) PB-148/LF wyd, 2 z dnia MZ-9
LK 05.04.2013
0,10 < 0,040
Aldryna ng/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,030 < 0,010
alfa-HCH ug/l (Ae) PN-EN 150 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Antymon pgl (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
5,0 <10
Arsen pg/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
10 <10
Benzen ugll (A) PN-ISO 11423-1:2002 MZ-9
LK
1,0 <025

1742/02/2021/F14/P/1 Strona




Benzo(a)piren ug/l (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-9
LK 15.03.2016
0,010 < 0,0020
beta-HCH pgl (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Bor mg/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
1,0 <0,010
Bromiany pgl (A) PN-EN ISO 11206:2013-07 MZ-9
LK
10 2,8 =B
Bromodichlorometan mg/l (Ae) PN-EN IS0 10301:2002 MZ-9
LK +
0,015 0,0017 0002
Chlorany mgfl (A) PN-EN IS0 10304-4:2002
LK
0,15 e
Chlorek winylu ugl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-9
LK
0,50 <0,10
Chloryny mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002
LK
< 0,050
Chrom ng/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
50 < 0,50
Cyjanki ogblne pgl (A) PN-EN IS0 14403-2:2012 MZ-9
LK
50 <10
delta-HCH g/l (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 < 0,010
Dieldryna pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,030 <0,010
Endryna el (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 < 0,010
Epichlorohydryna ug/l (A) PB-190/LF wyd. 3 z dnia MZ-9
LK 25.03.2019
0,10 < 0,025
Epoksyd heptachloru B ugl (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-9
LK
0,030 <0,010
Strona
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! Fluorki mgl (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN MZ-9
LK IS0 10304-1:2009/AC:2012
1,5 <0,10
gamma-HCH, lindan g/l (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Heptachlor ugl (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-9
LK
0,030 <0,010
Izodryna ngl (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Kadm ugl (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
5,0 <0,50
Miedz mg/l (A) PN-EN IS0 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
2.0 0,00098 #0.00020
Nikiel ngl (A) PN-EN IS0 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
20 0,68 0,14
o0,p-DDD ugl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 < 0,010
o,p-DDE gl (Ac) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 < 0,010
0,p-DDT pgl (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Otow ng/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
10 <0,50
p,p-DDD gl (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 Mz-9
LK
0,10 <0,010
p.p-DDE pel (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 < 0,010
p.p-DDT pgl (Ae) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Rtec ug/l (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
1,0 <0,10

1742/02/2021/F/4/P11
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Selen g/l (A) PN-EN IS0 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
10 <10
Sad mgfl {A) PN-EN IS0 17294-2:2016-11 MZ-9
LK
200 43 =07
Suma chloranéw i chlorynéw (z mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-9
LK |obliczen)
0,7 0,15 0,04
Suma HCH (z obliczen) ngll (A) PN-EN IS0 6468:2002 MZ-9
LK
0,10 <0,010
Suma pestycydow (z obliczen) pgl (Ae) PN-EN ISO 6468:2002 MZ-9
LK
0,50 <0,010
Suma THM ngl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-9
LK
100 59 =B
Suma trichloroetenu i ugl (Ae) PN-EN ISO 10301:2002 MZ-9
LK |tetrachloroetenu
10 <1,0
Suma WWA pgl (A) PB-160/LF wyd. 6 z dnia MZ-9
LK 15.03.2016
0,10 <0,0050
Trichlorometan (chloroform) mg/l (Ae) PN-EN IS0 10301:2002 MZ-9
LK &
0,030 0,0042 20,0006
UWAGI: Niniejsze sprawozdanic w calo$ci zastgpuje sprawozdanie z badan nr 1742/02/2021/F/4.
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
Strona 4
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** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci poblerania prébek)

Wyniki odnosza sig wylgcznie do badanych probek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamagji.

J

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LE i P-Decyzja nr HKN 24/2020 z dnia 04.11.2020 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKiS/4560/ZL/W/22-11/2020 z dn. 25.09.2020r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, sg kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
22-02-2021 Eg Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
18
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