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Sprawozdanie z badan nr 263/w/21

Monitoring kontrolny - parametry grupy A

Zleceniodawca: Dzial TU

Miejsce pobrania probki: SUW Jodlownik - uzdatniona
Badany obiekt: woda uzdatniona

Protokél pobrania probki: 08/w/21

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny
Data pobrania prébki: 09-03-2021
Data rozpoczgcia badan: 09-03-2021
Data zakonczenia badan: 12-03-2021

zlecenie nr 01/w/21

Dzierzoni6w 12-03-2021
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;

Prébke pobral : Adriana Kwasniewska, zgodniez norma: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Temperatura transportu prébki mikrobiologicznej: 4,2-6,4°C

Kod probki 316/w
zawor czerpalny na SUW
Badana cecha Metoda | NDs" Wynik | Jednestia T Niepewnogé
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,19 NTU -
09, pkt. 5.3
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <5? mg/l -
metoda C+Apl1:2015-06 Pt/Co
Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akeeptowalny przez z-0 z z
01.12.2016 . konsulmentéw i he?
nieprawidlowych zmian
Zapach PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akceptowalny przez z-0 - -
01.12.2016 . konsu_mentéw i bc;
nieprawidiowych zmian
Stezenie jonéw wodoru [pH] PN-ENISO 10523:2012 A 6,5-9,5 7,05 - -
pomiar w 25°C
Przewodno$¢ elekiryczna wlasciwa PN- ENISO 27888:1999 A 2500 378 uS/cm -
pomiar w 25°C
Zelazo ogblne PL-B-01 wydanie 3 z dnia A 200 <30% pg/l -
04.05.2010
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <20 g/l .
12.05.2014
Twardos¢ ogélna PN-ISO 6059:1999 A 60 - 500 147 mg/l -
CHCOJ
Chlor wolny PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 0,25 mg/l -
02.06.2017
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogolna liczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN 150 6222:2004 A bez ﬂiepﬂfl’:d*OWE‘Ch nie wykryto jtik/1ml -
Zmian
Ogolna liczba mikroorganizméw w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A - nie wykryto it 1ml -
Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml -
12+A1:2017-04
Obecnod¢ i liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100mi -
12+A1:2017-04
Obecnosé i liczba enterokokow katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 0 jti/100ml =
metoda FM
l“Najwyisze Dopuszezalne Stgzenie wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294),
# ponizej granicy oznaczalnosci
P - badanie realizowane poza siedzibg laboratorium podczas pobierania probek
| F-1/PL-7.8 ] Data wydania: 15.04.2019 ] Nr wydania: 1 12




Sprawozdanie z badaii nr 263/w/21 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

- Niniejsze Sprawozdanie z badar zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych,

- Literka ,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone
certyfikatermn Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Niepewno$¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnogci 95%.

- Wyniki z badania odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych i nieakredytowanych.

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badaf wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 2514/20 z dnia
30.12.2020r.

- Zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badan: = iy 'ﬂt&o\’?‘é{l’&ﬁﬂ‘
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: \Izabela‘Na\g& %?om e

Jarur

Stwierdzenie zgodnoSci z wymagamamr ‘bBaddne cechy zgodne z wymaganiami okre§lonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294). 3

"Organ oceniajgey wyniki moze miec¢ inng zasade podejmowania decyzji.” WiK Sp. 2

Otrzymuja:
Dzial TU

Koniec sprawozdania
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