WODOCIAGI 1 KANALIZACJA Spétka z o.o.
ul. Kilinskiego 25A 58-200 Dzierzoniow
LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzoniéw
tel./fax 74/832-37-06
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Sprawozdanie z badan nr 259/w/22

Monitoring przegladowy - parametry erupv A i B

Zleceniodawca: Dzial TU

Miejsce pobrania prébki: SUW Ostroszowice - uzdatniona
Badany obiekt: woda uzdatniona

Protokél pobrania préobki: 11/w/22

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny
Data pobrania probki: 15-02-2022
Data rozpoczecia badan: 15-02-2022
Data zakonczenia badan: 18-02-2022

zlecenie nr 01/w/22

Dzierzoniéw 28-02-2022

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJE

>

BADANIA

)
AB 756

Probke pobral : Adriana Kwasniewska , zgodnie z normy: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Temperatura transportu probki mikrobiologicznej: 5,5-7,0°C

Kod probki 301/w
zawor czerpalny na wodzie
uzdatnionej - SUW, zbiornik
Badana cecha Metoda warto§é Wynik/rez | Jednostka | Nijenewnosé
odniesienia ultat
(wymaganie)?
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,30 NTU -
09, pkt. 5.3
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <5% mg/l 1,35
metoda C+Apl:2015-06 Pt/Co
Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - akeeptowalny przez z-0 - -
01.12.2016 chnsu‘menlow i be;
nieprawidtowych zmian
Zapach PL-B-02 wydanie | z dnia - akeeptowalny przez z-0 - -
01.12.2016 : konsulmemow i be;
nieprawidlowych zmian
Stgzenie jonéw wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-95 7.4 < z
_pomiar w 25°C
Przewodno$c elektryczna wiasciwa PN-ENISO 27888:1999 A 2500 142 uS/cm -
omiar w 25°C
Jon amonowy PL-B-07 wydanie 3 z dnia A 0,5 <0,042 mg/l 0,005
04.05.2010
Azotyny spektrofolometryczna met. - 0,5 <0,015% mg/l 0,0008
14776
Azotany PL-B-06 wydanie 3 z dnia A 50 44 mg/l -
04.05.2010
Zelazo ogolne PL-B-01 wydanie § z dnia A 200 <30% pg/l 1,2
04.05.2010
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <20% ug/l 3.6
12.05.2014
Utlenialnosé PN-EN ISO 8467:2001 A 5 0,546 mg/l -
Chlorki PN-I1SO 9297:1994 met. A 250 7 mg/l -
Mohra
Zasadowosé PN-EN IS0 9963-1:2001 - 0,37 mmol/l -
Twardos¢ ogolna PN-ISO 6059:1999 A 60 - 500 54 mg/l 32
CaCO;
Wapn PN-ISO 6058:1999 A - 12,5 mg/l -
Magnez PN-C-04554-4:1999, A 30-125 5.5 mg/l 0,46
Zalacznik A
Siarczany PL-B-05 wydanie 4 z dnia A 250 23 mg/l -
06.05.2010
Glin PL-B-09 wydanie 2 z dnia A 200 <602 ng/l 4.8
04.05.2010
Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 0,52 mg/l -
02.06.2017
|F-1/PL 7.8 | Data wydania: 07.02.2022 | Nr wydania: 4 172 ]




Sprawozdanie z badan nr 259/w/22 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN IS0 6222:2004 A bez nieprawidlowych 3 jtk/iml
Zman
Ogdlna liczba mikroorganizmow w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A & 2 jt/Iml
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jik/100ml B
12+A1:2017-04
Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml N
12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw kalowych PN-EN 1SO 7899-2:2004 A 0 0 itk/100ml »
metoda FM
Liczba Clostridium perfringens (lacznic ze PN-EN ISO 14189:2016-10 A 0 0 jtk/100ml -
sporami)

D Wartoé¢ odniesienia (wymaganie) - najwyzsza dopuszezalna wartosé lub zakres zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).
B rezultat ponizej/pewyzej-granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody
P - badanie realizowane poza siedziba laboratorium podczas pobierania probek

- Niniejsze Sprawozdanie 7 badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badad nieakredytowanych.

- Literka ,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgce w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Niepewnos¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspdlezynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosei 95%.

- Podana wartos¢ uwzglednia niepewnosé zwiazang z pobieraniem préobki.

- Wyniki z badania odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnodci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw dotyczy badafn akredytowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi ,,bez nieprawidlowych zmian” oraz
»akceptowalne przez konsumenta”.

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badai wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 718/21 z dnia
29.12.2021 r.

- Podczas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

- W przypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, za zastosowaniem zasady
podejmowania decyzji zgodnej z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

Do Sprawozdania z badan dolaczone jest sprawozdanie nr W/0/02/2022/1157/F/4 wydane przez GBA
Polska Sp. z o.0. ul. KoScielna 2a, Legionowo, Lajski. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095.

ZASTEPCA KIEROWNIKA

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badan: Df RATORIUM
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: 1zak By ;b i D? ierzoniowie
! grinlpg

. . ok Jmgr inZ’ Izabela Nawrot . L
Stwierdzenie zgodnoSci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badane

cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Twardos¢ ogolna i magnez ponizej zalecanej wartosci. Stwierdzenie zgodno$ci
nie dotyczy badanej cechy: Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu.

"Organ oceniajacy wyniki moze mie¢ inng zasade podejmowania decyzji." KIEROWNIK _
DZIALU LABORATOj
Wil§p. z0.0. w Dzierg

Zatwierdzil: A

Otrzymuja:
Dzial TU
a/a

Koniec sprawozdania

|F-1/PL-7.8 Data wydania: 07.02.2022 Nr wydania: 4 2/2
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mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka m
GBA POLSKA Sp. z 0.0. /(f/f f/—\\ \\\\\ BADANIA
{dawniej: JARS S.A.) bl
Member of GBA GROUP AB 1095

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

Sprawozdanie z badai Nr: W/0/02/2022/1157/F/4

Zleceniodawca: Waodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.; 58-200 Dzierzoniéw, ul. Kilinskiego 25A
Zlecenie Nr: W/0/02/2022/1157

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana {AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ BI | (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania:  Woda przeznaczona do spoZycia : ) I:r"..‘, e T A 5T L A
Zatwierdzenie do wykonywania badadi Decyzje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2021 z dn. 04.11.2021, PPIS Katowice nr NS/HKiS/4560/ZL/W/48-9/2021
z dn. 24.09.2021
Punkt pobrania; Kod probki 301/w - data pobrania 15.02.2022 - Woda uzdatniona Data: 16 lutego 2022
Adres pobrania; Informacja u Zleceniodawcey
Miejsce pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Punkt pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Pobranie probek wg: sy o : .
Transport probek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0, Odbierajacy: Pracownik GBA POLSKA nr: 2322
Numer probki: 14395/02/22 Ocena probki:  bez zastrzezef Data rozpoczecia badan;  16-02-2022 Data zakoficzenia badan: 24-02-2022
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Heksachlorobenzen (HCB) pg/l A | PN-EN ISO 6468:2002 <0,010
M
Izodryna pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 =0,10; ug/l; Rozp.MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Alachlor g/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
- (Dz.U.2017.2294)
Aldryna pg/t AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Endosulfan IT pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
p,p-dichlorodifenylotrichloroetan (p,p' ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M -DDT) (Dz.U.2017.2294)
o,p™-dichlorodifenylotrichloroetan (o,p' ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp. MZ (Dz.U. < 0,010
M |-DPT) 2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

p,p'-dichlorodifenylodichloroetylen ng/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 <,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (p,p’-DDE) (Dz.U.2017.2294)

o,p-dichlorodifenylodichloroctylen ngll AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp.MZ <0,010
M (o,p'-DDE) (Dz.U.2017.2294)

o,p’-dichlorodifenylodichloroetan (o,p' ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M -DDD) (Dz.U.2017.2294)

p,p'-dichlorodifenylodichloroetan (p,p' ug/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp. MZ < 0,010
M -DDD) (Dz.U.2017.2294)

Dieldryna ug/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 < 0,030, pg/l; Rozp.MZ <0,010
N (Dz.U.2017.2294)

Siarczan endosulfanu ngl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

alfa-heksachlorocykloheksan (alfa- pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M HCH) (Dz.U.2017.2294)

beta-heksachlorocykloheksan (beta- ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M HCH) (Dz.U.2017.2294)

gamma-heksachlorocykloheksan pgfl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M (gamma-HCH, lindan) (Dz.U.2017.2294)

delta-heksachlorocykloheksan (delta- pgl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ng/l; Rozp.MZ <0,010
M HCH) (Dz.U.2017.2294)

Heptachlor ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; ng/l; Rozp.MZ <0,010
i (Dz.U.2017.2294)

Epoksyd heptachloru B pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Trifluralina pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010
M 2017.2294)

Endryna ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
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IiWOIGZIZOZZH 157/F/4

Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

alfa-chlordan pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010
M 2017.2294)

gamma-chlordan pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Aldehyd endryny ngl/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Metoksychlor (DMDT) ng/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Endosulfan I pgl AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Epoksyd heptachloru A ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; ug/l; Rozp.MZ <0,010
st (Dz.1.2017.2294)

Suma HCH (z obliczen) pgsl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

1,2-dichloroetan (EDC) ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <3,0; pg/l; Rozp.MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2294)

Akryloamid ng/l A | PB-148/LF wyd. 2 z dnia 05.04.2013 | <0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. < 0,040
M 2017.2294)

Antymon ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <5; pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0
M

Arsen ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10; pg/l; Rozp.MZ < 1,0
M (Dz.U.2017.2294)

Benzen pg/l A | PN-ISO 11423-1:2002 < 1,0; pg/l; Rozp.MZ <(,25
M (Dz.U.2017.2294)

Benzo(a)piren ug/l A | PB-160/LF wyd. 6 2 dnia 15.03.2016 | <0,010; pg/l; Rozp.MZ <0,0020
M (Dz.U.2017.2294)

Bor mg/l AE | PN-EN [SO 17294-2:2016-11 < 1,0; mg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Bromiany pg/l A PN-EN ISO 11206:2013-07 < 10; pg/l; Rozp.MZ <1,0
. (D2.U.2017.2294)
Bromodichlorometan nug/l AE | PN-ENISO 10301:2002 < 15; pg/l; Rozp.MZ 2.8 +/-0,3
M (Dz.U.2017.2294)
Chlorek winylu ug/l AE | PN-ENISO 10301:2002 <0,50; pg/l; Rozp.MZ <0,10
o (Dz.U.2017.2294)
Chloroform (trichlorometan) mg/1 AE | PN-ENISO 10301:2002 < 0,030; mg/l; Rozp.MZ 0,017 +-0,002
" (Dz.U.2017.2294)
Chrom ogélny pgl AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 50; pg/l; RozpMZ < 0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Cyjanki ogélne pegl A | PN-EN ISO 14403-2:2012 <50; ug/l; Rozp.MZ <10
M {Dz.U.2017.2294)
Epichlorohydryna g/l A | PB-190/LF wyd. 3 z dnia 25.03.2019 | 0,10; ug/l; Rozp.MZ <0,025
" (Dz.U.2017.2294)
Fluorki mg/l A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN < 1,5; mg/l; Rozp.MZ < 0,10
M IS0 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
Kadm ug/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 < 5; pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) < 0,50
M
Mieds mgl | AE | PN-ENISO 17294.2:2016-11 <2,0; mg/l; Rozp MZ 0,00055 ++0,00011
M (Dz.U.2017.2294)
Nikiel pe/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <20; ng/l; Rozp.MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Olow ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10; pg/l; Rozp.MZ <050
M (Dz.U.2017.2294)
Regé pg/l | AE |PN-ENISO 17294-2:2016-11 < 1; pghl; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,10
M
Selen ng/l AE | PN-EN ISO 17294.2:2016-11 < 10; pg/l; Rozp.MZ < 1,0
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom, | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Sod mg/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <200; mg/l; Rozp. MZ 58 +-0,9
M (Dz.U.2017.2294)
Suma pestycyddw (z obliczen) pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,50; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu pgfl AE | PN-EN 18O 10301:2002 < 10; pg/l; Rozp.MZ < 1,0
i (Dz.U.2017.2294)
Suma trihalogenometandw (THM) ng/l AE | PN-EN IS0 10301:2002 < 100; pg/l; Rozp, MZ (Dz.U. 20 +-5
M 2017.2294)
Suma WWA (z obliczen) ug/l A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 |< 0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,0050
M (Dz.U.2017.2294)
Chlorany mg/l A | PN-EN ISO 10304-4:2002 <0,050
M
Chloryny mg/l A | PN-EN ISO 10304-4:2002 021 +-0,03
M
Suma chloranéw i chlorynéw (z mg/l A | PN-EN IS0 10304-4:2002 <0,70; mg/l; Rozp.MZ 0,21 +-0,06
M obliczen) (Dz.U.2017.2294)

Np.*™ - niepewnos$é rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspoiczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek, za wyjatkiem przypadkow gdy zostato to
zaznaczone w uwagach

Niepewnos¢ wynikow podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wartogciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta

Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanych prabek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnaj zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii,

Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan: t - Lajski, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginaine sprawozdania z badar s wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisemn elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnosc z oryginatem, s kapiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
Sporzadzone dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
25-02-2022 Pracownik GBA POLSKA nr: 2226 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
Pracownik GBA POLSKA nr; 2255 elektronicznym
P ik GBA POLSKAnr: 2307 .
Precowik GBAPOLEKA s 10 pracownic 684 POLSKA [N AR ROATAARAATON

Pracownik GBA POLSKA nr; 2514
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