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Sprawozdanie z badan nr 1391/w/22

Monitoring substancji promieniotworczych

Zleceniodawca: Dzial TU

Miejsce pobrania prébki: SUW NOWAR ul. Chrobrego, Pitawa Gérna - uzdatniona
Badany obiekt: woda uzdatniona

Protokol pobrania prébki: 087/w/22

Stan probki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data pobrania prébki: 20-09-2022

Data rozpoczecia badan: 20-09-2022 zlecenie nr 01/w/22

Data zakonczenia badan: 23-09-2022

Prébke pobral : Agata Werkowska , zgodnie z normg: PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)

Kod probki: 1718/w

- Pobieranie probek objete zakresem akredytacji, potwierdzone certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA.
- Literka ,,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredytacji Laboratorium,

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badart.

Do Sprawozdania z badan dolaczone jest sprawozdanie nr W/0/09/2022/777/F/2/P/1 wydane przez
GBA Polska Sp. z o.0. ul. Ko$cielna 2a, Legionowo, Lajski. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095.
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2. GBAPOLSKA LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

GBA POLSKA Sp. zo.0.

{(dawniej: JARS S.A.)

Member of GBA GROUP

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

Sprawozdanie z badan Nr: W/0/09/2022/777/F/2/P/1

Zleceniodawea: Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0.; 58-200 Dzierzoniéw, ul. Kilifskiego 25A
Zlecenie Nr: W/0/09/2022/777

A - metodyka akredytowana (AB 1093); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnogei w obszarze re gulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rtéwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyijnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawey
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: ~ - Woda surewa j_,'u,”’_d‘ﬁ.{thu GE‘.Q_ : i - o Fel et it

Tatiprsentede Wi konysaiia bada Decyzje: PPIS Legionowo nr HKN 24/2021 z dn. 04.11.2021, PPIS Katowice nr NS/HKi$/4560/ZL/W/48-9/2021
z dn. 24.09.2021

Punkt pobrania: 3 Kod prébki 1718/w - data pobrania 20.09.2022 - woda uzdatniona ; 5, Data: 20 wrzesnia 2022
Adres pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Migjsce pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Punkt pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Pobranie probek wg: 9 s 2 )
Trnsporrpitbels  GRAPOLARA S Odbierajacy: Pracownik GBA POLSKA nr: 2322
Numer prébki: 20289/09/22 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  21-09-2022 Data zakonczenia badan: 23-09-2022

Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik Np.** N

Radon 222 (Rn 222) Bg/l A/P | Procedura SCR'ZLGIG/1-022 ed. 2z | = 100; Bg/l; Rozp.MZ 92,0 29,3
dn. 03.01.2022r {Nr Akr. AB 005) (Dz.U.2017.2294)

Np.** - niepewno$c rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosti pobierania prébek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostalo to
zaznaczone w uwagach.

Niepewnos¢ podaje sie w sytuaci, gdy ma to znaczenie dla miaredajno$ci wynikéw badan lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sq przedstawiane jako odpowiednio ,< warlos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> warloé¢ gérnej granicy zakresu
pomiarowego”. Wartosci te stanowig informacjg o rezullatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg niepewnosci rozszerzone, dotyczq one wartoéci dolnej lub gérnej
granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku rezultatéw badan stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowaé jako opinie i interpretacje. Wyzej opisane postgpowanie nie dotyczy badan
biologicznych.

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanych prébek (pobranych lub cdebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

W przypadku probek doslarczonych przez Klienta, przedstawione w sprawozdaniu informacje dotyczace tychze prébek sa informacjami przekazanymi przez Klienta. Laboratorium nie ponasi
odpowiedzialnosci za te informacje ani za sposéb pobrania i reprezentatywno$é prébek przekazanych przez Klienta do badan,

Sprawozdanie dotyczy prébek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak lylko w catosci.

W ciggu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan: t - Lajski, L - Lublin, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elekironicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem alektronicznym, W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg polwierdzone za zgodnosc¢ z oryginalem, sg kopiami.

Uwagi:
Niniejszy dokument zastgpuje catkowicie Sprawozdanie z badan nr. W/0/09/2022/777/E/2
Nr decyzji GIG: )
Decyzja: PPIS Katowice nr NS.HKi$.9027.3.7.6.2022 z dnia 04.02.2022r.
Informacje pedane przez Zamawiajacego: Przedmiot badania: woda uzdatniona.
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzit:
26-09-2022 Pracownik GBA POLSKA nr; 2453 St.specjalista Podplisano kwalifikowanym podpisem
ds.Srodowiska elektronicznym
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