WODOCTAGI I KANALIZACJA Spélka z 0.0,
ul. Kilinskiego 25A  58-200 Dzierzoniow
LABOQRATORIUM _
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzonidéw
tel./fax 74/832-37-06
e—maﬂ._ pl@wik.dzierzoniow.pl -

Certyfikat [SQ $001
© Ceriyfikat ISO 1400]
* Certyfikat IS0 45001

Sprawozdame z badan nr 99/w/23

. Zleceniodawea: Dzial TU
. Miejsce pobrania prébki: SUW Kamionki - uzdatnmna
. Badany objekt: woda vzdatniona '
- Protokél pobrania prébki: 08/w/23
Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny
Data pobrania prébki: 17-01-2023
Data rozpoczgeia badan: 17-01-2023
- Data zakoiiczenia badan: 20-01-2023

zleceme nr 01/w/23

Prébkt; pobral : Adriana Kwasniewska , zgodme z normq. PN-ISO 566‘}' 5 2017-10 PN-EN ISO 19458: 2!]07 (A)

/f\'l‘emperatura transportu probkl mlkrabiolaglcznej 3,8-6, l”C

Dzierzoniéw 24-01-2023
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_Sprawozdanie z badaii nr_99/w/23 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

Niniejsze Sprawozdanic ¢ badai zawicra wyniki badait objete zalresem akredytacyi oraz hadant nieakredytowanych.

- . Pobieranie probek jést objgte zakresem akredytucyi,

« Literku ,A” mieszczona w wierssu syibolu metady oznacza badinie wehodzgee w zakres akredptacyi Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie Sg oznuczone.

- Niepewnoé¢ wyniku jest podawana na sprawozdania z badar zgodnie z ustalenian z klientem.

- Niepewnoét rozszerzona obliczona dla wspélezynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufhosei 95%.

- Podana warto$é uwzglednia niepewnasé zwigzang z pobiefaniem probki, '

- Wyniki z badania odnosza si¢ wytacznie do badanych obiekidw. .

- Stwierdzenic zgodnodci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezitltatéw dotyczy badad akredytowanych

- ~inieakredytowanych! Laboratotium nie przedstawia stwicrdzenia zgodnoscl, ady wymaganie brzmi ,,bez nieprawidlowych zmian” oraz

sakeeptowalne przez konsumenta”: : ' '

- Ninicjsze Sprawozdanie z hadan zawiera wyniki badafi wykonane metodami referencyjnyini . , .

- Zatwierdzenie systeinu jakodci prowadzonych badan wody przeznaczongj do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr $32/22 z dnia
30.12.2022 1, : ' ' )

- Podczas stwierdzania zgoditosci z wymaganiami zastesowana zasada podejrhowania decyzji zgodna z: z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07 gridnia 2017 r. w sprawie jakosei wody przezaaczonej do pozycia przez adzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

- W praypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji

" odniéSienii do odpowiednio dolngj/eéme; granicy oznaczalnodei metody, z zastosowaniein zasady podsjmowania decyzji zgodnej

z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dhia 07 grudnia 2017 r. w gprawie jokasci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. 2017 poz. 2294)... . o .

Bez pisemnef zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie oze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od ottzyimania sprawozdania z badan. -

'ZASTEFCA KIEROWNIKA
ZIALL LABORATORIUM
Sp. z 0.0: w Dzlerzoniowie
ola Nawmosrdlod

ik Lj ' Nawrat
Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatow: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodmofci nie' dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu. _

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie 2 badas:
- badania fizykochemiczne i mikrobiologicznie: 1

KIERCWNI,
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*Organ oceniajacy wyniki moze mieé inng zasade podejmowania decyzji."
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