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WODOCIAGT I KANALIZACJA Spéika z a.0.
ul Kilinskiego 25A 58-200 Dzierzonidéw
- LABORATORIUM _
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzoniow
tel./fax 74/832-37-06
e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl

Dzierzoniow 06-02-2023

Certyfikat ISO 9001
Certyfikat 15O 14001
Certyfikat ISO-43001

Sprawozdame z badan nr 168/w/23
Momtormg przegladowy - narametrv grupy A.i B

Zleceniodawca: Dzial Uzdatniania Wody, ul, K_ililiskieg'o 25a, 58-200 Dzierzoniéw
Migjsce pobrania probki: SUW Niemeza ul. Sienkiewicza - uzdatniona

Badany obiekt: woda uzdatniona

Protokol pobrania probki: 11/w/23

Stan prébki dostarezonej do laboratorinm: przydatny

Data pobrania prébki: 30-01-2023
Data rozpoczecia badan: 30-01-2023.
Data zakoficzenia badaii: 02-02-2023.
Probke pobral : Adriana Kwasniewska , zgodme z normq PN-ISO 5667- 5'2017-10 PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Temperatura transportu prébkl mlkl'DblOlOgICZHEJ 3,8-6,1°C ;

zl‘ecenie nr Ol.fw;"ZS

Kod probki | 191/w
zawhr czerpalny na 'v'v'o'd'zie
uzdatmionej - SUW, hala fi itréw
Badana cecha . Metoda ‘warto$é Wynik/ Telnostka | Niepewnosé
odniesienia rezultat
(wymagame)" '
BADANIE FIZYKO- CHEMICZNE .
Metnogé PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,13 NTU -
09, pkt. 5.3 __ R B
Barwa PN-EN 180 7887:2012 - 15 4P mg/l 1,44
. _metoda C+Ap1:2015-06 . . A Pt/Co
Smak PL-B-02 wydanie 1 z.dnia - ;k“ﬂmwﬂﬂif PE% z0 - -
DNSUMEerdiow L DEZ
01.122016 ; towych zmizn
Zapach, PL-B-02 wydanie ! z dnia - alceoptowalny preez 70 . N
- k 1w i b ;
e 0L122016 gl ibe ,
Stqunic joudw wodorn [pH] PN-EN 18Q 10523:2012 1 6,5-85 8,0 - -
pomiar w 25°C _ _ ] _ -
Przewodno$é elektrvezna wiaéclwa PN. EN ISQ 27888:1999 2500 598 nSfem -
pomiar w 25°C _ .
Jon amonowy PL-B-07 wydanie 3 z dnia - 0,5 <0,04% mg/l ,0084
_ 04.052010 . _
Azotyny spekirofotometryczna met. - 0,5 0,015 mg/l 0,0021
14776~ ] .
Azotany PL-B-06 wydanie 3 z dnia A 50 <2, 2% mg/l 0,46
04,05.2010 .
Zelazo ogélne. 'PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 . <307 pe/l 39
: : 04.05.2010 . ' _
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia - 50 <107 - pedl 27
. | 12052014 _ R
Utlenialnoge PN-EN ISO 84672061 A 5 <0,5% myg/l 0,14
Chlorki PN-ISO 9297:1994 met, A 250 13 " gl N
Zasadowosd PN-EN ISO 9963-1:2001 - - 351 mmol/l -
Twardodé ogolna PN-ISO 6059:1999 A 60 - 500 275 mgl -
Wapni PN-ISO 6058:1999 A - 61 mgil -
Moagnez PN-C-04554.4:1999, A 30-125 30 mg/i N
| Zalacznik A _ -
Siarczany PL-B-05 wydanic 4 z dunia A 250 29 mg/l -
06052010 .
Glin PL-B-09 wydanic 2 z.dnia A 200 <60 peh 10
04.05.2010
|F-1/PL—738 Data wydania: 01.07.2022 | Nr wydania: 6 12




_ Sprawozdanie z badanh nr_168/w/23 przez laboratorium akredytowane nr AB 756, R

Chior wolny® o ' | TPLB-12 wydanie 2 z dnia A - 034 mg/! T
. . (02.062017
_ 3 _ _ _ BADAN IE MIKROBIOLOGICZNE _ _
| Ogoina ticzba mikroorganizedw w 22°C ' PN-EN" 180 6222:2004 A bez niel;:‘i’\:;'h’wﬂh 9 J&mI L
~Ogolna liczba mikroorganizmow w 36°C PN-ENISO 62222004 | A - 1 e | -
Liczba bakieril grupy ool ' T PN-EN (SO 9308-1:2014- A 0 G Tioom | -
- _ 12+A1:2017-04 | -
Liczba bakterii Fscherichia coli -  PN-EN ISO 9308-1:2014- A ] 0 jtki100ml -
_ _ _  12+AL2017-04 ' S _
Liczba enterckokéw katowych PN-EN IS0 7899-2:2004 A 0 0 Jtkf100ml -
metoda FM

" Wartose odniesienia (wymaganie) - tidjwy#sza dopuszezalna wattodt lub zakies zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).
2 reznltat ponizej/pewysef granicy oznaczalnosci metody _ .
P - badanie realizowane poza siedzibg laboratotium podezas pabierania probek

- Niniejsze Sprawordanie z budar zawiera wyniki badari ohjete zakresem akredytacji oraz badar nieakredytowanych.

- Pobieranie prébek jest objete zakresent akredytacyi. . A

- Literka , A" umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgee w akres akredytacii Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA, Badanin spoza zakresu akredyiacii nie sq ozndczone, '

- Niepewnos¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badad zgodnie 2 ustaleniami z klientern.

- Niepewnos¢ rozszerzena obliczona dla wspbtezynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ulnodci 95%.

. Podana wartosé uwzglednia niepewnos¢ zwigzana z pobieraniem probki. '

- Wyniki z badania odnosza sig wylgeznie do badanych obiektdw. ' ) :

- Stwierdzenic zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja. w odniesieniu do rezultatéw dotyczy badan akredytowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwiérdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi , bez nieprawidiowych Zmian” oraz
wakeeptowalne przez konsumenta”,

- Niniejsze Sprawozdanie z badafi zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badafi wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 832/22 z dnia
30122022,

- Podozas siwierdzania zgodnodci z wymaganiami- Zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: z Rozporzgdzeniem Minisita
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

- W przypadiu wydawania opinii i interpretacii decyzja podejmowana na podstawie uzyskancgo rezultatu badavia i jego interpolacii
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/géraej-granicy oznaczalnosei metody, z zastosowaniem zasady podejmowania decyzji zgodnej
z. Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. 2017 poz. 2294), ) ' )

Bez piseminej zgody Labaratorium badawcze'gé sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej jak tylko w calodei.
Kljent ma prawo do reklamaciji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badas. .

Do Sprawozdania z badan delaczone jest sprawozdanie nr W/0/01/2023/2095/F/1 wydane przez GBA
Polska Sp. z o.0. ul. Mochtyniska 65, Warszawa. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095,
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AT
Osoba autorvzujsca Sprawozdanic z badari: o L ABORS
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: Izabple)s " i '
i Dﬁw Hawrot

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiai”ﬁ”i oraz opinia i interpretacja w odniesienin do rezultatow:
Badane cechy zgodne z wymaganiami okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnosci nie dotyczy badanej cechy: Ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu.

"QOrgan oceniajacy wyniki moze et inng zasadg podejmowania decyzji." KIEROWNIK
DZIALU LA-?QRATGRIUM"

WIK Sp. zb _\Wzi:mfe
Zﬁ‘“ﬁi@ﬁiﬁéﬂ@i@% wsifa

Otrzymuja; _
Dzial Uzdatniariia Wody, ut. Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierzonitw
ala : : .

Koniec sprawozdania

[F/PL-78 [Data wydania; 01.07.2022 [Nr wydania: 6 272
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2. GBAPOLSKA  LABORATORIA BADAWCZE NS

L |
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ac=REAk <
[3BA POLSKA Sp. z 0.0, %, f.’,?.\\\\\\‘\\ BABANTY

Member of GBA GROUP
ut. Mochtyniska €3, 03-289 Warszawa

Sprawozdanic z badah Nr: W/0/01/2023/2095/F/1

Zleceniodawca: ' Wodociggt | Kanalizacja Sp. z 0.0.; 38-200 Dzierzoniow, ul, Kilinskiego 254
Zlgrenie Nr: W/0/01/2023/2095 '

A - metodyka akredylowans (AB 1095); referencyjna - 0 ile prawo tak stanowi (wynik miozna wykorzystad do oceiy zgodnodei w obszarze regulowanym prawnie}.

AF - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu clastycznego - referencyjna o ile prawo &k staniow / rownowadna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé da oceny zgednosel

w obszarze regulowanym prawnis), :
AR - metedyka akredytowana (AB 1095) rovnowazn: do referencyjnej (wynik modna wykorzysta& do oceny zgodnosci w obyzarze regulowanym prawnic),
MON - metodyka akredytowsna w zakresie 0iB
GMP+ - metodyks objeta zatwierdzemiem w zokresie GMP+ B11 {badania pasz)

A/P - melodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

, . _ g Decyzje: PPIS w Legionowie nr 124/2022 z dn, 04.11.2022, PPIS w Katowicach nr
Zatwierdzenie do wykanywania bada (4.0027,3.58.21.2022 2 dn. 26.09.2022 :
\ . i
Adres pobrania: | Informagja u Zlgcenicdawcy
Miejsee pobrania: Informacia u Zleceniodawey
‘Punkt pobrania; | Informacja u Zleceniodawey ) ) ] ]
o — : — —_— ———
Transport probel | GBA POLSKA 8p. z 0. : . Odb1§rajqcy‘ Pracownik GBA POLSKA nf; 2322
Numer probki: 28419/01/23 Ogena probki:  bez zastrzezeh Data rozpoczeeia badad:  31-01-2023 Data zakoficzenia badafh: 03-02-2023
'Lab..”: ’ i«)i;danj'. paraméfr L _ ' ]m Ak, | Metddyka badania %vg o 'Wyn.lagania. o ”"Wynik”. ' Np'.*'*” N
Aldym T | pgl | AE | PN-ENTSO 6468:2002 T <0,030; pel; RozpMZ 1 <ogt0 -
M - (Dz.1.2017.2294) :
1 Dieldryna T s | AE |PN-ENTSO 6468:2002 <0,030; pg/l; RozpME C <0010
” (D2.1.2017 2294)
Endtyna gl | AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pgl; RozpMZ 7 <ogoe
M (DzU.2017.2294)
op-dichlorodifenylodichtoroetan 0.p' | g AE. | PN-EN ISO 6468:2002 T <0.10; pl; RozpMZ <0010
v |-DDDY (DzU.20172294)
o p-dichlarodifenylodichloroetylen gl | AE |PN-ENISOGH6%:2002 " 120,10 pefl; RozpMZ <0010
M | @p-DDE) ] . {Dz.U.2017.2204)
o p-dichlorodifenylotrichlorostan (o] pgt | AE "PN-EN IS 6468:2002 «0,10; ag/l; Rozp. MZ (Dz.U. "< 0,010
M |DPD 12017.2204)
p,p'-ﬂiohlorodifenyllqdichlcr@emn o . ngl . AE PN-]ZN 50 6468:2002 T ﬁﬂ,lﬁ; u.g{l;.qup.M.Z . . < 0,010
M |-DDD) (Dz.U2017.2294)
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| _Lﬂb. ) Badx_lly'parametr' jim. | AKr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** I N

p,p'-ﬂichIdrodifcnyludiﬁh]ometyler_l ’ .};ﬁf}. AE | PN-EN IS0 6468:2002 [ <0,10; ug/l; Rozp.MZ <010
M | {ep-DDE) : . DzU.2017.2294)

p,p’.-dichIomdifc.nyiou'ichlometm"l (pp'l ped AE | PN-EN IS 6468:2602 £0,19; ngl; Rorp.MZ <(,010
M | DD (DzU.2017.2294)

alfa-helesachiorovykiohcksan (alfa pgl | AR | EN-EN IS0 6468:2002 <0,10: pgfl; Razp.MZ < 0,010
M HCH) ) (DZ.U.2017.2294) ’

alfo-chlordsn pel | AE | PN-ENISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Razp. MZ (D2.LU. <0,010
M| I 2017.2294)

beta-heksachlorocylobeksan (bota- | pgl | AE | PN-EN ISO 6468:2002 £0,10; pg/l; Rozp MZ <0010
M |HCHD (Dz1.2017.2294)

delta-heksachlorocykloheksan (delts- | pg/l | AE | PN-EN ISO 6468:2002 £0,10; pgl; Rozp.MZ <0,010
M |HCH) (DzU.2017.2204)

gamma-heksachlorocykioheksan wet | AE | PNENISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M | (emma-FICH, lindan) L {Dz.1.2017.2204)

gamma-chlordan agl | AE I PN-ENISO 6468:2002 £0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M | | Dzu20172204

Endosulfin 11 pgfl | AE |PN-EN 150 646822002 <0,10; ug/l; Rozp.MZ <0,010
M (D2.U.2017.2294)

Epoksyd heptachioru B pg | AR | PN-ENISO 6468:2002 20,030; ug/h; RozpMZ <0,010
M : Dz U2017.3294) -

Heptachlor pefl- | AE | PN-ENTSO 6468:2002 | <0,030; ug/t; Rozp MZ <0,010
. Dz.U.2017.2294)

. Aldehyd endryny neil AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10; pgfl; Rozp 72 <0010

v {Dz.U2017.2294)

Metoksychior {DMDT) . ng/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 =0,10; pg/l; RazpMEZ < {,010
M (Dz.U.2017.2294)

Alachior pgl | AE | PN-ENISO 6468:2002 | = 0,10; pg/l; Rozp Mz <0,010
> Dz 1.2017.2294)

VHIO/0 /20232095151  Stona 225




%
“Lab. Bad-g'ny parametr ' i jom, | Ak " "Metodyka badania Wg : ‘Wymagania Wynik Npt | N
Tidealne | e | AE |PNENISO 64682002 “|<0.10; ngl; Rozp. MZ (02U, <0010 | . "
M 4 ) 2017.2204)
Siatozan sndosulfam wel | AE | PN-ENISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0010
- (DzU2017.2292) .
Tzodiyna T L@t | AB |PN-ENISO 6468:2002 < 0,10, pg/l; RozpMZ <0010
M : S : D2.1.2017.2254)
Suma HCH (7 obliczef) T pgl | AE | PN-ENISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp MZ <0,010
M . (Dz2.U.2017.2294)
Endosulfan I T gl | AE | PNENISO 6468:2002 20,10; pg/l; RozpMZ <0,010
. . (D211 2017.2299)
T eksachlorobenzen (HCB) wgl | A | PN-ENISO 6468:2002 <0010
M
Epoksyd heptachlorn A gl | AE | PN-ENISO 6468:2002 | < 0,030; pg/l; Rozp. MZ <0,010
M - (D2.U.2017:2294)
1,2-dickloroctan (EDC) Tugll | AE | DN-ENTSO 10301:2002 | £3.0; pg/ts Rozp Mz <0,50
M T (Dz.U.2017.2294)
Akryloamid ol | A | PB-I4BLFwyd 3 zdnia 20012022 | <0,10; pgll Rozp. MZ (Dz.U. < 0,040
M 2017.2294)
Benzen ugft | A | PN-ISO 11423-1:2002 <1,0; pg/l; Rozp.MZ <025
iy (D2.1.2017.2294)
Benzo(a)piten wl | A | PB-L6O/LF wyd. 7 7 dnia 20.01.2022 | <0,610; pgfl; RozpMZ <0,0020
M (DZU.2017:2294)
. { Bromiany wgl | A | PN-ENISO 11206:2013-07 £ 10; ug/; RozpMZ <10
Mo (DzU.2017.2294)
Bromodichlorometan “ugll | AE | PN-ENISO 10301:2002 | <15, pgft; RozpMZ <10
M (D2.0.2017.2264)
| Chlorek winylu 1 | AE | PN-ENTSO 10301:2002 <0,50; pg/l; Rozp MZ <010
M (Dz.U 2617.2294)
. 3“'0“832 5
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| Lab;

~ Badany parametr jm. | Ak | Méfud_yka bad'a_miﬁ wE - Wymagania Wynik Np** | N
Cyjankiogélne weh | A | PN-ENISO 14403:2:2012 <50; pg/l; Rozp MZ - <10
M - (D2.U.2017.2294)
| Bpictlorohydiyna Wt | A | FB-ISO/LF wyd. 4z dnia 20012022 | <0,10; pa/l; Rozp.MZ <0425
o _ : (Dz.U.2017.2294)
Fhuorki el | A | PN-ENISO 10304-1:2000, PN-EN | <15 mgl; RozpMZ 0,13 +001
M 1SO 10304-1:2009/AC:2012 (DZ.U.2017.2294)
Surna pestyeydéw (z obticzef) gl | AE | PNENISO 6468:2002 <0,50; ug/l; Rozp.MZ <0,010
M (DzU.2017.2294)
Suma tribalogenotetanéw (THM) wgh | AE | PNENISO 10301:2002 < 100; pg/l: Rozp, MZ (Dz.UL. <10
M 2017.2294)
Suma rrich.loroctenu i tetrachloroeteru | pg/l AE | PN-ENISO [0361:2002 1% 10; pg/); Rozp MZ < 1,0
o (Dz.U1.2017.2294)
Suma WWA (z obliczefi) el | A | PB-I6YLF wyd. 72.dnia 20012022 | <0,10; gl RozpMZ <0,0050
M (D270.2017.2294)
| Chiorotorm (tricklorometany mgd | AE | PN-EN ISO 103012002 | < 0,030; mg/l; Rozp.MZ <0,0010
y (D211.2017.2294)
Antymon el | AE | PN-ENISO 17204-2:2016-11 < 5; pgl; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <10
M
Arsen wgl | AB | EN-ENISO 17294-2:2016-11 < 10; pgl; Rozp MZ <10
M : | (pzU2017.2294)
Bor ‘mgfi | AE | PN.EN ISO 17294-2:2016-11 21,0; mg/l; Rozp.MZ <0010
M - (D2.U.2017.2294)
Chrem gl | AE | PN-BNISO17294-2:2016-11 ) <30; pgfl; Rozp MZ <050
M . (DzU.2017.2294)
Ketkm gl | AE |PN-ENISO 17294-2:2016:11 <5; ugll; Rozp MZ (D2.U.2017,2294) <0,50
M ’
Migds mefl | AE | PNENISO 17294-2:2016-11 22,0, mg/l; Rozp.M2 0,0070 40,0014
M (Pz.U.2017.2294)
[ VHHO/D1/2023/2095/F/1 " Stonadzs




3
“Lab. Badany parametr jom, Akr. Metodyka badania wg _ ' - Wymagunia Wynik Np.** | N
O INidet o ' Al | AE | PN-ENISO 17294-22016.11 <26; pgh; RozpMZ <0,50
M S (0z.1.2017.2294)
Ot ‘yed | AE | PN-EN IS0 17204 2:2016.01 < 10; pg/l; Rozp.MZ <0,50
o (D2.1).2017.2294)
Rtg6 ' ' ugl | AE |PN-ENISO 17294-2:2016.1] [ £ 1; nfl; Rozp MZ (D211.2017,2204) <0,10
M
Selen ' ' ' pel | AE |PNENTSO 172942201611 <16; pg/l: Rozp.MZ ' <10
M | (D2.U.2017.2294)
S6d ' | mer [ aE [PnENISO 17294.2:2016-11 <200; my/l; Rozp.MZ 20 4.3
M : (Dz.17.2017.2294)

Data” - w zaleznoscl od sposobu pezyskania przez GBA Polska prébki jest data: pobart: (gdy prabka pabierans Jestwylgcznie przez pracownika GBA Falska} It odbioru (gdy probka odbisrana Jestod
klienia przez pracownika GBA Polska, dostarczana jest przez firme kurierska had? dostarczara osobiscia przsz klienia).

Mp ™ - nlepewnoss rorszerzona pomiard przy poziomie ufnosci ok, 958, | wspdlczynniku rozszerzenia k=2, nie unzglednla niepewnosc pobicrania pribek, 2a wyjgtkiom praypadkdw gy zostalo to
Zaznaczone w iwagach,

Niepewnosé podafe sig w sytuag)i, gdy:ma fo znaczenle dla migrodajnosel wynikdw badan lub zgodnosei z Wymaganiam! / specyfikasjam| oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaly badan nizsze lub Wyisze Hjz zakresy pomiarowe matod &4 przed 18 jako odpowlednio < wartods doinej granicy zakresu pomiarowego” lub > warose garne] granicy zakresl
pomiarawsgo”, Wartoic te stanowlg informacie o rezultatach badar, Jegli wraz z tak przedstawionym! rezultatami badan podane sg nizpewnosal rozszerzone, dotyezs one wartose dolnsf Wb garnej
granicy zakresu pomiarowsgo matody. W preypadky rezultatiw badar stwierdzente zgodnasei nalezy fraktowas jsko oplnia | interpratacje. Wyssj oplsane postgpowanis nie dotyczy badan
bislogicznych.

Wyniki ounoszg sie wytacents do badanych préhek (pobranych Jub odebranych - zgodnis z farmacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

W preypadku prébek dostarczonych przez Klients, przedstawlone w sprawozdaniu Infermacie dotyszace tychze prébek sa informacjami przekazanymi przez Klionta, Laboratorium nie ponost
pdpowisdzlainosd za ta Informace ant za sposcb pobrania | reprezentatywnost pribek przekazanych przez Klisnta do bada,

Bprawozdanio dotyczy probek wilodel: 1 52t 1 bez plsemnej zgody Laboratorium nie mo2e bys pawistane fnaczei, jak tylko w calogel,

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacyi.

Laboratatium nig przechowie pribek po badaniach, chyha e 2 Klientsm ustalono Ihaczej

Migjsee wykonywania badan: L - Lajskl, L - Lublin, M - Mystowice, PS - Porsiar In-Situr

UMWAGA: Oryginalne sprawgzdania z badart sg wydawanew farmia elskironicznej z rozszerzeniem *pdf, podpisane kwalifikcowanym podpisem elektroniczrym. W zwigzku z tym wazyslite wydrulki, o ile
Tiie sg potwlerdzone za zgodnosé z oryginatem, sa kapiami,

Uwagi;
e Suma trihalogenometanow {THM) oznacza sumg sfezes) awigzkéw: trichlorometan (chloroform), bromodichloremetan, dibromechloromstan,
tribromometan.
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