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Sprawozdanie z badai nr 181/w/23

Monitoring kontrolny - parametry grupy A

Zleceniodawea: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilifiskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow
Miejsce pobrania prébki: SUW "Géry: Sow1e" Bielawa - uzdatniona

Badany obiekt: woda uzdafmniona

Protokél pebrania préobki: 12/w/23

Stan probki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data pobrania prébki: 31-01-2023
Data rozpoczgeia badasi: 31-01-2023
Data zakoficzenia badan; 03-02-2023
Prébke pobral : Adriana Kwasniewska , zgodnie z nerma: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19438:2007 (A)
Temperatura transportu probki mlkroblologlcznej 3,2-4,7°C '

zleéenie nr 01/w/23

Kod prébki 208/w
zawér czerpalny na wodzie
uzdatniongj - SU W, zbiornik
Badana c'ééh.a' Metoda warfo§¢ Wynik/ | Jednosta Nlepewnosc
odniesienia rezultat
(Wymaggme}‘)
BADANIE FIZYKO CHEMICZNE _
Metnodé " PN-EN ISO 7027-12016- A 1 ) 0,24 - NTU ) =
_ __ .. 09.pkt 53 P BV
| Barwa PN-ENISCG.7887:2012 - L5 : 4% mg/1 1,44
metoda CHAp1:2015-06 - ) ) Pt/Co
Smazk PL-B-32. Wydame 1 z dnia - ekogptowalny praez z-0 - -
i - kensumenténw i b
_ X 0112.2016 nieEra:ruiI;{enmchln;?an A
Zapach PL-B-02 wydanie 1 zdnia - ;tfmwﬂtll})' }?"TJMZ o t] - 1 -
MEIMENIOW L DEZ
i i 01122016 . nigprawidiowych zmian
Stqunie Jjonow wodoiu [pH]- PN-EN IS0 10523:2012 A 6,5-95 6.9 - -
pomlar w25°C ) ) _ _
Przewodnoés elekiryoma wiadciwa PN- EN IS0 27882:1999 A 2300 118 uSfcm -
potniar w 25°C . .
Zelazo ogolne PL-B-01 wydanic 5 z dnia A 200 <30% g/l 3.9
. 04.05.2010-
Mangan [ PL.B-16 wydanie 1 z duia - 50 <102 pefl 27
. _ 12.05.2014 _
Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 0,44 mg/l -
02.06,2017
BADANIE MH{ROBIOLOGICZNE _
Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN 180 6222:2004 A bez niepravidiowych 1 /Tt -
. . . zmlan . .- . .
Ogoélna liczba mikroorganizméw w 36°C PN-EN IS0 6222:2004 A - 1 " jed bl -
Liczba bakterii grupy coli PNEN 18O 9308-12014- | A 0 0 /TG .
. 12+A1:2017-04 _ o .
Licgba bakterii Escherichia coli PN-EN IS0 9308-1:2014- A 0 ] it/ 100mL -
. 12+A1:2017-04 _ . -
Liczha enterokokéw katowych PN-EN IS0 7899-2.2004 A 0 0 Tk T -
L, i metoda FM.
Liczha Clostridium perfringens (lacznie ze PN-EN 50 14189201 6-.1_'[) A 0 0 tk/100ml 1 -
sporami)
Y Wartast adnicsicnia (Wymagame) najwyzsza dopuszcza]na wartosé lub zakres zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnja 07.12.2017 (Dz. 1. 3017, poz. 2294),
2 reziltat poaike] peversel sranicy oznaczalnode] metody
P - Dbadanic realizowane poza sisdziba laboratorium podezas pobierania probek
[F-i/PL-78
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Sprawozdanie z badad nr 181/wi23 przez l'aboratorium akredvtowane nr AR 756

- Niniefsze Sprawozdanie 3 badai zawiera wyniki badar objete zakresem akredytacit oraz badak nieakredytowanych.

- Pobieranie probek jest abjete zakresem akredyiucyi.

- . Literka ,A” nmieszczona w wierszu symibolu metody oznacza badanie wehodzgiee w zakres akredyracji Laboratorium, potwierdione
certyfikatem Nr AB 756 wydanym preez PCA. Badania spoza zakresu akreditacii nie sq oznaczone.

< Niepewnod¢ wyniku jest podawana na sprawozdanin z badai zgodnie z ustalenjami z kiientem.

- Niepewnos¢ rozszerzona abliczona dla wspélezynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Podena wartod¢ uwzglednia niepewnosé zwigzang z pobieraniern prébki..

= Wyniki 2z badania odnoszg si¢ wyfacznie do otrzymanej probki.

- Stwierdzenie zgodno$ei z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezuitatéw dotyczy badat akredytowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnoscj, gdy wymaganie brzini ,,bez nieprawidiowych zmjan” oraz
»akceplowalne przez konsumenta™, :

- Ninigjsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjinymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczone] do spozycia przez: PSSE Dazierzoniowie nr 832/22 z dala
30.12.2022 r.. :

- Podezas stwierdzania zgodnesel z wymaganiami zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawi jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. . '

- W przypadku wydawania opinii i interpretacji decyzia podejmowana na podstawie uzyskanego rezultatu badantia i jego interpolacji
w adniesieniu do odpowiednio doliiej/gérasi granicy ommaczalnogei metody, z zastosowaniem zasady podejmowania decyzji zgodnej
z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294), -

Bez pisemnej 2gody Laboratorium badawczego sprawozdanie nic mioze byé powielane inaczej jak tylko w calodci,
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan.

ZASTEPCA KIEROWHIKA
DZIALU LABORATORIUM
Wik Sp. z 6.0, w Dzierzonidwie

_Osoba antoryzujaca Sprawozdanie z badari: ! bakteriplog
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Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnosci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba

mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu. _ .
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