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Sprawozdanie z badan nr 183/w/23
Monitoring kontrelny - parametry grupy A

Zleceniodawca: Dzial Uzdatniania Wedy, ul. Kiliskiege 25a, 58-200 Dzierzoniéw
Miejsee pobrania prébki: SUW Ostroszowice - uzdatn iona

Badany obickt: woda wzdatniona

Protokét pobrania probki: 12/w/23

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data pobrania prébki: 31-01-2023
Data rozpoczecia badan: 31-01-2023
Data zakonczenia badani: 03-02-2023

zlecenie nr 01!wi23 .

Probke pobral : Adriana Kwasniewska, zgodnie z normq PN-ISO 5667-5:2017-10, PN—EN ISO 19458:2007 (A)
Temperatura transportu prébki mikrobiclogicznej: 3,2-4,7° C :

Kod prébki | 210/w
zawér czerpalny na wodzie
nzdatnionej - SUW, hala filiréw
" Badana cecha Metoda wartp$e Wynik/ | Jeostha | Niepewnodé
S r 7t wdniesienia rezultat
_{(wymaganie)? -
BADANIE F IZYKO CHEMICZNE
Metnoé PN-EN 180 7027-1:2016- A T 0,18 NTU - .
L ) _ 09, pkt. 5.3 i _ . e .
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 - 15 4D ~mgl 1,44
metoda C+Ap1:2015-06 : . PtiCo
Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - zﬁpiomﬁ: z0 -
LI
01.12.2016 . tiigprawidfowych zmian _
Zapach PL-B-02 wydanie 1 zdnia | - ] i';?ut;walflr I:r]f:: z-0 - -
felitings g
_ 01 12.2016 nim_ widtowyeh zmian -
Stezenie jonow wodorz [pH] PN-EN ISO 10523:2012 6,5+95 7.1 - -
omiar w23°C : . . _
Przewodnosé elektryczna w{asclwa PN- ENISQ 27888:1999 A 2500 152 nS/em -
pomiar w 25°C _ _ _
Zelazo ogdine PL-B-01 wydanie 5 z dnia 200 <30% pell 39
04052010 _ A
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia - 50 <10% ped 2,7
) I 12.05.2614 . N .
Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 8,96 mg/l | -
. 02.06.2017 _
| B BADANIE MROBI’OLOGICZNE _
Ogaolna Ticzbz mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222:2004 A bez ﬂielmidhwwh ; 7 Jml -
. ) . n i _ .
Ogéina liczba mikroorganizméw w 36°C PN-EN IS0 6222:2004 : - 5 Ikl -
Liczba bakteri{ grupy coh PN-EN ISQ 9308-1:2014- A 0 0 FRAD05T -
_ _ 12+A1:2017-04 _ .
Liczba bakterii Escherichia coli PN-ENISO 9308-1:2014- A 0 0 | [ 100ml -
_ _ _ 12+A1:2017-04 .
Liczba enterokokéw katowych PN-EN IS0 7899-2:2004 A o 0 oA 100mE -
. __motoda FM | |
Liczba Clostridium perfringens (tgcznic ze PN-EN ISO 14189:2016-10 | A 0 0 Jtif 1000 -
sporami) . : — - -
D' Wartoéé odniesienia (wymaganic) - najwyzsza dopusrezatia wartosé lob zakres zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnfa 07.12.2017 {D=z1Y. 2017, poz, 2294).
 rezmitat ponizeifpoveyse) granicy nznaczalnosci metody )
I’ - ‘badenie realizowane poza sicdzibg laboratorium podezas pobierania prébek
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SpraWozﬂahie Z .bada_ﬁ nr 183fw:23 przez labor'atorium akredytowane ni AB 756

- Ninlejsze Sprawozdanie 7 badasi zawiera wyniki badaii objete rakresem akredytacyi oraz badar nieakredytowanych,

- Pobieranie prébek jest objete zakresem akredytacyi, .

- - Literke ,A” umiessczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredytacii Laboraterium, potwierdzone
cerlyfikatermn Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacii nie sg oznaczone )

- Niepewnosc wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodrie z ustaleniami z klientem,

- Niepewnos¢ rozszetzona obliczona dla wspotezynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufniodci 95%,

- Podana wartosc uwzglednia niepewriost zwigzang z pobieraniem probki.

~ - Wyniki z badania odnoszy si¢ wylacznie do otrzymanej probki.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacia w odniesieriiu do rezultatéw dotyczy badafi akredytowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi ,,bez pieprawidtowych zmian” oraz
»akeeptowalhe przez konsumenta™, : -

- 'Niniejsze Sprawozdanie z badan zawicra wyniki badar wykonane metodami referencyinymi _

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badari wody przeznaczongj do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 832/22 2 driia
30.12.2022 1.

- Podezas stwierdzania zgodnosei z wymaganiami zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

= W przypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawie nzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji
w odniesieniu do edpowiednio dolnej/gémej granicy oznaczainodei metody, z zastosowaniem zasady podejmewania decyzji zgodnej
z: Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294), '

Bez piseminej zgody Laboratoriyzm badawczego sprawozdani nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calodei.
Klient ma prawo do reklamacji w ¢iagu 14 dai od otrzymania sprawozdania z badar,
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: 5%%; awrot :
Stwierdzenie zgodnosci z wymag#hiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(DzU. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnosci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu.

Osoby antoryzujaca Sprawozdanie z'la:auci;z"“‘?‘3

- badania fizykochemmiczne | mikrobiologiczne? Iz
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“Organ oceniajacy wyniki moze mieé inng zasadg podejmowania decyzji."

K &p. z 0.0. w Dzieizdni
A . <7 .
L ing. Aetted Werkowska
Zatwierdzil: Jygata-Wer -

Otrzymuja:
Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiege 25a, 58-200 Dezierzonidw
aa

Keniec sprawozdania
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