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Certyfikat 1SO 9001
Certyfikat ISO 14001
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ul. Kilitskiego 25A 58-200 Dzierzonidw
LABORATORIUM

- ul, Relaksowa.4 58-200 Dzierzoniow
tel./fax 74/832-37-06

e-mail; pl@wik.dzierzoniow.pl

Sprawozdame z badan nr 291/W/23

onitoring kontrolny

Zleceniodawea; Dzial TU

Miejsce pobrania probki: SUW Géry Sowie - uzdatniona
Badany obiekt: woda uzdainiona :
Protokol pobrania prébki: 18/w/23

Stan probki dostarczonej do laboratorium: przydatny
Data pobrania prébki: 20-02-2023
Data rozpoczecia badan: 20-02-2023
Data zakoficzenia badan: 23-02-2023

Prébke pobral : Adriana Kwasniewska, zgodniez normg: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458 2007 (A)

Temperatura transportu ‘probki mikrobiologicznej; 3,6-7,6°C
N

aramet 3

zlecenie nr 01/w/23

rupy A

Dzierzoniéw 01-03-2023
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Kod probki 340/w
zawor czerpalny na wodzie
uzdatnionej - SUW, zbiornik
" Badana cecha Metoda ‘wartost Wynik/ | Jduostta | Niepewnosé
odniesienia Fezultat
(wymaggme}‘)
BADANIE FIZYKO CI{EMCZNE
Metnosé PN—EN 1S07027-1; 2016- A 1 0,82 NTYU -
3 09, pkt, 5.3 : . - —
Barwa PN-EN IS0 7887:2012 - 15 4% mg/l 1,44
_ metoda C+Ap1:2015-06 ) Pt/Co
Smak PL-B-02 wydanje 1 z dnia - 1:?;1:;0“’5‘1{'? l?r‘fez z-0) - -
RENIOW 1 DEZ
OL122016 | nigprovidiowych zmian,_|
Zapach PL-B-02 wydanic 1 z dnia - akeeptowalny przez z-{ - -
konsumentéw i b
- : E 01122016 _ e nereh podan
Stezenic jonow wodort [pi] PN-EN ISO 1052312012 A 65-9.3 70 - -
pomiar w23°C___ — — :
| Pmewodnoéé’_glcktryczna' whaseiwa PN-EN IS0 27888:1999 2500 [10 pS/em -
- pomiar w 25°C ] . _ _
! Velazo ogdlng PL-B-01 wydanie 5 Z dnia A 200 <30% ugi 3.9
04052010 B ) .
Mangan PL-B-16 wydanie | z daia - 50 <107 el 27
' _ 12.05.2014 . _ .
Chilor wolny ¥ PL-B-12 wydanie 2 z dnia A 03 0,12 mg/l -
02.06.2017 ]
B BADANTE MOBIOLOGICZNE
[ Ogéina liczba mikroorganizndw w 22°C "PN-EN 180 6222:2004 A bez mmaw::hwch 3 kAt -
. . . Zmi; -
Ogoina liczba mikroorgatiizmow w 36°C PN-EN 150 622222004 A ; i T :
[ Ticzba bakterii grupy coli PN-EN 150 9308-1:2014- | A 0 0 JA100mT -
. _ ' 12+A1:2017-04 |
Ligzba baktetii Escherichia colt PN-EN 150 9308-1:2014- A ) 0 ] jee00md -
- 12+A1:2017-04 _ _
Liczba enterokokdw kalowych PN-EN IS0 785%9-2:2004 A 0 ' 1] [tk 100md -
e . _ metoda FM
Liczba Clostridium perfringens (lacznic ze PN-EN IS0 14189:2016-16 A 0 ' -0 Jek/100m1 -
sporami)

WWartosé odnigsienia (wymagame) najwyzsza dopuszezalna wartodé ub zakres zpodnie = Rozporzadzenia Mlmsira Zdrowia z dnia 07.12.2017 (DzU. 2017, poz. 2254).

Zrremmitat ponizei/pevsr2ejgranicy oznaczalnosci metody

P - badanie realizowane poza siedzibg laboratorium podezas pobierania probek
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Sprawozdanie z badan nr 291/w,f23 przez taboratorium akredvtowane nr AB 756

- Ninlejsze Sprawezdanie 7 badas zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacii oraz bador nieakredytowanych.

- Pobieranie prébek jest objgte zakresem akredyiacyi,

= Literka A" umieszczona w wierszy symbolu tetody oznacza badanie wehodzigee w zakres akredytacfi Laboratorium, potwierdzone
ceriyfikatem Nr AB 756 wydanym preez PCA. Badania spoza zakresn akredytacji nie sq oznaczone,

- Niepewnosé wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badari zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewno$¢ rozszerzona obliczona dla wspbtezynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi uthosei 95%,

= Podana wartoéé uwzglednia niepewnoss zwiazang z pobigraniem prébki,

- Wyniki z badania odnoszg sie wylacziie do badanych obiektdw. _

- Stwierdzenie zgodnosct z wymaganiami oraz apinia i interpretacja w odniesienin do rezultatéw dotyczy badad akredytowanych i
nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi -bez nieprawidlowych zmian” oraz
sakceptowalne przez konsurnenta”, '

- Ninigjsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badaii wykenane metodami referencyjnymi . :

- Znaczek ,* umieszozony w wierszu badanej cechy oznacza badanie wykonane metoda niereferencyjng, ihna niz wskazana metoda
W majacym zastosowanie przepisie prawa, : :

- " Zatwierdzenie systemu jakogci prowadzonych badafi wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 832/22 z duja
30.12.2022 r,

»  Podczas stwierdzania zgodnogei z wymaganiami zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z; z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakodei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz. U. 2017 poz. 2294)

- W ptzypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowsana na podstawie uzyskanego rezultatu hadania 1 jego interpolacii w
odniesieniu do odpowiednio dolngj/gbrnej granicy ozhaczainodei metody, za zastosowaniem zasady podejmowariia decyzji zgodnej z:
Rozporzadzeniem Minisira Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r, w Sprawic jakosci wody przeznaczong do spozycia przez ludzi Dz 1.
2017 poz. 2294), .

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczege sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodci,
Klient ma prawo do reklamacii w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badaf.

WNEKA
s FEPCA K{E‘RQ
ATORIUM
DZIALY LA Bogzierzoniow‘le

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badari: W Sp‘g; kié\‘:'l g
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: H%W‘%Wﬁ/ Fawroet
L [ i g )

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesienin do rezultatéw:
Badane cechy zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnoéci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i Zapachu. : '

"Organ oceniajgey wyniki moze mjeé inng zasade podejmowania decyzji."

Otrzymuig:
Dziat TU
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Koniec sprawozdania
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