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BABANIA

" AB 756

Sprawozdanie z badan nr 341/w/23
Monitoring kontrolny - parametry grupy A

Zlecenipdawea: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiegﬁ 25a, 58-200 Dzierzoniéw ¢\w?g
Miejsce pobranis prébki: SUW CICHA, ul. Relaksowa 5, Dzierzoniow - zblormk )
Badany obigkt: woda z sieci Wodoquowe_] _ ' BN
Protokdl pobrania prébkiz 21/w/23 - oo - :

Stan probki dostarczonej do labor-atorium: przydatny

Data pebrania prébki: 27-02-2023 -

Data rozpoczecia badan: 27-02-2023
Data zalohezenia badan: 02-03-2023
Prébke pobral : Adriana Kwasniewska , zgodme Z normq PN-IS0 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458 2007 (A)

(’&anln\s‘-‘

zleceme ar 08/w/23

Temperatura transportu prébki mikrobiologicznej: 4,6-5,0°C

Kod probki 398/w
zawér czerpalny na wodzie ze
zbiornika - SUW, hala dmuchaw
Badana cecha Metoda wartodé Wynik/ | Fednostka | Niepewnoéé
ddniesienia rezultat
{wymaganie)" )
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE .
Mginosé PN-ENISO 7027-1:2016- | A T 027 NTU -
_ 09, pkt. 5.3 : o
DBarwa PN-EN IS0 7887:2012 - 15 <4® mgfl 1,44
: ~meloda C+Apl1:2015-06 [ : PtiCo
1 Smak PL-B-02 wydanic 1 z dnia - akcepiowalny prac z-0 - -
| 01,12,2016 . fonsumentéu i bez
. . i T, nigprawidlowych zmian . .
Zapach PL-B-02 wydanie 1 z dnia - 1 ik@fm:;.‘f ez P - -
- 01.12.2016 icpruidionyoh zmian _
Stezenic jondw wodoru [pH] - " PN-EN SO 10523:2012 " 6,5-95 7.8 - -
pomiar w 25°C . . . . . o .

- Przewodnosé eleltryczna wlﬂémwa PN- EN 180-27888:1999 A 2500 438 p8/cmn -
poiniar w 25°C o )

Zelazo ogoine " PL-B-0| wydanie 5 z dnia " 200 60 pg/l .

. 04.05.2010 _ - 5
Mangan PL-B-16 wydanie ! Z dnia - 50 <10% ug/l 2,7

' _ 12.05.2014 - N '
Twardodt ogalna PR-ISO 6059:1099 A 60 - 500 195 mg/l -
_ _ ] CaCos
Chlor wolny F PL-B-12 wydanie 2 = dnia 0,3 0,06 mg/l
] . 02.06.2017 ) )

Dwutlenek chloru © met. spektrofotometrygzna | mg/l

na podstawie testu 27709-00 | - - 0,23 -
Hach Lanpe )

| BADANIE MIKROBIOLOGICZNE _

[ Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222:2004 A bez n'el:mﬂ‘:*::b“’l’c" 1 ikl -
Og6na liczba mikroorganizmow w 36°C PN-EN [SQ 6222:2004 A - ' 4. " j/1ml .
Liczba bakterii grupy coli " PN-EN ISQ 9308-1:2014- A ] 0 jt100m] -

. . 12+A1:2017-04 .

Liczba bakierii Escherichia coli PN-EN IS0-9308-1:2014- A 0o R $Hk/100m] .
. 12+A1:2017-04 )
Liczba enterokokow kalowych PN-EN [SC 7809-2:2004 A 0 ' Q- Jtk100mI -
. metoda FM -
Liczba Clostridium perfringens (lacznic ze PN-EN 150 14189:2016-10 A 0 0 Jtki 1001 -
Sporami} )

Y Wartosé odniesienia fwymaganie) - najwyzsza dopuszezalna wertosé lub zakres zpodnic 2 Rozporzadzenia Ministra Zdl:uma zdnia 07,12 201‘? (Dz U 2017, poz. 2294).

*reznliat ponizej/pewyzej granicy oznaczalnosci metody

P - badanie realizowane poza siedziba laboratorivia podezas pobierania probek .

[F-1/PL-7.8 Data wydania: 01.07.2022 | Nr wydania: 6. 12 ]




Spr_awoz'danie Z badan br 341/w/23 przez labog‘.a_torium 'akredvtuwang nr AB 756

- Ninigjsze Sprawozdanic 7 badari zawiera wyniki badar objete zakresem akredytacji oraz hadan nieakredytowanych.

- Pobieranic prébek jest objgte zakresem akredytacyi. .

- Literka ,A* umieszizona w wierszu symbolu metody oznacia badanie wehodzgee w zakres dloredytacji Laboratorinm, potwicrdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydusivm preez PCA. Badania spoza zakresu akredytacii nie sy oznaczone!

- Niepewnos¢ wyniku jest podawana ha sprawozdaniu z badati zgodnie z ustalenami z klientem.

- Niepewno$¢ rozszerzona obliczona dla wspdlezynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnode! $5%.

= Podana wartos¢ uwzglednia niepewnos¢ zwiazang z pobieraniem probki.

«  Wyniki z badania odnosza sig wylacznie do badanyeh obicktow.

- Stwierdzenie zgodnosei z wymaganiami oraz opinia i interpretacjs w odniesienin do rezultatéw dotyczy badan akredytowanych
i nieakredytowanych, Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi ,,bez nieprawidlowych zmian” oraz
»akceptowalne przez konsumenta®. -

- Niniejsze Sprawozdanie z badui zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi . : -

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badati wody przeznaczonej do spozycia pizez: PSSE Dzierzoniowie nr 832/22 z dnia
30122022 1, R

- Podczas stwierdzania zgodnosei z wymaganiaimi zastosowana zasada podejmowasiia decyzji zgodna z: z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 1. w sprawie jakosci wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

- W przypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowana ria podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacii
w odniesieniu do odpowiednio dolngj/gérnej-granicy oznaczalnosci metody, z zastosowaniem zasady podsjmowania decyzji zgodnej
x: Rozporzadzentem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawic jakogci wody przezhaczongj do spozycia przez ludzi (Dz.
U. 2017 poz. 2294).

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie ioze byé powielane inaczej jak tylko w calodei.
Klient ma prawo do reklamaciji w ciagu 14 dni od otrzyinania sprawozdania z badat, :

ZASTEPCA KIEROWNIh A
DZIALY LABORATORIUA

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badad: WiK 8g z 0.0, w Dzigesaniowie
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: Izdbg b ;?%:ﬁ .
) ibjas (Patddi Viierol

gt i
Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnoSci nie dotyczy badanej cechy: Ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu. .

"Organ ocenidjacy wyniki moze mied inng zasade podejmowania docyzji.”

N
ZatwicrdZRA Saa el rhowsia

Otrzymuja: _
Dziat Uzdatriiania Wody, ul. Kilinskiego 254, 58-200 Dzierzoniow
afa

Koniec sprawozdania

FU/PL-78 | Data wydania; 01.07.2022 - [Nrwydanim6 273 ]




