WODOCIAGI I KANALIZACJA Spétka z 0.0. ~ Dzierzoniéw 17-03-2023

ul. Kilifiskiego 25A 58-200 Dzierzoniow
LABORATORIUM = P A
Fﬂmfufemw .

ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzoniow
! ; . tel./fax 74/832-37-06

Centyfikat ISO 9001 - e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl

Certyfikat TS0 14001

Cettyfikat ISO 45001

Sprawozdanie z badan nr 373/w/23

Monitoring przegladowy - parametiy. ATB

Zleceniodawea: Dziat Uzdatniania Wody, ul. Kilifiskiego 25, 58-200 DzierZoni6w
Protokét przyjecia probki: 171/w/23 : .
Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny
~ Data rozpoczgeia badafi: 06-03-2023 o
Data zaketiczenia badan: 09-03-2023 zlecenie nr: 01/w/23 '
Prébke pobral ; pracownik dzialy TU, zgodnie ze "'Skrécong instrukejg pobierania prébek wody do badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych™ F-6/PL-7.3 wyd. 2 z dnia 15,04.2019,
Laboeratorium ni¢ uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu probki,

Informacje z protokotu proyjecia nr 171/w/23 podane preez geceniodawce:
Miejsce pobrania probki: SUW Kamionki - uzdatniona

Data pobrania: 06-03-2023 : : '

Badany obiekt: prébka wody uzdutnionej

Dane dostarczone przez klienta mogq wplywaé na wainosé wynikdw,

Kod prébki | 438w
_ . Zawér czerpalny na wodzie
o T uzdatnionej ze zbiornika - SUW,
—— : —_ '_ - _ - galeria rur
Badana cecha : Metoda [ wartes¢ Wynik/ | Jdefoostke | Niepewnoé
: : odmiesicnia | pezyltat
. (wymaganie)" .
_ BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE _
Metnose ' o PNENISO7027-12016- | A I ] 026 | NTU ] T
— : ; : . 09, pkt. 5.3 - : : .
Barwag PN-EN 180 7887:2012 - 15 | <42 mg/l 1,08
_ _ ; _ _ metoda C+Ap1:2015-06 . . _ PCo _
Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - ' ikocniil:iwﬂt'?i}f::* z=0 - .
i EOTOW | DCZ .
] 01.122016 nigprawidtowveh zmian
: —— el — - nicpraudionsch amian — — -
Zapach PL-B 03 leyzdgrallcﬁl z dnia : o B z0
, _ - C— . _ —— | mieprawidiowych zmian {u : N
Stezenie jonow wadoru [pH] PN-ENISO 10523:2012 A 65-55 6,9 - -.
_pomiarw23°C - - : . . - - — :
| Przewodnosé elektryezng whasciwa PN-EN IS0 27888:1999 A 2500 131 uS/em -
pommiar w 25°C _ _ ] . _ _ _
Jen amonowy | PL-B-07 wydanie 3 z dnia A _ 0.5 <0,04% mg/l 0,005
: ) _ _ 04052010 _ S IV _
Azotyny ' | spekirofotometryczna met. - 0,5 <0,015% g/l 04,0008
y _ 14776 _ _ _ , _
Azotany ' PL-B-06 wydanic 3 z dnia A 50 51 mg/l -

' _ _ . ] 04.05.2010 | ] ' ] .
Zelazo ogolie ) PL-B-01 wydanie Szdnia | A& | . 200 B =TT R WS 12
Mangan ' : PL-B-16 wydanie ! z dnia - 50 <102 - ngl 1,8
Utlenialnosé . - PN-EN ISO 8467:2001 A 5 i), 5% mg/l 0,095

CChlorki ' A PN-ISO 9297:1994 met. A 50 | 15 gl =
_ _ R _ _ [ . Mohra_ _ _ _ _
Zasadowosc : - L PN-EN 180 9963-1:200] - - _ 0,11 ; mol/] -
Twardosé ogélna ' ' PN-ISO 6059:1999 A 60-500 465 | medl 28
. : . : : N SR CaCO, |
Waph [ PN-ISO 6058:1999 A - 1 mo/l -
[ Magnez ' ' i . PN-C-04554-4;1999, A 30 - 125 5 mg/1 0,42
- . ' Zatgeznik A - S - ,
| Siarczany PL-B-05 wydanie 4 z dnia A 250 25 mg/l -
_06.05.2010

[F-I/PL—78 T IDatawydania: 01072032 _ [Nt wydania: 6 12 ]




Sprawozdanie z badafi nr 373/w/23 przez laboratorium akredytowane air AB 756

Glin PL-B09 wydanie 2 z dnia A 200 <607 el 48

o . 04.05.2010 _ B
Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 631 mg/l -
. 02.06.2017 _
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C T PNEN ISO 6202: 2004 A ez mepr;::fmch 3 WAm ] -
" Ogdlna liczba mikrocrganizméw w 36°C |~ PN-ENISO 6232:2004 A - 3 paml [ -
Liczba hakterii grupy coli "~ PN-EN 18O 9308-1:2034- A 0 g k7000 R
__ a . _ 12+A1:2017-04 . _
Liczba balkterit Escherichia coli PN-EN IS0 9308-1:2014- A 0 0 JtkAL00md -
_ __12+A1:2017-04 _ _ .
Liczba enterokokow Kalowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 [ ) 100w -
_ _ ) metoda FM _ _ _
Liczba Clostridium perfringens (lacznie z& PN-EN ISO 14189:2016-10 A 0 )] Jk/100ml -
Sporami) )

UiWartogé odniesienia (wymaganic) - najwyzsza dopuszezalna wartosé Jub zakies z;,udme z Rozporzadzenm Mlmstra Zadrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U, 2017, poz. 2294).
? rezultat ponizej/pewyia granicy oznaczalnosci metody
+ - badanie realizowane w siedzibie Iaboratoriuny

- Ninigjsze Sprawozdanic z badan zawiera wyniki bada#i objete cakresem akredytacii oraz badan nicakredytowanych.

- Pobicranie probek nie jest objete zakresem akredytacyi.

- Literka ,A" umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza baddnie wechodigee w cakres akredytacyi Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym priez PCA. Budania spoza zakresu akrédyiacii nie sg oznaczone.

- Niepewnos$¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodme Z ustaleniami z klientem.

- Niepewno§é rozszerzona obliczona dia wspolezynnika rozszerzenia k=2 co odpewiada poziomowi ufnosei 25%.

- Podana wartos¢ nic uwzglt;dma niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki,

- Wyniki z badania odnosza si¢ wytqczme do otrzymanej prébkl '

- Stwierdzenie zgodnodei z wymagamam1 oraz opinia i interprefacjia w odnicsicniu do rezultatow dotyczy badad akredytowanyuh
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi ,,bez nieprawidiowych zmian” oraz
sakeeptowalne przez konsumenta’.

- Niniejsze Sprawozdanie z badasi zawiera wyniki badafi wykonane metodamii referencyjnymi .

- Zaiwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badafi wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 832/22 z duia
30.12.2022 1.

- Podczas stwierdzania zgodnosei z wymaganiami zasiosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozpcrzqdzemcm Ministra
Zdtowia z dnia 07.12.2017 w qprama jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

- W przypadku wydawania opigii i interpretacji decyzja podejmowana na padstawie uzyskanego rezuliatu badania i jego interpolacji
w odniesieniu do odpowiednic dolnej/zémei-granicy oznaczalioici metody, z zastosowaniem zasady podejmoewania decyzji zgodnej
z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej jak tylko w catosci,
Klient ma prawo do reklamaciji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badati.

Do Sprawozdania z badan dolgczone jest sprawozdanie nr W/0/03/2023/340/F/2 wydane przez GBA
Polska Sp. z 0.0, ul. Mochtyfiska 65, Warszawa. Certyfikat Akredytacji nr AB 1055.

ZASTEPCA KIEROW
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Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okreflonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
®z.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnosSci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba

ikroor 22°C oraz smaku i chu.
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L. GBAPOLSKA LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

1
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BA POLSKA 8p. 2 0.0, “pfl
Member of GRA GROUP Hnlw

ul. Mochtyiska 65, 03-289 Warszawa

“Sprawozdanie z badah Nr: WI0/03/2023/340/F12

| Zleccniodawea: Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.; 58-200 Deiersoniow, vl, Kilifskiego 254
Zlecenic Nr: Wi0/03/2023/340

A - metodyka akredytowana {AE 1095); referencyjna - ile prawo tok stanowi {wynik mozna wyl ysiad do oceny zgodnodci w ohszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elaslycanego - referencyjna o ile prawe tak stanowi / Téwnowazna do reforencyjuef (wymik mozna wykorzystat do oceny zgodnosei
w obszarze TeguUlOWanym prawnie). .
AR - metodyka akredytowana (AB 1095} réwnowaima do referencyfne] {wymik mozna wykorzystad do ogeny zgodnosei w obazarze regulowanym prawiie).
MON - metodyke akredytowana w zalaesie OB
GMPP+ - metodyka objeta zatwierdzenicrn w zakresfe GMF+ Bl {badania pasz)
A/P - metadyka akredytowana Podwykonawey .
P - metodyka nicakredytowana Pedwykonawey

L e Decyzje: PPIS w Legionowie “ TIKN 24/2022 7 dn. 04112022, PPIS w Katowicach ar
Zatwicsdzenio do wykonywania bada NS HKi6.0027.3.58.21.2022 zdn. 26.09.2022
Adres odebrania: $8-200 Dzierzoniéw, ul.Relaksowa 5
Miejsce odebrania: Wodociagi i Kanalizacja 5p. 2 0.0,
Godzina odebrania: 02:37:00
Informacie od Zleceniodawcy: _ _ _
Tobranie pr;;iﬁek we prébit-i pabrdué prees Zleveniodawey ] N - o ' e . '
Teensport pribek: | GBA POLSKA §p. 200, . . . O_leera]a‘cy. Prabkobiorca GBA POLSKA nr: 2444
Namer probki: 9393/03/23 Ocena probki:  bez zastrzedefi " Dala rozpoczgeia badafi: 09-03-2023 Dats, zakoficzenia badaf 17-03-2023
‘Lab. 'Ba'dai;_y pafﬁrﬁét_l" ) ' Jm Akr. | M'eto_dyka hadaﬁiﬂ wg T Wymagaliia Wynik' '_ Np.’-‘*' 1N
"~ [Aldryma T | gl | AE |PN-ENISO ceo | 50.030; el Romp.MZ <oo0 |
o _ (02.0.2017.2294)
Dicldryna ' T pgl | AE |PNENISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp.MEZ <0,010
M (D2.U.2017.2294)
Endyna T et | AE | PN-ENISOG468:2002 <0.40; pg/t; Rozp MZ ' <0010
M . . (Dz13.2017.2294)
o,p'-aichlomaifcnywdicmometan'(a,p' T ael | AR | PNENISO 6468:2002 <010; pglh RozpMZ T <oow ]
M | DD : . {D2U.2017.2294)
o p-dichlorodifenylodichloroetylen o1 | AE | PN-EN1SO 6468:2002 T | <0,10; pt; RozpME <0010
M |(p-DDE) (Dz.U.2017.2294)
o p-dichlorodifenylotrichloroetan (o.'|  pgfl | AE | PN-EN Soces2002 | £0.10; pgfiyRozp. MZ (D2, T <oo0
v |DDD _ 2017.2294)

|' qurqsfzoz_amurm' o ' ' T o _ ' ) . s{mﬁauel



Lab. | Badany parametr jm. LAk | MétodyKa badania wg ‘Wymagania Wynik | Npoto| N
| pop-dichlorodifenylodichlorostan ('] pgll | AE | PN-EN 1SG 6468:2002 <0,10; pgll; Rogp MZ <0,010 '
M |-DDD) : (Dz.U.2017.2294)
| p.p-dichlorodifenylodichloroctylen mgl | AE | PN-ENISO 6468:2002 <0,10; pg/l: Rozp.MZ <0,010
n | &p-DDE) (Dz.U.2017,2294)
p,p"-dichlotodifenylotrichloroetan (00| gl | AE | PN-EN ISO 64682002 <0,16; ng/l; Rozp.MZ <0010
R ) . (DzU.2017.2294)
alfa- heksachlorocykloheksan (alfa- pgl | AE | PN-EN ISO 64682002 | =0,10: pg/l; Rorp.MZ <0,010
M [HCH) - (Dz.U.2017.2294)
{ aifa-chlordan ugll AE | PN-EN IS0 6468:3002 =0,10; pgfl; Rogp. MZ (Dz.U. < 0,010
M 2017.2204)
betn-hoksachlorooyklohekson (beta- | pg | AB | PN-EN IS0 64682002 20,10; pg/l: Rozp.MZ <0,010
M | HCH (D2.U.20172204)
delia-heksachlorocykiohelsan (delta- | pgl | AE | PN-EN IS0 64682002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0010
M |HCH) {Dz.U.2017.2294)
gamma-ficksachlorocykloheksan ugh | AE | PN-EN 180 6468:2002 <0,10; pg; Rozp.MZ <0010
M {gamma-T1CH, lindan} . {Dz.11.2017.2294)
garmima-chiordn pel | AE | PN-EN SO 6468:2002 £0,10; up/i; Rozp.MZ <0010
M (D 10.2007.2294)
Endosulfan IT ug | AE |PN-ENISO 64682002 <0,10; ug/l; Rozp,MZ. < 0,610
M (Dz.U1.2017.2294)
Epoksyd hepachloru B agl | AE | PN-EN 18O 6468:2002 £0,030; ug/l; Rozp.MZ <0,010
M . (D2.41.2017.2294)
| Heptachtor ped | AE | PN-ENISO6468:2002 £0,030; pg/l; Rozp.MZ <0,010
v : . (DzU2017.2204)
Aldebyd endrymy g/, | AE | PN-EN SO 6468:2002 £0,10; ug/l; Rozp.MZ <0,010
M . ! {Dz.U.2017.2204)
Motoksychlor (DMDT) pl | AE |PNENTSO 6d68:2002 <0,16; ugl; Rozp MZ <0,010
M (DzU.2017.2294)
WH/03/2023/340/F 12 Stona 2786
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", Badamyparametr | jm. |Akr| Metodykabadaniawg ~ Wymagania ~ Wynik
Alschlor S gl | AE | EN-EN 130 6468:2007 7 l<0,40; pglt; RopMZ <0010
(Dz.U.2017.2294)
Triffuralina nel | AE | PN-ENTSO 6468:2002 < 0,10; g/l; Rozp. MZ (DzU. <0010
: | 2017.220%)
| Siarczan endosulfanu ugt | AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; ug/l: RozpMZ . <0,010
(D2.U.2017.2294)
| zodryma upgl | AE | PN-ENTSO 6468:2002 1 £0,10; pe/l: Rozp.MZ < 0,010
| (Dz.U,2017,2294)
Suma HCH (z ohliczes) pglt | AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp MZ <0010 |
. (D2.U.2017.2294)
“Endosulfan | Cpgd | AE | PN-ENISO £468:2002 <0,10; po/l; RozpMZ <0010
. (D2.U.2017.2294)
| Heksachlorabenzen (HCB) pefl | A | PN-ENISO 6468:2002 <0,010
| Epoksyd beptachlora & ugl | AE | PN-ENISO 6468:2002 <0,030; gl RozpMZ <0016
. (D2.U:2017.2294)
" | L2-dichloroetod (EDC) Cpel | AE | PN-ENISO 103012002 £3,0; ug/l; RozpMZ <050
' : ' (D2.U.2017.2294)
| Akryloamid pgl | A | PB-148/LFwyd 3zdnia 20012022 | 20,105 ug/l; Rozp. MZ (DU, <0,040
: 2017.2294)
Benzen pgl | A | PNASO 11423122002, < 1,0; pgii; Rozp MZ <025
: (Dz.U.2017.2294)
| Benzotaypiren pgdl | A | PB-I60/LF wyd. 7 2 dnia 20.01.2022 | £0,010; peA; Rozp MZ <0,0020
- . Dz.U.2017.2294)
[ Broraiany gl | AT | PN-ENISO 11206:201307 <100 pfl; Rozp.MZ <1,0
. . (Dz.1.2017.2294)
Bmmcdiclﬂom:ﬁemn . gl AE f‘-N-E_N ISO 103ﬁ1:2002 S 15; ng/l; Rozp.MZ <14
o (Dz.U.2017.2294)

| wiotoar20a3s3401Fr2




et

Lab. Badany parameir jom. (Ake.|  Metodyka badania wg Wymagania Wyaik Np.+# -] N
[ chiomay mgl | A |PN-ENTISO 1030442003 b8t H-0,011
M
Chiorck winyly kg | AE | PN-ENISO 10301:200 <0,50; ugl; Rozp.MZ <0,i0
. {D2.11.2017.2294)
Chloryny mg? | A |PN-ENISO 10304-4:2002 021 +-0,03
M
Cyjanki ogbine pel | A | PN-ENISO 14403-2:2012 < 505 pg/l; Rozp.MZ <10
M (D&1.2017.2294)
Epichlorohydryna p..gfl A | PB-190/LF wyd, 42 dnia 20.01.2022 | =< 0,10; pg/l; Rozp. MZ < 0,025
M : (Dz.U.2017.2294)
Fluorki mgA | A | PN-ENISO (030412005, PN-EN £ 1,5: mg/l; Rozp.MZ <0,10
M 180 10304-1:2009/AC:2012 D2.10.2017.2294)
Suma chloranéw i chlorynéw (z mgl | A | PN-ENISO 10304-4:2002 < 0,70; mg/f; Rozp.MZ 0.29 +-0,06
p | obiczef) (DzU.2017.2294)
Suma pestyeydéw (z obliczen) wl | AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,50; ugll; Rozp.MZ  <0,01
o (D2.U1,2017.2294)
Suma trihalogenometandw (THM) pedl AE | PN-EN ISC 10301:2002 . % 100; pgdl; Rozp, MZ (DzU < 1,0
M 2017.2294)
Swma trichlorocienu i tetrackoroetenu | g/l | AE | PN-EN 1SO 10301 2002 < 10; pgl; Rozp.MZ <10
Mo Dz.1.2017.2204)
Swma WAWA (z obficzeﬁ) ned A | PB-160/LF wyd. 7 z-dnia 20.07.2022 | <0,10; pel; Rozp. Mz << 1),0050
M ' {Dz.11.2017.2204)
Chloroform (trichlorometan) mg/l AE Pﬁ‘-EN 150 12301:2002 . <0,030; mg/l; Rozp.MZ <{0,0010
M : - (DZ.U 2017.2204)
Antymon ugd . | AE | PN-ENISO 17264.2:2016-11 | 25: pgl; Rozp.MZ (D211,2017.2294) <10
M
Atsen pgt | AE | PN-ENISO 172942201617 < 10; pg/l; Rorp MZ S <10
M ' (Dz.U.2017.2204)
Stmné 4z8
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:_'@ah. ) ‘Badany parametr jm. | Akr. Metodyka Badania wg Wymagania “Wynik Np** I N
e ‘mgl | AE | PNENISO 17294-2:3016-11 210 mgfl; RogpMZ <000
M (DzU.2017.2294)
| chrom sgl | AE | PRN-ENISO I7294-2:2016-11 < 50; pgl; Rozp.MZ <0,50
M (DzU2017.2204)
Kadm ugt | AE | PN-ENISO 17294-2:2016.11 | 25 ot Rozp Mz @zU20172200 | <50
v - .
1 Miedz mgd | AE |PN-ENISO 17294.2:2016-11 "1 < 2,0; me; RozpMZ 000091 | +-00001% |
M {Dz.11.2017.2294)
Nikisl ugl | AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <20; p/l; Rozp.MZ L0 +.0,2
M | (DzU.2017.2294)
[ Gt pgl | AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 < 10; pg/l: Rozp.MZ <0,50
M {DzU.2017.2204)
Rigé pwl | AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 1 2 12 pafls Rozp.MZ (Dz.U.2017.2204) <0,10
M
| Selen ugl | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | < 10; pgfl; Rozp.MZ <1,0
M (D2.U.2017.2294)
50d mgl | AE |PNENISO 17204-2:2016-11 <200; mg/l; Rozp.MZ- 12 +He1,1
M : {Dz.U.2017.2294)

Data* - w zaleznosci od spospbu pazyskania przez GBA Polska probki jest data: poboru (gdy prébka pobisrana jest wylgcznie przez pracowrika GBA Polska) lub odbioru {gdy prabka odblerana jest od
klianta przez pracownlka GBA Polska, dastarczana Jest przez fime kurlersky bad? dastarczana csoblécle przez kilenta).

Np.** - niepewnnds rozszezona pomiaru prey peziomie ufnosci ok, 95% i wapik

ZAZNECZONE W uwagach.

Niepewno&t padaje sle w sytuacii, gdy ma fo 2haczenie dla miarodainogel wynikaw badar b zgadnosal 2 wymaganiami / specyfikacjami oraz ha zyczenis Klienta,

iku rozszarzenia k=2, hie uwzglednia niepewnosc poblerania pribek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostald to

Rezullety badai rizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarows metod sq przedstawiane jako odpowiednio = wartesé dolnef granicy zakresu pomlarowego® lub ,» wartos6 gémej granley zakresu
pomiarowego”. Wartodal te stanowia informar]e o rezultatach hadar. Jesk wraz 7 tak przedstawlonymi rezultatami badarn podane sq nfepewnose] rozszerzone, dotyeza ane wartascl dolng] lub gérmej
granley Zakresyu pomfarewego metody. W przypadku rezultatdw badan stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowac jako opinig | interpretacig. Wyzej opisane postepowanie nie dotyczy badar

biologicznych.

Wynlkl adnasz) sie wylacznie dobadanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjaemi przedstawronym w sprewozdaniu),
W preypadhu probek dostarczenych przez Kilenta, przeﬂstawpone w sprawozdanio inffarmagje datyezace tych#e prébek s Infarmacjami preekazanymi przez, Klienta, Laboratarjum wie ponos)
odpowiedzialhosci 2a be informacio ani za spoedb pobrania f reprezentatywnods prébek przekazanych przez Klienta do bada.
Spnawazdanle dolyezy probek w ilosel: 1 szt | bz pisamnsj zgody Labioratorium nie moze byt powislana ]nal:zsj. Jjak tylka w calodel.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z’ badad Klient ma prawe do reklarnag]i,
Laharatorium nie przechdwuja pribek po. badaniach, -chivba 2o z Kisntsm ustalono inaczs|
Miejsce wykonywanta badsn: £ - Lalzki, L - Lublin, M - Mysfowics, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z bada sg wydawane w formile elektroniozne] 2 rozszerzenigm *pdf, prﬁfdplsane Jwalifikowanym podplsem elekironicznym. W 2wigzhy z tym wszystkie wydruki, o le
nie 83 polwlerdzonaza zgtidnodc z urygmalsm 5 kDplaml

Uwagl.

Suina trihalogenometandw (THM) oznacza sume steZen zwigzkow: trichloremétan (chlereform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,

fribromoemetan.
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