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Sprawozdame z badan nr 422/w/23

Monitoring kontroln parametry grupy A

Zleceniodawea; Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kllit’lsklego 25a,58 200 Dzierzoniow
Protokél przyjecia probki: 190/w/23

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoezecia badan; 13-03-2023

Data zakonczenia badan: 16-03-2023 Zlecenie nr: 01/w/23

Dzierzoniow 17-03-2023

1 ensxie Emravem |
AEREDYTACH

AB 756

1EELTf
S,

)
*l'uln\\‘

Probke pobral : pracownik dzialu TU, zgodnie ze ""Skrécong instrukeja pobierania probek wody do badan
mikrobiologicznych i fizykechemicznych' F-6/PL-7.3 wyd. 2 z dnia 15,04.2019. Brak informacji na temat planu

pobieranie prDbek

‘Laboratorium nie uezestniczylo w pobieranin i transportowamu prébkl.

Informacje 7 protokofu przyjecia nr 190/w/23 podane prreg Zleceniodawee:
Miejsce pobrania probki: SUW Lubachow - uzdatniona PP 0

Data pobrania: 13-03-2023

Buadany obiekt: probka wody uzdatnionef

Duane dostarczone przez klienta mogq wpbywad na wainos$é wynikow.

Kod probki 497 /w
zawor czerpainy PP10
Badana cecha ‘Metoda wartos€ Wynil/ | Jednestka | Niepewnosé
: odnicsicnia rezultat
{(wymaganie)” )
BADAN IE FIZYKO-CHEMICZNE _
| Metnosé PN -EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,258 NTU -
_ - 09, pkt.53 | |
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 - 15 <4 g/l 1,08
_ metoda C+Apl:20]1 5-06 L _ Pt/Co
| Smak PL-B-0Z wydanic 1 zdnia - eheeptowalny praez z0 - -
- i 0 1':_12'2_016 nicgrawidm\;-'g.ch 2mian
Zapach 'PL-B-02 wydanie | = dnia - ﬁ“ﬁ‘;ﬂﬂ“ﬁ: . z-0 - -
_ _ 01122016 b nieprawidiowych zomian
Stgzenie jondw wodoru [pH] PN-ENISQ 10323:2012 A 6,5-95 7.6 - -
pomiat w25°C _ ) _ _
Przewodnosé elekiryczna whaseiwa PN- EN IS0 27888:199% A 2500 199 pS/eni -
pomiar w 25°C . _ _
Zelazo ogdne FL-B-01 wydanie § z dnia A 200 <30% ngl 1.2
o 04.05.2010 _ . -
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia - 50 <]10% ng/l 1,8
. . 12.05.2014 . _
Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 0,33 mg/l -
02.06.2017
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
" Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN 150 62222004 | A boz Diopravidionych 16 T .
- Zmian
- Ogdlna ligzba mikroorganizméw w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A - 2 i/l -
Liczba bakteri grupy coli PN-EN 150 9308-1:2014- A 0 0 T/100m] -
12+A1:2017-04 )
Liczha balkterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 { Jif100ml -
_ 12+A1:2017-04 _
Liczba enterokokdw kalowych - PN-EN [SO 7899-2:2004 A 0 ) itkf1agml | -
_ metoda FM _ _
Liczba Clostridian perfringens (facznie ze PN-EN 1SO 1418%:2016-10 | A 0 o e/ 10gmt -
sporaing)

Ywartasé odnissienta (wymaganie) - najwyssza dopuszezalna wartos¢ iub zakves zgodnie z Roépurzqdaem‘u Ministra Zdrowia z diia 07.12.2017 D=1, 2017, poz. 2294),
2 reamltat ponigejipewyiai-granicy oxnacralnode metody
+ - hadanie realizowane w siedzibie laboratorium

|F-1/PL-78 Data wydania: 01.07.2022 [Nr wydania: 6 172



Sprawozdanie z badah nr _422&_"!2_3 p'.r_zez laboratorium akredytowane nr AB 756

. Ninigjsze Sprawozdanie 7 badari zawiera wyniki badas objgte zakresem akredytacy oraz badai nieakredytawanych.

. Pobieranie prébek nie jest objgte zakresem akredyiaifi,

- Literka ,,A" umieszczona w wierszut symbolu inetody oznuacza badanie wehodagee w zakres akredytacyi Laboratorinm, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym prrez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq eznacIone.

. Niepewnosé wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badafi zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspolezynnika rozszerzehia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosei 95%.

- Podana wartoé$ nie uwzglgdnia niepewnosci zwigzaneg) z pobieranien prébki.

- ‘Wyniki z badania odnoszg sig wylgemie do otrzymane) probki,

- Stwierdzenie zgodnosel z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesienin do tezultatdéw dotyczy badan akredytowanych
i nigakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi ,,bez nieprawidtowych zmian” oraz
Lakceptowalne przez konsumenta”. :

- Niniejsze Sprawozdanie z badad zawiera wyniki badaf wykonane metodami referencyjnyi .

. Znaczek .*¥° umieszczony w wietszu badanej cechy oznacza badanie wykottane metoda niereferencyjng, inng niz wikazana metoda
w majacym zastosowanic przepisie prawa, ' .

. Zatwietdzenic systemu jakosei prowadzonych badati wody przeznaczonej do spoZycia przez: PSSE Dzisrzoniowic nr 832722 z dnia

v 30.12.2022 1. : '

. Podczas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakesci wody przeznaczonej do spozycia przez udzi.

- W przypadka wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji
w odniesicniu do adpowigdnio dolnej/séenej granicy sznaczalnosei metody, z zastosowaniem zasady podgjmowania decyzji zgodnej
z: Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Bez pisemnej zgady Laboratorium badawezego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylke w catosel.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdatia z badar.
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Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami ¢ Zaz},lggm_%icjmgrpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badane
cechy zgodne Z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnosci nie dotyczy badanej cechy: Ogéina liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu. _
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"Organ océniajacy wyniki moZe mieé inng zasade podejmowania decyzji."

Drial Uzdatniania Wody, ul, Kilifskiego 252, 58200 Dzierzoniow
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Koniec sprawozdania
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