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Sprawozdanie z badan nr 433/w/23
Monitoring kontrolny - - A

Zleceniodawea: Dzial Uzdatniania Wady, ul Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierzoniéw
Miejsce pobrania prébki: SUW NOWAR ul. Chrobrego, Pilawa Gérna - uzdatniona
Badany obickt: woda uzdatniona

Protoké! pobrania prébli: 28/w/23

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data pobrania prébki: 14-03-2023 .

Data rozpoczecia badaii 14-03-2023 zlecenie nr 01/w/23

Data zakosiczenia badaii: 17-03-2023 L . _ '
Prébke pobral : Adriana Kwasniewsks , zgodnie z normy: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISOQ 19458:2007 (A)
Temperatura transportu prébki mikrobiologicznej: 3.3-7,1°C

Kod prébki 511/w
Zawor czerpalny na wodzie
uzdatnionej - SUW, halj filtrgw
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U Wartogé odniesienia {(wyniaganie) - najﬁstza dopuszezalea wartosé Tub zakres zgodnie z Rezparzadzenia Ministra Zdrowis z dnia 07.1 2.2017 (Dz.U, 2017, poz. 2294).
 rezultal ponizej/pewssej granicy oznaczalnogci melody
P - badanie realizowane poza siedziba laboratorium podezas pobictania prébek
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Sprawozdanie z badan nr 433/w/23 przez laboratorium akredvtowane nr AB 756

*  Ninjejsze Sprawozdanie 7 badari zawiera wyniki badan objete zakresem akredytachi oraz badar rieakredytowanych,

- Pobieranie probek jest objete zakresem akredytacyi.

- Literka ,,A” umieszezong w wierszu symboin metody oznacsa badaiie wehodzgce w zakres akredytacli Laboratotium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania s$poza zakresu akredytacyi nie sq oznaczone,

- Niepewnod¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspdlezynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufhosei 95%,

- Podana wartosg uwzglednia niepewnodsé Zwigzang z pobieraniem prébki,

- Wynil z badania odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnosci =z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatdw dotyczy badad akredytowanych
inieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia, zgodnodei, gdy wymaganie brzmi »bez nieprawidlowych zmian” oraz
wakeeptowalne przez konsumenta®,

- Niniejsze Sprawozdanie z badati zawiera wyniki badan wykonane metodani referencyinymi ,

- Zatwierdzenie systemu jakogci prowadzonych badar wody przezhaczonej do spozycia preez: PSSE Dzierzoniowie nr 832/22 7 dnia
30.12.2022 1,

~  Podozas siwierdzania zgodnodei z wymaganiathi zastosowana zagada podejmowania decyzji zgodna z: z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, 2017 poz. 2294),

= W przypadku wydawania opinii i interpretacii decyzja podejthiowana na podstawie uzyskanego trezultatu badania i Jjego interpolacji
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/géraef-granicy oznaczalnosci metedy, z zastosowaniem zasady podejmowania decyzji zgodnej
z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catogei.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od ofrzymania sprawozdahia z badar,
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Stwierdzenie zgodnosei z Wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniy do rezultatéw: Badane

cechy zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017

(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnodci nie dotyezy badanej cechy: Ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku j zapachu. \

"Organ oceniajacy wyniki moze mieé intia zasade podejmowania decyzji"

Otrrymuiy:
Dziat Uzdatniania Wody, ul, Kilifiskiego 252, 58-200 Dzierzonidw
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