e : WODOCIAGI LKANALIZACIA Spotka z 0.0. Dzierzoniéw 19-07-2023
ul. Kilinskiego 25A  58-200 DzierZoniéw
. LABORATORIUM

ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzoniow
2 tel./fax 74/832-37-06
Cerlyfikat ISG 900 g-mail: pl@wik.dzic_rzmﬁow.pl
Certyfikal 1S0 14001 .

* Certyfikat 180 45001

Sprawozdanie Z badai nr 1123/w/23
I ) . :

Monitoring przegladow arametry grupy AiB

Zieceniodawca: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierzoniéw
Protoko} przyjecia probki: 521/w/23 . _ )

Stan prébki dostarczone] do laboratorium: przydatny

Data rozpoczg¢eia badah: 10-07-2023

Data zakoficzenia badan: 13-07-2023 zlecenie nr: 01/w/23

Probke pobral : Bartlomiej Osiewata - zgodnie z norms PN-ISO 5667-5:2017, PN-EN IS0 19458:2007
Laboratorium nie uezestniczylo w pobieraniu i fransportowaniu probki.

Informacje T protokolu priyjecia nr 521/w/23 podane prier zleceniodaweg:

Miejsce pobrania probhi: SUW Bielawa, nl. Szewska "JOZEFOWEK" - uzdatniond
Data pobrania: 10-0 7-2023 :

Badany obiekt: probka wody uzdatnionej

Dane dostarczone prrez klichia mogy wplywad na wainosé wynikdw.

Kod probki 1317/w
“zawor ezerpalny na wodzie
uzdatnionej - SUW, hala filtréw
Badana cecha  Metoda ot | Wymik/ | oot | Niepewnosc
: : odniesienia rezaltat
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnod6 ' T NENSO 70T 12006- | A 1 0,10 NTU
) . . )  09,pkt. 53 _ ) .
RBarwa PN-EN IS0 7887:2012 - 15 <P mg/1
) . _ ) . metoda CHApL:201 5-06 i Pi/Co
Smak PL-B-02 wydanic 1 Z dnia - ﬂfﬁf‘““ﬁ{b’ F:rbw: z-0 -
mEttaw Lo
) _ _ . — R _ _ 01_‘12“2016 B} ) nieemwidluwvch_ Zimiat _ . .
Zapach PL-B-02 wydinie 1 zdnia - fménwwah}y?f:ez z-{y Co-
_ 01122016 . | pimidionyeh zmias ' |
1 Stezonie jondw wedoru [PH] T PNGEN ISD 10523:2012 A 65-95 6,75 -
pomiar w25°C _ . ) _ _ _
Przewodnost slektryczna wiasciwa PN- EN 130 27885:1999 A 2500 i 430 pSfem
| pomiarw25°C____ — - _ S
Jon amenowy PL-B-07 wydanie 3 z dnia A 0,3 <0,040% mg/l
_ _ 04.05.2010 ] o L
1 Azotyny spekirofotometryozia met. T 0,5 «(,015% mg/l
Azoiany . ) T1-B-06 wydanie 3 z dnia A 50 <229 mgl
Zelazo ogdlne . ' | PL-B-01 wydanic 5 z dnia A 200 <307 pefl 5
o _ B 04052010 ot e _ .
Mangan PT-B-16 wydanie } zdnia - 50 <102 | gl 1
_ _ o ) 12.05.2014 _ . _ _ _
Utlenialno$é } PICEN ISO 8467:2001 | A 5 <0,50% mgl | 0,10
Choa ' TNISO07 1998 met. | A 350 29 mal | -
Zasadowoié ' | PN-ENISC 9963-1:2001 - - 1,06 mmol/l -
Twardosé ogoina ' : PRS0 6059:1999 A s ] 12 | mgl .
. . - . CaCO;_ .
. Waph PN-ISO 6058:1999 A - 45 ‘mg/! -
Magnez ' - [ PNC-04554-4:1999, A 30- 125 & g/ T
: : . —_— __ Zstaeznik A . : : : :
| Siarczamy PT-B3-05 wydanie 4 2 dnia A 254 81 mgfl -
_ S 06.03.2010

[F-U/PL-78 ~~ " [Data wydapia: 01.07.2022 T Newydenia 6 12



Sprawazda_nie z bac_laﬁ nr_l__1231w123_ priez lab_oratorium_ akredytowane nr AB 756 ¢

Glin T [ PLB09 wydanic 2z dnia A 200 <600 | gl 5
: _ ___04.05.2010 _ ) ' .
.Chler wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 0,18 1 mgl | -
_ 02.06.2017 _ ' '
. BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogolna liczba mikroorganizimdw w 22°C PN-EN 180 6222:2004 A ] e niepm_»-i;iiowych 1 Wl | -
. _ ) ] ) o zmia i - .
‘Ogdina liczba mikroorganizméw w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A - 2 kAol -
Liczba balkterii grupy coli ' " PN-EN 150 9308-1:2014- e 0 G FfT00mL | -
B _ - _ 12¢A1:2017:04 | _ _
Liczba bakferif Escherichiia cofi PN-EN IS0 9308-1:2014- A 0 0 e/ 100m1 -
- B _ 121A12017-04 _ _
Liczba onterokekow katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 0 oo | .
metoda FM ]

B Wartosé odniesienia {wymaganie) - najwyzsza dopusrozalna warto§é lub zakres zgodnie 2 Rozporzadzeniu Miiistra Zdvowia z duia 07.12.2017 (D21, 2017, poz, 2294),
# rezultat ponizej/peseysei-granicy oznaczalnosci metody o )
+ - badanie realizowane w siedzibie laboratorium

- Niniejsze Sprawozdanie 7 badari zawicra wyniki badani phjete zakresem akredytacji oraz badadi nieakredytowanych.

- Pobieranie probek nie jest objete zakresem akredytachi,

- Literka ,A” umieszczona w wierszu symboln metody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredytacji Laboratorinm, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoa zakresu akredytacyi mie sq oznaczone, :

- Niepewnosé wyniku jest podawana ha sprawozdaniu z badast zgodnie z uslaleniami z klientein,

- Niepewno$¢ rozszerzona obliczona dla wspélezynnika rozszerzenia k=2 co edpowiada poziomowi ufhosci 95%.

- Podana warto$€ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem préhki.

- Wyniki z badania odunosza si¢ wylacznie do otrzymanej prébki, _

- Stwicrdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatow dotyczy badafi akredylowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwicrdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi ,,bez nieprawidlowych zmian” oraz
wikeeptowalne przez konsumenta™.,

- Ninigjsze Sprawozdanie z badaf zawicra wyniki badas wykonane metodatni referencyjnymi .

- Zatwicrdzenie systeme jakosci prowadzonych badad wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 832/22 z dnia
30122022,

- Podezas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakogci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

~ W przypadku wydawinia opinii i interpretacii decyzja podsjmowana na podstawic uzyskanego rezuitatu badania i jego interpolacii
w odniesicniu do odpowiednio dolnej/séeme} granicy oznaczalnosci metody, z zastosowaniem zasady podejmowania decyzji zgodnej
z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz,U. 2017, poz. 2294,

Bez pisemnej zgody Laboratorinm badawczego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calodci,

Klient ma prawo do. reklamacii w ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar.

Do Sprawozdania z badafi dolgczone jest sprawozdanie nr W/0/07/2023/571/F/1 wydane przez GBA
Polska Sp. z 0.0. ul. Mochtyiiska 65, Warszawa. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095,
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Osoba autoryznjaca Sprawozdanie  badaii; Bt
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczner 1zhbt w y
: i e

o

Stwierdzenie zgodnoSci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 2 dnia 07.12.2017
(Dz.U, 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnoici nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu. Zawarto$é magnezu ponizej zalecanej wartosci.
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afa '

Koniec sprawozdania
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"~ Sprawozdanie z badaf Nr: W/0/07/2023/571/F/1

Zleceniodawea;

Zlecenie Nt

Whadociagi i Kanglizacja Sp. 2 g.0.; 58-200 Dzierzonidw, ul. Kiiiﬁskiego 25A
W/0/07/2023/571

A - mefodyka gkredyfowana (AB 1095};

w obszarze regulowanyn prasviie).

AR - metodyka skreiytowana (AB 1095) réwnowaina do referencyjnej

. MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB

referencyjna - o ile prawe ik stanowi (wynik
AE - metodykn akredytowana (AB 1055) 2 zakresu elastycznego - referencyjng o

ile prawo

. GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresie G+ Bl1 {badania pasz}

A/P - mefodyka akredytowana Podwykonawey

P - meétodyka nisakredytowana Podwykanawey

mozna wykorzystaé do oceny zgodnosel w obszarze regulowanyin prawmic).
tak stanowi { rownowazna do referencyjnej (wynik mozia wykorzystad do cceny zgednodel

{wynik moina wylkotzystat do oceny zgndnosei w obszarze regulowanym prawnic).

L i Decyzje: PPIS w Legionowie ur HKN 477027 7 dn. 04,11.2022, PPIS w Katowicach nr
Zatwierdzenic do wykonywania badaf; NS.HIKi4.0027.3 58.21.2022 7 dn. 26.09.2022 -
. ™ . 51 .! x ;gﬂ
I quorinacja u Zlegeniodawey
iejsce jobran Informacja n Zleceniodawey
Punkt pobrapia: | . Informacja u Zlsceniodawcy
-|Radzaj wody do spozycia: vzdatniona )
e datmiona e
Trpusport prébck: | GBA POLSKA Sp. 20.0. . delerajqcy,_ Pracownik GBA POLSKA nr.. 2322
| Mumer probki: 14590/07/23 Qeena probld:  beg zasirzezen Data rozpoczecia badafi:  11-07-2023 Duta zakohezenia badafi 18-07-2023
Lafj. o Bﬁdahjé pﬁraﬁlétf A qu.' Akr ' Metodyka badahin Wi ) \Vyniagaﬁia Wymk ) .ﬁp.'*-*. TN
T |i2dishloroetin EDC) "1 | AE |PW-ENTSO l030L2002  |<80: pgl RozpMZ T <050 o
- (D7U2017 2254
Akryloamid gl | A | BB-148/LF wyd. T na 20012022 | £ 0.10; s Rozp. MZ (Dz.U. <0840
M 2017.2304)
| Benzen e | A | PN-ISO 11423-1:2002 a < 1.0: pg/l; RozpMZ <025
M (DzU2017.2294)
1 Benao(@piren il | A | PB-160/LF wyd, Tz dnia 90.012002 | <0,010; ugll; Rozp.MZ <0,0020
M {D2.U.2017.2294)
Bromiany gl | A | PN-ENISO 11206:2013-07 < 10; pgl; Rozp.MZ 1,6 +03
W : (Dz.U.2017.2294)
Bromadichlorometan gl | AE | PNENTSO 10301:2002 <15; ng/l; Rozp.MZ 1,9 02
M (D=.1.2017.2294)
Chlorek winyls el | AE | PN-EN (50 [0301:2002 <0,50: pg/l; Rozp.MZ <0,10
. (Dz.U.2017.2294)
[wirorizozasszurn ' " syona128|




Lab.

Badany parametr fm. [Akr.|  Metodyka badania wg Wymagania Wrynilk Np.t* | N
Cyjarki ogélne ugl | A | PN-ENISO 1440322012 < 50; p/l; Rozp.MZ <10 '
M . (Dz1).2017.2294)
| Epichlorohydryna g A | PB-19O/LF wyd. 4 7z dnia 20,61.2022 |<0,10; pg/l; Rozp.MZ <0025
v | {D2.U2017.2294)
Finorki Cmgl | A |PN-ENISO 10304-1:2009, FN-EN | < 1,5; mg/l; Rozp MZ <010
M ISO 10304- 1:2000/AC:2012 {D=U.2017.22604)
| suma pesiyeydow (2 obticzeny pgt | AE | PN-EN SO 6468:2002 <0;50; pg'l; Rozp.MZ <0,010
o (Dz.U.2017.2298)
| Suma trihalogenemetandw (THM) wel | AE |PreEN IS0 103012002 2 100; pgl; Rozp. MZ (De.U. 51 13
M 2017.2204)
Suma trichlorostemy § teteacklorostenu |  pg/l | AE | PN-ENISO 10301:2002 - < 105 pgfl; Rozp.MZ Cele
M : (D2.11.2017.2294)
{ $uma WWA (z oblicze) g |" A | PB-IGLF wyd 7zdnia 20012023 | 20,10; pg/l Rozp.MZ <0,0050
v 1 ) | (D2U.2017.2294)
[ Chlorofrm (irichlorometsn) mgl | AE | PN-EN SO 10301:2002 | £0,030; mg/t; Rozp. Mz 00019 | +-0,0002
M '  (D2.U.2017.2294)
Antyimon el | AE | PN-ENTSO 17294-2:2016-11 < 5; pgl; Rowp MZ (Dz.U.2017,2294) <10
M
Arsen - ugl | AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 1= 10; pgst; Rozp.z <10
" (D211.2017.2294)
| Bor mgd | AE |PN-EN ISO 17204-2:2016.11 < 1,0 mgl; Rozp.MZ <0,010
" . (Dz.U.2017.2294)
| Chrom e A]é | PW-EN 180 17294-2;2016-11 = 50; pugfl; Rozp.MZ = 0,50
ey | (D2.U.2017.2294)
Kadm g/l | AE | PN-ENISO 17204-2:2016-11 < 5; pgl; Rozp.MZ (D7.U.2017.2294) <050
M
Micdz | mgd | AE |PN-EN IS0 17284-2:2016-11 <2,0; inglt; Rodp.MZ <0,00050
o | (D2.0.2017.2194)
: | WIONTI2023/57 U/ Strona 2z 5




fa

Lab. | Badany parametr m, |Akr.]|  Metodyks badania wg Wymaganin wynik | Np | N
Nkt Tugl | AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <20; pgfls RozpMZ 42 | wes |
M (Dz.1.2017.2294)
| otéw weh | AE | PN-ENISO 17294-2:2016:(1 < 10; ul; Rozp.MZ <050
M {Dz,U.2017.2294)
1 rege ugl | AE | PNENISO 17294-2:2016-11 12 1; pgl; Rozp. MZ (D2.0.2017.2204) <0,10
it}
[selen g | AE | PN.EN ISO (7204-2:2016-11 e 10; wgt; RospMz <1,0
o . (Dz.U.2017,2204)
sed mefl | AE | PN-EN ISO £7294-2:2016-11 < 200; m/ly RozpMZ 2,8 w04 |
™ (Dz.U.2017.2294) \
| Aldryna pgl | AE | PN-ENISO 6468:2002 1« 0,030; yatt; Rozp MZ <0,610
M ' (D7.U,2017.2294)
[ Dieldryna g/l | AE | PN-EN ISO 6468:2002 | <6,030; pe/t; Rozp.MZ <0,010
M (DzU.2017.2264)
| Endeyna g/l | AE |PN-ENTSO 6468:2002 | < 0,10; ug/l; Rozp.MZ <0010
y {(DzU.2017.2294)
op-dichlorodifenylodichloroetan o' | pgll |- AE | PN-EN IS0 6468:2002 1 €0,10; peit; Rozp. MZ <0,010
M |-DDDY | (DzU.2017.2294)
o,p-dichlorodifenylodichleroetylen ugd | AE | PN-ENTSO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp.MZ <0010
u | (o -DDE) (D2.17.2017.2294)
op-dichlorodifenylotrichlorastan (o] ugl | AE | PN-ENISO 6468:2002 <0,10; ugh; Rozp. MZ (DzU. <0010
M [DPD 2017.2294)
T op-diclodifenylodichlometon (o' | ugl | AE | PN-ENISO 6463:2002 £0,10; pgly Rozp.MZ <0,010
M |DDD) (Dz.U.2017.2294)
p-dichlorodifenylodichloroctylen | pgll | AE | PN-ENISO 6468:2002 <0,10; ugll; RozpMZ <0010
M |@r-DDE (Dz.U.2017.2204)
| pp-dichlorodifenylowichloroctan (p.p'|  ng/l | AE | PN-ENISO 6468:2002 < 0,10; pgl; Rozp.MZ < 0,010
M [-DDT) (Dz.U.2017.2294)
WHTI2093/57 1FM Strona 32 5 ‘




Lab. |. Badany parametr pm. | Akr, Metodyka hadania wg © Wymagania " Wynik Np#* | N|
| alfwheksaohlorocykloheksan (alfi- | pgl | AR PNENTSO 64682002 | < 0.10; gl RospMZ | <0010 S
M | HCH) (D2U.2017.2294)
alfa-chlordan rgl | AB | PN-ENISO 64632003 £0,10; pefl; Rozp. MZ (Do, U, <0010
M - 2017.2204)
beta-heksachloracyidoheksan (bota- ngll | AE | PN-EN TSO 6468:2002 <0,10; ug'L; Rozp.MZ. <0010
M HCH) . - | (D=.U.2017.2204)
delta-heksachlorosykloheksm @elie- | pgfl | AL | PN-ENISO 64639000 £0,10; pg/l; Rozp.MZ. <0010
M HCH) ] g - (Dz.11.2017.2204)
gamma-heksachlorocyklohekean ugd | AR | PN-ENTSO sds3:2002 <0,10; ugls Rozp.MZ <0,010
M | (E2mma-HCH, lindan) s (D2.1.2017.2294)
| gamma-chlordan pgt | AE |PN-ENISO 64682002 <0,10; pg/t; Rozp MZ <0018
y - (Dz.U.2017.2204)
Endosnlfsn 1T ugh | AE | PNENISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ, . <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Epoksyd heptachlora B wgdl | AE | PN-EN ISO s46a2002 | £0,030; ygk; Rozp Mz, < 0,010
M | (02.0.2017.2294)
Heptachlor ngt | AE | PN-ENISO 6458:2002 <0,030; pgh Rozp MZ <0,010
M (02.1.2017.2294)
| Aldeliyd endryay pgl | AE | PNEN SO 64652000 1 £0,00; 4@/ Rozp Mz <0,010
. . : (Dz.U2017.2208)
Meioksychlor (DMDT) pgl | AE | PN-EN ISO 64682002 £0,10; ng/l: Rozp.MZ <0010
o : | (Dz10.2017.2294)
Alachlor pgd | AR | PN-ENISO 6468:2002 £,10; jeg/l; Rozp.MZ <0,010
A (D2U.2017.2294)
Trifluralina ngl | AE | PN.ENTSO 64652002 <0,10; jT; Rovp. MZ (D20, <00l0
i . 2017.2294)
Siarezan cndoselfain wgil | AE | PN-BNISO 64882002 1<0,10; no/t; RompMz <0,010
- | (Dz.1.2017.2204)
M
Lw;umwéuzsfsmm Stona 4 z 5—]




"Lab, | 'Bada:'ly parametr | fm. Akr_. Mctody_ka-hadauiawg ' ermagania o Wﬁik Np.** N
T T o T e prrTarTeres "
M (D2.U.2017.2294)
SwnaHCH (zobliczed) | pgl | AE | PNEN 50 5468:2002 © 1%0,10; g/l Rozp M2 < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Endosulfan [ B ' gl | AE | PN-ENISO 6468:2002 Z0,10; gt Rozp.MZ, [ <g010
M (Dz.U.2017 2294)
Heksacliorobenzen (HCE) | e | A |PN-ENISO 64682002 ' ' ' ' ' <0010
M
 Epoksydheptachloru & wet | AE | PNENISOGdcez00z <0,030; ug/l; Rozp.MZ <0010
M| (Dz.11.2017.2294)

Data® - w zale?riodd od spasobu pozyskania przez GBA Polska prabki fest data: paberu {gdy probka pobierana jest wyleznie przez pracownika GBA Palska) lub cdblary (gdy probka odbisrana [est od
Klenla przez pracownlka GBA Palska, dostarczana jest przez firme kurierska bad# dostarczana osobisgie przez klieita). )

Np.*™ - nlshewnost razszerzana pormiary przy paziamie ufiosci ok 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia niepewnasci pobigrania probek, za wyjatkiem przypadkow gy zostalo to
ZAZnaczeons w mvagach,

Nlepewnost podaje slg w sytua, gdy ma to znaczenis dla miarodajnosci wynikéw badan lub 2gadnode] 2 wymaganiam) f specyfikaclami oraz na yczeris Klienta,

Rezullaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jaka odpowicdnio .« warlase dolnej aranicy zakresw pofniarowege” lub > wartose gérnej granlcy zakrasy
Pomizrowego”. Wartpsel te stanowig informacis o rezultatach badart. Jesi wraz z tak preedstawlonymi rezultatami badaf podana 4 nfepewnodcl rozszerzone, dofyezg one wartoscr dolngj lub gérnej
granicy zakresy pomiaroweagy matpdy. W przypadku razullatéw badad stwierdzenio zgodhosei nalezy sktowad jake oplnie | interpretacia. WyZe] apisane postgpeywanie nle dolyczy badan
biclogleznych,

Wyniki odr{aszq sig wytgeznie do badanych probek {pobranyeh Iub odebranyeh — zgodnle z informacjant przadstawionymi w sprawozdaniu},

Zamisszezons w sprawozdaniy informac)e wyrdnions podkredleniom zostaly przekazana przez Kiienta, Laberatorlum nie pancsi edpowiedzialnosel za te Informacje anf za sposdb pobrania i
raprezentadywnase probek przekazamysh przez Klisnta doy badan.

Sprawnzdanie dotyczy probek w ilosei; 1 szt | bez pisempe] zgody Laboratorium nie maze byd powlelane inacze], jak tylko w catosa,

W cingu 14 dni od ofrzymania sprawozdania z badaf Kiient ma prawno do reklarmac]L

Laboraterium nte preechawwile prabek po badaniach, chyba ze z Kiientem ustalting inacze|

Mie)sce wykahywania badan: & - Eajski, L+ Lublin, M - Mystowlee, PS - Pomiar In-Sity

UWAGA: Oryginalne sprawezdaria z badan 88 wyddwane w fomie elekironiczngj z rozszerzeniem *.pdf, podpisane lwallflkewanym podpizern slakiron|cznym. W zwiazku 2 tym wszystkie wydriski, o ile
nie sa potwigrtizone za zeodnosé z oryginaler, 58 kopiarmi.

T
e Suma trihalogenometanéw (THM) oznacza sumg stezen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromadichlorometan, dibromochiorometan,
tribromornetan.
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