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Sprawozdame z badan nr 1442/w/23
Monltormg kontrolny = parametry grupy A

Zleceniodawea: Dzial Uzdatnianis 'Wody, ul. Kiliiskiego 25a, 58-200 Dzicrioniéw
Protokét przyjecia prébki: 689/w/23

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoczecia badan: 05-09-2023 _

- Data Zakoficzenia badaf: 08-09-2023 zlecenie nr: 01/w/23 _ . _
Pribke pobral : Bartlomiej Osiewala - zgodnie z norma PN-ISO 5667-5:2017, PN-EN ISO 19458:2007,
zaswiadezenie WSSE we Wroclawiu z dnia 01.06.2023
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.

Informacje 7 protokolu priyjecia nr 689/w/23 podane przez tleceniodawee:
Miejsce pobrania prébki: SUW Lubachow - uzdatniong PP10

Duta pobrania: 05-09-2023

Badany obiekt: probka woidy uidatnionej

Dane dostarcrone przez klienita mogg wplywad na wainosé wynikéw.

Kod prébki|  1704/w
’ zawér czerpalny PP10
Badana cecha Metoda N | wartodé Wylukl Tednostha | N'iepew'nos"é
: - odaiesienia rezultat
: (wym.lgnme)l) :
BADANIE FIZYKO CHEMICZNE
Metnosé . - T T PN-EN IS0 7027-12016- A 1 0,15 NTU . e
| . R i 09, pkt. 5.3 . . 1 _ —_—
Barwa’ PN-EN IS0 7887:2012 A 15 <4 mgl | 1
_ . metoda C+Ap1:2015-06 _ PCo |
- Smak : L PL-B-02 wydanie | zdnia - ﬁi‘ﬂ.‘““&“’ Pfcz 0 | - - -
i NsUnentow 1 pez
- _ o 01,12.2016 siepraidlowyehamisn | | _ _ _
Zapach, PL-B-02 wydanie ! z dnia - [ 1k'=mﬂwa§;y FT:EZ z-() - -
L S R onsumentdw i beg
i .. 01'12_'2016 | nieprawidiowych stmian A ] _
Stezenie jondw wodorm [pH] PN-EN ISO-10523:2(312 A 65-9.5 74 - -
pomiarw25C | . : -
Przewodnodé elektryczna wlasciwa ! PN-EN 27888:1999 A 2500 238 ) uSfem -
pomiar w 25°C - 1 I . |-
Zelazo ogdlhe PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 <302 pgt 5
04.05.2010
Mangan : PL-B-16 wydanie | z dnia A 5¢ =<10% ngfl 1
12.05.2014 ]
Twardosé ogdina PN-IS0 60359:1999 A 60 - 500 78.6 . mg/l -
" Chlor wolny * PL-B-1? wydanic 2 z dnia A - (4,80 mgf -
02.06.2017 :
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°C " | PN-EN ISO 6222:2004 A | be "iepﬁ‘?::}““’i’ﬁh 7 1 kil -
N N N - EIMd
Ogolna liczba mikroerganizméw w 36°C ' PN-EN ISO 6222:2004 A - nie wykryto | i/1ml -
Liczba bakterii grupy coli PN-EN 180 9308-1:2014- A 0 ] 0 [ mewem | -
- 12¢A1:2017-04 _ . | .
Liczha bakterii Escherichia coli PN-EN 180 9308-1:2014~ A 0 i} Jth/180m] -
: - . 12+A1:2017-04 _ _ R i .
Liczha enterolkoliéw katowych PN-EN 18O 7809-2:2(04 A 0 | 0 jtki10Gml -
. metoda FM . L N s -
Liczba Clostridium perfringens (lacznic zc PN-EN 18O 14189:2016-10 A 0 0 joipam -
spmamj}

Y Wartosé odniesienia (wymaganis) - na_myﬂza dopuszczﬂlua wartost: b zakres zg,odme z Rozporzadzeniu Minisha Zdrowia 2 dnia 07.12.2017 (D= 11, 2017, poz, 2204),

3 reznliat ponizej/powse} granicy oznaczalnodei metody
+ - badanie realizowane w sicdzibic laboratorium
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Sprawozdanie z badan nr 1442/4w/23 przez laboratorium akredytowape ur AB 756

i

- Ninigjsze Sprawozdanie 7 badan zawiera wyniki badasi objete zakresem akredytacii oraz badant nieakredytowanych.

- Pobieranie probek nie fest ohjete pikresem akredytacii.

- Literka , A" mmiesgezona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredytacyi Laboratormm, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydarnym priez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Niepewnos$¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badasi zgodnie z ustaleniami z klientem.

~  Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspStezynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosei 95%.

- Podana warto$é nie uwzglgdnia niepewnogel zwiagzanej z pobieraniem probki,

- - Wyniki z badania odnosza si¢ wylacznie do etizymanei prébki,

- Stwierdzenie zgodnosci z wymagamaml graz opinia i interpretacjia w odniesieniu do rezultatéw dotyczy badan akr edytowanych
i nicakredytowanych, Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi ,.bez nicprawidlowych zmian” oraz
nakceptowalne przez konsumenta”.

- Niniejsze Sprawozdanie z badad zawiera wyniki badad wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Drzierzoniowie nr 832/22 z dnia
30:12.2022r..

- Podczas siwierdzania zgodnodci z wymaganiami zastosowana zasada podejmowania decyzp zgopdna z: Rozperzadzeniem Minisira
Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

- W przypadke wydawania opinii i interpretacji detyzja podejmowana na podstawie uzyskanego rezultaby badania i jego intcrpolacii
w odniesieniv do odpowiednio dolnej/séme} granicy oznaczalnosci metody, z zastosowaniem zasady podejmowania deeyzji zgodng
z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnija 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Bez piscmng] zgody Laboratorium badawezego sprawozdanie nie moze byé powielanie inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do reklamacti w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar.

GA_KIEROWNIKA

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badan:ZAZ U ABORATORIUM
- badania ﬁzykoche'micz;ne i mikrohiologicznc_ ‘-',;.“:‘_,'P._ j“" awhnibzie ;onlowie
Xt

Ea. Nawrot . .. . e
Stwierdzenie zgodnosci z Wymagaﬁiﬁﬂi?’oﬁfz opinia 1 interpretacja w odniesieniu do rezultatow: Badane

cechy zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnesci nie dotyezy badanej cechy: Ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu. - ’

MERGWN«

"QOrgan oceniajacy wyniki moze niieé inng zasade podejmowania decyzji."

ZatwierdzAGHTFerkantna Werkbw sk

Otrzymuja:
Dzial Uzdatniania Wody, ul. Klllﬁshcgo 252, 58-200 Dzierzoniow
afa .

Koniec sprawozdania
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