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Sprawozdame z badani nr 1487/w/23

Monitoring kontrolny -

Zieceniodawea: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilifiskiego 253, 38-200 Dzierzoniéw

Protokél przyjecia probki: 710/w/23 :

Stan préobki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoczecia badaii: 12-09-2023

Data zakoficzenia badan: 15-09-2023 zlecenie nr: 01!wl23

Probke pobrat : Bartlomiej Osiewala - zgodnie z norma PN-ISO 5667-5: 2017 PN-EN 180 19458 2007,
za§wiadczenie WSSE we Wroclawiu z dnia 01.06.2023

Laboratorinm nie uczestniczylo w pobleramu i fransportowaniu prébkn.

Informacje 7 protokofu proyjecia nr 71 /w23 podane priez zleceniada w_cg:
Miejsce pobrania prébki: SUW Jodtownik - uzdatniong.

Data pobrania: 12-09-2023

Badany obiekt: pribka wody nzdatnionej

Dane dostarczone prie;, klienta mogq wplywad na watnosé wynikow.

Kod probki 1757/
' ' zawér czerpalny na wodzie
_ surowej - SUW, hala filiréw
Badana cecha ~ Metoda wartosé Wynik/ | Jedoestia | Nigpewnosé
. ) odniesienia rezultat .
) {wymaganie)” :
BADANIE FIZYKO CHEN]]CZNE
‘Metnodé PN-EN [SQ 7027-1:2016- A 1 0,12 NTU .
09, pkt. 5.3 ' .
Barwa PN-E'.N 180 7887:2012 A i5 <4 mgil 1
. motoda CkAP1:2015-06 _ _ PYCo
Smak PL-B-02 wydanic 1 z dnia - ikipigl‘:::?' E}";& z0 - -
. onsy wibez |
. 01 12.2016 niegrawigilmgch amiat | . i .
1 Zapach PL-B-02 wydanie | z dnia _ - ikﬁl";:':ig‘l;?’;“ zD - -
DAL 1ngz
A . _ OLI220I6 scprawidiowyeh zmian |
- Stezenie jondw wodoru [pH] PN-EN IS0 10523:2012 A 6,5-935 6.8 - -
pomiar w 25°C _ . I .
| Przewodnosé eleldryczna wiagciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 i 348 nS/em -
_pomiar w 25°C. . i . — .
Zelazo ogdine PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 <30% gl 3
04052010 - : .
Mangan PL-B-16 wydanie 1 zdnia A 50 . <10% ugfl 1
I 12032014 _ ) )
Chlor wolny *- PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - ] 0.43 mg/l -
: 02.06.2017
BADANIE M_J_K_ROBIOLOGICZNE
Ogolna livzbe mikroorganizméw w 22°C PN-EN 180 6222:2004 A e eprawidowych 1 TgE .
= —— s e an. -
Dg6lna liczba mikroorganizmow w 36°C PN-EN ISQ 6222:2004 - nie wykryte | j/1ml -
Liczba bakterfi gripy coli ' PN-EN (SO 0308-1.20/4- | A 0 T o [ e -
.  12+A12017.04 | _ . _
Liczba bakterii Escherichia cofi PN-EN IS0 9308+1:2014- A 0 0 jikf 100 -
. . 12+AL2017:04 _ _ _
Liczba enterokokow lkalowych PN-EN 150 7899-2:2004 A 0 )] Jele/100m( -
metodz FM

Uartodé oclmev.iema (wymag'mle} fajwyzsza dnpuszczalna wartosé Iub zakees zgodme Z Rozporzqdzcnm Mitistra Zdrowm zdmia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2204},

A rezuliat porizej/pewydst granicy oznaczalnod metody
+- badanic realizowane w siedzibie laboratorivm

[F-/PL-738

[ Data wydania: 01.07.2022

| Nr wydania: 6

__1f'2'




Sprawozdanie z badan nr 1487/w/23 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

- Ninicjsze Sprawozdanie 7 badwii zawiera wynikt badai objete takresem akredytacii ovaz badan nieakredytowanych,

- Pobicranie probek nie jest ohjete zukresem akredytacyi..

- Literka , A" umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredytacii Laboratorium, potwierdzone
certyfikatern Nv AB 756 wydanym priez PCA, Budania spoza zakresu akredytacyi nie sq ognaczone.

- Niepewnosé wyniku jest podawana na sprawozdaniii z badas zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspdtezynnika rozszerzenia 1=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Podana warto$¢ nie uwzglgdnia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. '

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylgeznie do otrzymanej probki.

Stwierdzenje zgodnoscei z wymaganiami oraz opinfa i interpretacja w odniesienin do rezultatéw dotyczy badaf akredytowanych

1 nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosei, gdy wymaganie brzmi ,bez nieprawidlowych zmian™ oraz

wakceptowalne przez konsumenta®,

- Ninigjsze Sprawozdanic z badan Zawiera wyniki badaf wykonane metodaimni referencyinymi . _

- Zatwierdzenie systemn jakogci prowadzonych badat wody przeznaczenej do spozycia przez: PSSE Dzigrzoniowie nr 832/22 z dnia
30122022 1.,

- Podczas stwierdzania zgodno$ci z wymaganiami zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozporzadzenier: Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

= W przypadku wydawania opinii i interpretacii decyzja podejmowana na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/gémej-granicy oznaczalnosel metody, z zastosowaniem zasady podejmowania decyzji zgodncj
z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z daia 07.12.2017 {Dz.U. 2017, poz. 2294).

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczege sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od ottzymania sprawozdania z bada,

SPEGSELISTA LABTRAY
W Sn.2 8.0, w DEistiotiowie

Osoba atioryzujgca Snrawoz_dan-ic' z badari: 4
- badania fizykochemiczne 1 mikrobiologiczne: Aldo o

r dora Garus

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiamy Iraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okreél&nymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnosci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu.

"Organ oceniajgcy wyniki moze mieé inng zasadg podejmowania decyzji.”

Zatwierdzil "X

Otrzymuija; _
Dziat Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow
aa

Koniec sprawozdania

(F-/PL-738 _ | Data wydania: 01.07.2022 _ [Ne wydania: 6 Y




