WODOCIAGI 1 KANALIZACJA Spélka z o.0.
ul. Kiliaskiego 25A 58-200 DzierZonidw
\ LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 DzierZonidéw
tel/fax 74/832-37-06
e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl

Certyfikat [SO 9001
Certylikai IS0 14001
Certyfikat ISQ 45001

Sprawozdame z badan nr 1485/w/23

- parametry grupy A

Zleceniodawea: Dziat Uzdatniania Wody, ul, Klli]isklego 25a, 58-200 Dzierzoniéw - .
Protokél przyjecia probki: 710/w/23 : :

Stan prébki dostarezonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoczgcia badain; 12-09-2023

Data zakenczenia badan: 15-09-2023 zleceitie nr; 01/w/23

Dzierzoniéw 15-09-2023
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BADARA

Probke pobratl : Bartiomiej Osiewala - zgodnie Z norma PN—ISO 3667-5:2017, PN-EN ISO 19458:2007,

zaswiadczenie WSSE we Wroclawiu z dnia 01.06.2023 .
Laboratorlum nie uczestmuylo w pobleramu i transportowaniu prébki.

Informacje z protokelu proyjecia nr 710/w/23 podane przez zlecemodawcg

Miejsce pobrania probki: SUW Bielawa, ul. Szewska "JOZEFOWEK" - uzdatmona
Data pobrania: 12-09-2023

Badany obickt: prébka wody uzdamionef

Dane dostarczone prieg klienta mogg wplywad na wainos¢ wynikow.

Kod prébki | 1755/w
p
' zawér czerpalny na wodzie
_ . uzdatnionej - SUW, hala filtréw
Badana cecha “Metoda wartosé Wynik/ T Jedmostia | Niepewnosé
odniesienia - rezultat
| (wymaganie)"
BADANIE FIZYKO CHEl\f[[CZNE
Meinose “PNEN 1SO 7027-1-2016- A 1 0,15 NTU -
_ _ 09, pkt. 5.3 . _ _
| Barwa - PN-EN IS0 7887:2012 A 15 <4? 1 mgl 1
_mieloda CtApl 12015-06 . 1. PtiCe |
Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - ﬂwmat‘g; ez z0 - - -
i SUMENTLY .

F . 01'12‘20-16_. | Nieprayidiovwyoh zmidn _ :
| Zapach PL-B-02 wydanic T z dnia - akceptowalny praez z-0 - -

_ . _ _ 01.12.29 1.6 I mekogr :?fl_l:lllinmmwhl;]:;an | i

Stezenie jondw wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-9,5 1 6,8 - -

pomiar w 25°C — —_— . - ——
| Przewodnoéé elekiryezna whadciwa PN-EN 27888:19%9 A 2500 440 uSfem -

pomiar w 25°C__ . |

Zelazo ogdine PL-B-01 wydanie 5 Z dnja A 200 <30% ugfl 5

_ | _ 04.05.2010 . . _
- Mangan | PL-B-l6wydanic 1 z dnia A 50 <10 ugl 1
i 12:05.2014 i _
Chior wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A n 0,49 mg/l -
02.00.2017
BADANIE MIK:ROBIOLOGICZNE

Ogbina liczba mikroorzanizmow w 22°C PN-EN SO 6222:2004 A bez iepraviliowyeh [ nie wykiyto | et -
" Ogdina liczba mikroorganizmow w 36°C PN-EN IS0 6222;2004 A - nie wykryto | Jtk/ml -

Liczba bakterii grupy coli PN-EN 150 9308-1:2014- A 0 0 "/ 100nT -
| _ 12+4A1:2017-04 . _ S

Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 JieA100m -

_ _ 12+A1:2017-04 _ . _
| Ticzha enterokokow kalowych PN-EN [SO 7899-2:2004 A i} ] Jtk/100mi -
metodaFM
D yaitosé odriesienta (“}'magamc) najwyzsza dopthczalna wattodé lub zakres zgodme z Rozpurzqdzemu Ministr dewmz dniz 07.12.2017 {Dz.U. 2017, poz. 2294).
2 rezuliat ponizei/pewsis ganicy oznaczalnodol metody
+ - badanie reatizowane w gicdzibie laboratorium
| Data wydania: 01.07.2022 | Nr wydania: 6 12




Sprawozdanie z badan nr 1485/w/23 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

- Niniejsze Sprawozdanie 7 badari zawiera wynilki hadasi objete zakresem akredytacyi oraz badar nicakredytowanych,

- Pobieranie prébek nie jest objete zakresem akredytacyi.

«  Literka , A" umieszczong w wierszu symboln metody oznacrn badanie wehodzgee w takres akredytacfi Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nv AB 736 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Niepewnoé¢ wyniku jest podawana pa sprawozdaniu 7 badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspéiczynnika rozszetzenia k=2 co odpowiada peziomowi ufnosci 95%.

- Podana warto$¢ nie uwzglgdnia niepewnosci zwigzang] z pobieraniem probki,

- Wyniki z badania odnosza sie wylacznie do otrzymanej probki.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odnicsieniu do rezuitatéw dotyczy badad akredytowanych
i nieakredytowanychi. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnodci, gdy wymaganie brzmi , bez nieprawidiowych zmian” oraz
sakeeptowalne przez konsumenta”™.

- Ninigjsze Sprawozdanic z badaf zawiera wyniki badah wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzenych badan wody przeznaczonej do spozyma przez: PSSE Dyierzoniowie nr 832/22 z dnia

30022022 1.,
- Podczas stwierdzania zgodnodci z wymaganiami zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna 2 Rozporzadzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakodel wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi,
- W przypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podsjmowana na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji
w odnicsieniu do odpowiednio dolnej/gémej-granicy oznaczalnodei metody, z zastosowaniem zasady podejmowania decyzji zgodnei

z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Bez pisemnej zgody Laboratoriuin badawczego sprawozdarie nie moze by¢ powielane inaczej _]ak tytko w calosci.
Kiient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dniod otrzyrnama sprawozdania z badan
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Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiamiipraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
Dz U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnofci nie dotyczy badanej cechy: Ogolna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu.

"Organ oceniajacy wyniki moze mieé inng zasadg podejmowania decyzji."

Otrzymuja: _ o
Dzial Uzdatniania Wody, ul, Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow
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Koniec sprawozdania
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