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Sprawlozdanie z badan nr 1470/w/23
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Zieceniodawea: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kiliiskiego 252, 58-200 Dzierzoniéw

Miejsce pobrania probki: SUW CICHA, ul. Relaksowa 5, Dzierzoniow - uzdatniona

{po wszystkich filirach)
Badanuy obiekt: woda uzdatniona
Protokél pobrania prébki: 88/w/23
Stan probki dostarczonej do laboratoriim: preydatny
Data pobrania prébki: 11-09-2023 :
Data rozpoczgcia badaii: 11-09-2023

zlecenie nr 01/w/23
Data zakoficzenia badan: 14-09-2023 I

Préblke pobral ¢ Malgorzata Chamczyiiska, Agata Werkowska , zgodniez noerma: -

PN-ISO 5667-5:2017-19, PN-EN IS0 19458:2007 (A)
Temperaiura transportu probki mikrobiologicznej: 5,8-6,8°C

Dzierzoniow 14-09-2023
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Kod prébki 1737/w
zawor czerpalny na wodzie
uzdatnionej - SUW, galeria rur
“Badana cecha Metoda wartost Wynik/ | %@=s¥a | Niepewnosé
odniesieniz rezultat
L - | twymaganie)® L
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE )
“Metnoss " PN-EN ISQ 7027-1:2016~ A 1 0,26 NTU -
- ks L . RN
Barwa . PN-EN [SQ 7887:2012 A 15 4B mgfl 1
L metoda C+Ap1:20|57§]6 _ _ _ . i PifCo S
Smak PL-B-02 wydanic } zduia | - - 1‘*“;;1:1“’“'“:;&' pracs z-0 - -
-ohgimeRtiw i :
i . 01'1_-2‘2_0'16 . o | nieprawigtowych Zoian i N _ i i . . i
Zapach PL-B-02 wydanic 1 z dnia - f;-ck“-e_i"“we:g.‘r’ pize z:0 B -
E DS W i DEZ
e . " 01<1220]~6 . nieprawidloyych ztian i i )
Stezenie jondw wodorn [pH] - PN-EN IS0 10523:2012 A 65-935 7.6 - «
| pomiar w2§°C. - — : -
Przewodnost glektryczna wladciwa PN-EN 27888:1599 A 2500 794 pSlem | -
- pomiar w 25%C _ _ _ . ]
Zelazo ogdine PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 <30% pefl 7
Mangan PL-B 16 wydanie | z dnia A 50 <10? peil ' 2
- 12.05.2014 _ . o
Twardosé ogolna PN-ISO- 6059:199% A 60 - 506 400 mg/fl S
) ) CaC0s
_ BADANIE MJKROBIOLOGIC_ZNE _
Ogolna liozba miksoorganizmdw w 22°C TNEN [GO 62222004 | A bezniep;}«i:mw'wh T nic wykeyto | #/imd -
i _ I ia : :
Ogblna liezba mikroorgamizmow w 36°C PN-EN. IS0 6222:2004 - nie wykryio | sl -
Liczba bakterii gropy coli PN-EN IS0 9308-1:2014- | A 0 0 o0l | .
: 124AL2017-04 _ _ -
Liczba haklerii Escherichia coli PN-EN ISC 9308-1:2014- A 0 i} i/ 100ml .
S 124A1:2017-04 _ ' ]
Liczba enterokokow katowych PN-EN 180 7899-2:2004 A ¢ 0 Jar160ml -
metoda Fi

Dyartodé ednicsieiiia (wyr_ilagujﬂe) - najv-wiszh dopuszezalna wartaé lib zakres zgodnie z Rozp
Brezultat ponizej/powyzet granicy ozhaczainoéei metody

orzadzeniz Ministra Zdrowia z doia 07.12.2017 (Dz1. 2017, poz. 2294).
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Sprawezdanie z badan nr 1470/w/23 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

- Ninicjsze Sprawozdanie 7 badwii zawiera wyniki badart objete akresem akredytacyi oraz badgit nicakredytowanych,

- Pobieranic prébek jest objete zakiesem akredytacil., a

- Literka ,A" umieszczona w wierszi Symbolu metody oznacza badanie wchodzgee w zakres akredytacyt Laboratorinm, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydunym przez PCA. Badanin spozd zakresu akredytacyi mie 5¢ o7naczone.

- . Niepewno$¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badaf zgodnie 2 ustaleniami z klientem.

- Nicpewnosé rozszerzona obliczona dla wspblezynnika rozszerzenia k=2 ¢o odpowiada poziomowi ufnodei 95%.

- Podana warto$é uwzglednia niepewnosé zwigzang z pobicraniem ptobki. -

- Wyniki z badania odnosza sig wylacznie do badanych obiektéw.

- Stwierdzenie zgodnodei z wymaganiami oraz opinia i interpretacia w odniesieniu do rezultatéw dotyczy badar akredytowanych
i nigakredytowanych. Laboratoritimn nis przedstawia stwierdzenia zgodnodc, gdy wymaganie brzmi ,,bez nigprawidiowych zmian™ eraz
" akeeptowalne przez konsumenta”. .

- Ninigjsze Sprawozdanic z badafi zawiera wyniki badas wykonane melodami referencyjnyii .

- Zatwierdzenie systemu jakosgci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 832/22 z drifa
30.12.2022 1.

- Podczas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zasfosowana zasada podejmowania decyzii zgodna % 2 Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawle jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

- W przypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawic uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji
w odniesicniu do odpowiednio dolngj/sdrae} granicy oznaczalnosei metody, z zastosowaniem zasady podejmowania decyzji zgodnej
z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 1. w sprawie jakosei wody przcznaczonej do spozyeia przez Judzi (Dz.
L, 2017 poz. 2294).

Bez pisemnej zgody Laboraterium badawezego sprawozdanie nie moze by¢ powielanc inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do rcklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badafi
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Oscba autorvzujaca Sprawozdanie z badan:
- badania fizykochemiczne i mikroblologiczne: Kidgh;

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiamj oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatow: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnoici mie dotyczy badanej cechy: Ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu. :

: KiEROWNIK
"Otgan oteniajacy wyniki moze mieé inng zasadg podejmowania decyzji." DZiALU LABORATOR

| | WiK p.z{cﬁ.awﬂziaﬂo o
| mar. TM Aiofuska
Zatwierdzil: ABata Werkows ;

Otrzymujg: _ o
Driat Uzdatniania Wody, ul. Kilifskiego 253, 58-200 Dzierzoniéw
ala - . .

Koniec sprawozdania

[F-1/PL—7.8 T Data wydania: 01.07.2022 _ [Nr wydania: 6 2




