WODOCIAGI T KANALIZACJA Spélka z o.0. Dzierzoniéw 09-10-2023
ul. Kilinskiego 25A 58-200 Dzierzoniow
LABORATORIUM '
ul, Relaksowa 4 58-200 DzierZoniow
tel./fax 74/832-37-06
e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl

Cerlyfikat IS0 9041
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat 150 45001

Sprawozdanie z badasi nr 1552/w/23

Monitoring przeglado: arametry grupy Ai B

Zleceniodawca: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 2523, 58-200 Dzierzonitéw
Protoké! przyjecia probki: 742/w/23 .

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoczecia badaii: 26-09-2023

Data zakoniczenia badan: 29-09-2023 Zlecenie nr: 01/w/23

Probke pobrat : Rafal Guzdek - 2godnie 2z rormg PN-ISO 5667-5:2017, PN -EN 180 19458:2007,
zawiadezenic WSSE we Wroclawiu z dnia 01.06.2023 A - '
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki,

Informacie 7 protokolu proyjecia nur 742/w723 podane przet tlecenioda wees _
Miejsce pobrania probki: SUW "BESTER" Biclawa. ul, I-go Maja - uzdatniona
Data pobrania: 26-09-2023 -
. Badany obiekt: prébka wody uzdutnionej - - :

Dane dostarczone przez klienta mogg wplywaé na wittnosé wynikow,

[F/PL 7.8

Kod prébki | 1841/w
zawér czerpalny na wodzie
nzdatnionej - SUW, hala filtréw
Bad‘&nﬁ'cechﬁ Metoda . wartp§é Wynik/ Teduosika Niepewnosé
. ) odnicsienia rezoitat
. ' B _{wymagani¢)® | .

BADANIE FIZYKQ-CHEMICZNE

Metnosé PN-EN 18O 7027-1:2016-" A 1 0,86 .. NTU -
) 09, pkt. 5.3 . : ] _ . - . .

Barwa PN-EN ISC 7887:2012 A 15 <4» g/l i

mefoda C+Apl:2015-06 . 1 PtCo _
Smak - PL-B-02 wydani¢ 1z dnia | - akoeplowalny praez z-0 Lo -

. konsumentéw i bez
_ i .01"] 2.'201_6 i tiigprawidlow ch zmian i
Zapach 1 PL-B-02 wydanie 1 z dnia - | akeeprowalny przez z-{) - -
3 | 01122016 gt b
Stgzenie fondw wodoru [pH]) PN-EN [SO 10523:2012 C65-95 7.3 - -
pomiar W 25°C - _ . .
Przewodnosé elektryczna whasciwa PN-EN 27888:1599" 2500 401 nSfom | -
potaiar w 25°C | _ | . A R
I Jon amenowy PL-B-07 wydanie 3 z dniy | 0.5 <0,040% mg/] 0,005
04.05.2010 -
1 Azotyny spekirofotametryczig met. - 0.5 <0,015% mgfl 0,001
14776 ‘ L C n _
Azotany PL-B-06 wydanie 3 # diia | A 50 - <32P mg/l 0,3
, - ___64.05.2010 . ]

Zelazo ogéine PL-B-01 wydanic SZdnia. | . A 200 160 ngl -

_ 04052010 L . . 1
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50- “ 13 ng/l -

_ (12052014 _ ) _ .
Utlenialnoge - PN-EN 130 8467:2001 A 5. <), 5% mg/t Bl
Chlorkt PN-1SO 9297:1994 met. A 250 21 mg/l .

- . — Mohfﬂ - = — -
Zasadowosé PN-EN 50 9963-1:2001 - - 1.2 mmol/ -
Fwardoéé ogoina PN-1SO 6059:1999 A 60 - 500 162 . mgd | -
__ _ CaCs
Waps PNLISO 6058:1999 A - 41,3 mg/l | -
“Magnez PN-C-04554-4:1999, A 30- 125 143 mg/l i)
_ _ Zslsoznikc A | | |
| Siarczany PL-B-05 wydanie 5 z dnia A 250 65 mg/l -
22.05.2023
Data wydania: 01.07.2022 | Nr wydania: 6 172




_ Sprawozdanie z badan ny 1552/w/23 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

| Glin ' ' T PL-B-09 wydanie 2 z dnia A L2000 =607 g 5,
_ i 04.05.2019 R '
Chlor wolny * PL-B-12 wydanic 2 z dnia A - 0,25 mgl | -
02.06.2017 _ _ } - '
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogélna liczha mlkmurgamzmow Wi PN-EN 150 62222004 _ A bez ﬂielg\i‘;i:*ﬂwch 13 Gtkiml ] -
Ogolua livzba mikroorganizméw w 36°C PN-EN IS0 6222:2004 A - nie wykryto | i/l -
Ticzba bakterit grupy coli PN-EN IS0 9308-1:2014- A 0 0 JkiT00m -
o 12+A1:2017-04 _
Liczba bakterii Escherichia coli " PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 4] /100l -
. _ 12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw katowych PN-EN SO 7859-2:2004 A 0 o itk 100m] -
metoda FM

U Wartnsé odniesienta (wymagame) najwyzsza dapuszeralna wartogé Inb zakres zpodaic 2 Rozporzqctzemu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 201? DOz 2294)

B rezultat ponizej/powyEel pranicy eznaczalnosci metody
4~ badanie realizowsanc w siedzibie laboratodum

- Ninigjsze Sprawozdanie 7 badadt zawiera wyniki baduni objete zakresem akredytacii ovaz badad nieakredytowanych.

- Pobieranie probek nie jest objete zakresem akredytacii.

Literka ,, A umieszezonn w wierszu spmbolu metody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredytucyi Labamformm, poitwierdzone

certyfikatern Nr AB 756 wydanym priezr PCA. Badania spoza zakresu akredytacii nie sq ozhaczone.

- Niepewnosé wyniku jest podawana na sprawozdanit 2 badaf zgodnie z ustaletiiami z klientem,

- Niepewnos¢ tozszerzona obliczona dla wspdlczynnika rozszetzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Podana wartog¢ nie uwzgledria nicpewnosei zwiazane] z pobieraniem probki.

- Wyniki z badania odnoszs sig wylacznie do otrzymanej probki,

Stwicrdzenie zgodnodci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw dotyczy badafi akredytowanych

i nieakredytowanych. Laboratorium nic przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi bez nieprawidlowych zmian” oraz

sakeeptowalne przez kornsumenta”, ' '

- Niniejsze Sprawozdanie » badan zawicra wyniki badani wykonane metodami referencyjnymi .

Zatwierdzenie systemu jakogci prowadzonych badafi wady przeznaczongj do spozycia przez: PSSE Dzicrzoniowie nr 832122 z dnia

30.12.2022 1.,

- Podczas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowana zasada podejmowania decyzji zgodna z: Rozporzdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

- W przyvadkn wydawaniz opinii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/géenei granicy oznaczalnosci metody, z zastosowaniem zasady podcjmowania decyzji zgodnej
z: Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dniz 07.32.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczcgo sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tyﬂ(o w calosci.
Klicat ma prawo do reklamagji w ciggu 14 dnj od otrzymanda sprawozdania z badaﬂ

Do Sprawozdania z badan dolaczone jest sprawozdanie nr W/0/09/2023/964/F/2 wydane przez GBA
Polska Sp. z o.0. ul. Mochtyniiska 65, Warszawa. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095.

ZASTEPCA KIERDWHRs.o
DZIAL L LABORATORIUM

_Osoba autorvzujaca Sprawozdamc z badan: pViE SP‘ Dzierzonigwie

- badani fizykochemiczne | m1k1’0b1010gICZﬂC 124 - la N 29

Stwierdzenie zgodnosciz wymagamamj oraz opinia i interpretacja w odniesicniu do rezultatéw: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnofci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mlkroorgamzmow w 22°C oraz smaku i zapachu. Zawarto$¢ magnezu pomzej zalecane] wartosm.

“Organ oceniajgcy wyniki moze mie€ inng zasadg podejmowania decyzji."

Otrzytnuja:
Dziat U/daimanla Wody, ul. Kilifiskicgo 25a, 58-200 Dzierzoniow

afa

Koniec sprawozdania

|F;1f PL-7.8 T . “ | Data Wydania: 01.67.2022 _ | Nr wydania: 6 22
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| £ 6BAPOLSKA ~ LABORATORIA BADAWCZE |

mikrobiologia - fizykechemia - sensoryka

| GBA PULSKA Sp.zo.0. [
AB1095

Wember o GBA GROUP
© | ul-Mochiyfska 65, D3-289 Warszawa ) ~,
Sprawozdanie z badan Nr: W/0/09/2023/964/F /2
Zleceniodawea: Wodeciygi i Kanalizacja Sp\._ 2z 0.0, 58-200 Dzierzonidw, ul, Kilinskiego 254
Zlecenie Ny: W/0/09/2023/964

A - métodyka akredytowana (AB 1095}; refersiicyjna - o ile prawo. tak stanowi (wynik mozed wykerzystad do-oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka alaedylowaua (AB 1093} z zakresu clastycznego - referencyjna o ile prawe tak stanpwi 7 réwnowana do referencyinej (wynik moia wykerzystac do oceny zgodnoesel

w obszarze regulowanym prawiie). ) . :
AR - motpdyka aleedytowsng (AR 1095) rdwnowazna do soferencyjne] (wynik moZna wykozystad do gceny zgodnolci w obsvarze regilowanym prawnie).
MON - motodyka alredytowana w zakrosie OiB
GMP-+ - metodyka chjgta zatwierdzenicm w zakresie GMP+ B11 (badanip pash)

A/P - metoiyks skeedytowana Podwykonawey ' '

P - metpdyka nivakredytowana Podwylonawey

o T [ Decyzje: PPTS w Legionowie nr HKN 24/2022 z dn. 04.11.2022, PPIS w Kaiowicach or
Zatwierdzenie do wykonywania badaii NS.HKi8,6027.3.96.20.2023 z dn. 25.00.2023 -
— — : = ; —
") Adres pobrania: i Informacja u Zleceniodawey
Andigjsce pobramia: : . | Tnformacja. i Zleceniodawcy
Punkt pobrania: { Informacja u Zleceniodawey
Rodzzj wody do spoZycia: ) | uzdatniona ] ] ] ]
e : . : - - - : :
. T‘:ﬂ;:;;;!’;’é ]::k\:vg B POLSKA Sp. 200, ~ Odbierajacy: Pracownik GBA POLSKA n: 2322
I Numer probki: 41018/09/23 Ocetia probli: pez'zas‘_tr_zcﬁ:ﬁ ) Data rozpoezgeia badat: - 26-09-2023 Data zakoficzenia badaf: 05-10-2023
Tab. | Badanyparametr | jan. | Ake| Metodyka badamiawg | Wymagania | wynk | Np*v | N|
| 2-dichloroetan (EDC) gl | AE |PN-ENISO 103012002 <3.0: pait; Rozp MZ ] <050 ]
M : | (Dz.0.2017.2294)
Alerylosmid ) ' vl | A | PB-148/LF wyd 3z dnia20.012022 | <0,10; g/ Rozp. MZ (DzU. | <0,040
M 12017.2294
Antymon ) wgll | AR | PN-ENISO 17294-2:2016-11 < % gt RompMZ DzU20172288) | <10
M | -
1 Arson T ael | AE | PN-ENTSO 17294.2:2016-11 < 10; pgil: Rozp. M7 . <10
M (DU2017,2294) _
Benzun T Tl | A | PNASO 11423-1:2002 11,0, pg/ly RozpMZ T <025
M (D21.2017,294)
Benvo(alpien ) gl | A | PB-160LF wryd. 72 dnia 20.01.2022 | <0010, uglh Rozp.MZ < 0,0020
M : ' (D2.U.2017.2294)
Bor mgl | AL | PN-EN SO 17204-2:2016-11 < 1,0; ml; Rozp.MZ ' <0,010
y | (D2.0.2017.2294
e Strana 1 zs_i




| wiorooienaaresdiriz

[ Lah. | ~ Badany parametr jom. ' Akr. _Met'udyka badania wg Wymagania Wynik Np.=* r N
| Bromiany nefl A PN-EN IS0 [1206:2013-07 = 10; padl; Rozp M7 < 1,0
" (D7.U.2017.2294)
Bmmodich]ﬁromctau pel | AE | PN-EN SO i0301:2002 =15 np/t; RozpMZ < 1,0
" (D7.U.2017.2294)
| Chlorek winylu ugi | AE [ PN-ENISO $0301:2002 <0,50; pu/l; Rozp M7 <0,10
M (D=.U.2017.2204)
Chlaroforiu (irichloromeian) mg | AE | PN-ENTSO 16301:2002 <0,030; me/l; Rozp.MZ <0,0010
M (D2.11.2017.2204)
Chrom wgl | AE | PN-ENTSQ 17204-2:2016-11 <50; p'l; Rosp.MZ 0.71 0,14
M - (Dz1.2017.2204)
Cyjanki ogéine pe! | A | PMENTSO 14403-2:2012 < 50; jngfl; Ruzp.MZ <10
. - Dz.U.2017.2204) -
Dpichlorohydryna nel A | PB-I9O/LF wyd. 4 2 dnia 20012022 | <0,10; ugll Remp.MZ < 0,008
M : (DEU2017.2204)
) Flﬁorki myl A [ PN-ENISO 10304-1:2000, EN-EN <1,5; mg/l; Rozp.MZ 0,12 +H3,01
. o ISO 10304-1:2008/AC:2012 (D2.U.2017.2294)
Kadm pgfl | AE | PN-EN 180 17294-2:2016.11 < 5 ug/l; Rozp.MZ (D2.17.2017.2294) <0,50
M
| Miedz - mg/l | AR |PN-ENISO 17294-2:2016-11 £2,0; mg/L; Rozp MZ 0,013 +H0,003
M . . (Dz11.2017.2204)
" Nikicl pgl | AE | PNENISO 17204-2:2016-11 <205 jg!l; Rozp.MZ. 4,1 +-0.8
M (D2.U-2017.2294)
Olow pell | AE [PN-EWISO 17204-2:2016-11 < 10; pgfl; Rozp.MZ 47 407
M (Dz.U,2017.2204)
Risé ugd | AE | PN-INTSO 17204.2:2016.11 <15 ugfi; Rozp MZ (Dz.U.2017.2204) <0,10
M
Selen ket | AE | PN-ENISO 17264-2:2016.1 < 10; ngfl; Rozp. M2 13 2
N : (D2.11.2017.2204)
Strona 2z & |




| Lab. Badariy parametr - m., | Ake. | Metodyka badania wg. Wymagania | Wynik Nprr | N
B 56 Tmgl | AE |PN-ENISO oAasoietl | =200 mgl; RozpMZ ' T3 | +e
M (Dz.U.2017.2294) -
Aldryna gl | AE |EN-ENISO 6468:2002 1< 0,030; net; RozpMZ <0,010
" (Dz.U.2017.2294)
1 Dietdryna agl | AB | PN-ENISO 6468:2002 T < 0,00 pe/h; Roup.MZ " <0010°
A (Dz.U.2017.2294)
 Endiyn van | A | PN-EN SO 6468:2002 T <0,10; g/t RozpMZ 20,010
Mo (D7.U.2017.2294)
op-dichloradifenylodichlorastan (0.° pgh | AE | PNENTSO £468:2002 <0.10; pgl; RozpMZ 20,010
o |-DDD) (DeU2017.22904)
| ‘:_,p'.aichImb.difeﬁqudicmometyien gl | AE | PN-ENISO 5468:2002 <0.10; figll; Rozp.MZ” <0810
M (o,p-DDE} (Dz:U.2017.2254)
o p-dichiarodifenylotrichloroetan (o' " agft | AE | PN-EN 150 6468:2002 2 0.10; paft; Rozp. MZ (Dz.U. <0010
NEE ) 2017.2294)
o -dichloroditenylodichloroetan (p.p| gl AR | PN-EN ISO 6468:2002 T<0,10; ng/l; RozpMZ <0010
o |DDD) . (Dz.U.2017.2294)
op-dichlorodifenylodichlorucrylen ol | AE | PNENTSO 6468:2002 | <0,10; pgfl: Rozp MZ 0,010
M | (pP-PDE) (Dz.[3.2017.2294)
o p-dichlorodifenylotrichlorostan (p.5 el | AE | PN.EN IS0 6468:2002 120,10 pes RozpMZ <0,010
R E R . \ (D7.U.2017,2294).
- J alﬁ-héksachlorucﬁduhéks_an {alfa- jrgft " AE. ] FN-EN 180 6468:2002 < 0,10; pgd; Rogp.MZ <1),010
M | HCHD o (D2U2017.2254)
alfa-chlordnn el | AE | PR-ENISO 64682002 0,103 pggs Rovp. MZ Dz, <0010
M : 2017.2294).
" peta-heksechloroeykloheksan (bela- gt | AR |EN-ENISO 6468:2002 = 0,10; pgll; Rozp.MZ <0,010
M [HCH) (D7.U.2017.2204)
T elto-hoksachlorogykloheksan {delte- pEl | A PN.EN IS0 6468:2002 < 0.10; pu/l; RozpMZ 0010
m |ECD : (Dr.U.2017.2294)
{ wiorsrozzmsaire Stona sz 54\



Lab. | Badﬁqy parametr jum. Akr. Metndyka hadania wg Wymagania Wynik Np#** o g
" | pamma-tieksachloroeyKioheksan pegd | AE | PN-ENISO 64682002 20,10; pgf; RazpMZ < 0,010
| (emmaHCH, lndan) ' (D= U.2017.2294)
gamma-chlordsn wel | AE | PNBNTSO saes002 <0,10; g'l; Rozp. MZ <0,610
y | (D7U.2017.2294)
Endosulfan T pgfl [ AE | PN-EN ISO 6463:2002 <0,10; ug/l; Rozp. M7 <{,010
M : {Dz.U.2017.2294)
Epokayd heptachloru B pueil AL | PN-EN IS() 6465:2002 < {,030; pe/t; Roep MZ < (3,010
M (DzU.2017.2254)
Heptachlor pell | AR | PN-EN ISO 6468:2062 <0,030; pg/l; Rozp.MZ <0016
M : (DzU.2017:2204)
Aldehyd endryny ngt | AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; ngl; Reizp.MZ <0,010
M 1 (DzU.2017.2294)
| Metaksychtor (DMDTS ugl | AE | PN-ENTSO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
" (DzU.2017.2294)
Alachlor wefl | AE | PN-ENISO 6468:2002 <0,10; jg/l; RozpMZ <0010
. ] {DzlU,2017,2204) -
Triffurslina ugl | AE | PN-IN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010
M 2017.2294)
| Siarczan codosulfan gl | AE |PN-ENISO 6468:2002 =0,10; ugf; Rozp MZ <0010
o : {Dz11.2017.2204)
Tsodryna pgl | AE { PN-ENISG 6468:2002 < 0,105 ug/l; Roap.MZ <0,010
M | (D7.U.2017.22945 .
Suma HCH (z obliczet) pel | AR | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pygl; Rovp.MZ <0010
M (Dz.11.2017.2204)
 Fridosulfan 1 wght | AE | PN-ENISO 6468:2002 | =0,10; 1gn; Rozp vz <0010
(D217 .2017.2204)
M
‘Heksachlorobenzen (FICE} Hefl A | PN-ENTSQO 6468:2002° < ﬁ,ﬂln
M

Sironad z 5
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Lab. Badany parametr | jum, |Akr.|  Metodyka badania wg Wymagania Wynik | Np#% | N

Epolsyd heptaciloru A ugl | AE |PN.ENISO6468:2002 | 0.030; mark RozpMZ | <opl0 ) |

M ' (DZU.2017.2294)
| Suma pestyeydéw (z obligzer) hgl | AE | PN-EN ISC 64682002 [ <050, pgl; Rozp Mz <0,010

M (Dz.U.2017.2254)
. Sumiz lrit.:hlo.roetmuitsh'ach]smctenu ugfd 0 AR .PN-EN 180 1.0301:2_{]02 . = 10; pgl; Rozp.MZ - . 12 . +-0,2 .

M L (Dz, 11201 7.2294) !
Suma tribalogenometanow (THM) | gl | AE | PN-EN SO 103010000 |<100; gl Rozp. MZ(D2U, | <10

M . 2017.2294)
St WWA (z obliczeh) ' pet | A |PB-I6OLF wyd 7z duia 20.012022 | £0,10; pfl Romp Mz <0,0050

. (De1.2017.2294)

Data* - w zalenocl od sposobu pozyskania przez GBA Palska probki jest datg: poboru {gdy prébka pobierana jost wylasznie przez pracownika GBA Polske) lub odbiory (gﬁy prabka odbisrana jest od

Klisnta przez pracownika GEA Polska, dostarczana jest przez Tlrme kurierska badz dostarezang esobiscle przez kifenta).
Np.** - nigpewnost rozszerzona pomisny przy poziomie wnodel ok, 95% | wapSlezynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnodcl poblerania probek, za wyjatidem preypadkdw gdy zostalo o

ZAZRACZOND W Uwagach,
Niepewnost podaje sie w sytussj, gdy ma to znaczenle dia ‘miatodafhosci wynikaw badan lub zgodnode z wymaganiami / spacyfikaciamt oraz na 2yerenie Kienta,

Rezultaty betan nizsze lub wyzsze ni2 zakfesy pomiarows metod sa przedstawlane jako odpowiednio ,< wartesé dolne] granicy zgkresu pomiarewege” lub > warlods gdme| granicy zakresu
pomiarowego”. Wartodel e stanowia informacje o rezultatach badan, Je&l wiaz z tak przedstawionymi rezultatam| badan podane s niapewnosci rozszetzone, dotyers one wartogel delnej lub gdingj
granicy zakres pomiarowego metody. YW praypadku rezultattw badas stwierdzernie Zgodnodel nalezy traktowad [ako opinie tinterpretacjs, Wyzej opisane postgpowanie nie dotyczy badan

biologicznyeh,
Wyniki odnosza sig wykgtznie do biadanych probek {pobranych lub odebranyoh — zgodniz = infermacjam przedstawlanymi w sprawezdaniu).
Zarnigszezone w sprawozdaniu lnformagje wyrdaniore podkiesleniem zostaly przelazane przez Kilenta, Laboratarium nie pongsi gdpowledzialnoset za ke informad|e ani za spdsch pobrania t

reprezentalywndss probek preakazanych przez Kienta do badan.
Sprawozdanie dotyozy probekwiledel; | szt i bez pisemnie] zgody Laboratorlum hie moZe by powiglane [nacze), jak tylke w catosel.
W ciagu 14 dnf od olizymania sprawozdanls z badan Klient ma prawe do reklamaci.

Laboratarium nie przechewuje probiek o badaniach, chyba 2 z Kliantem ustalono inaczef

Migjace wykenywania badarn: b - bajski, L - Lublin, M - Myslowice, PS - Porniar In-Siflu

- LAWWAGA: Oryalnalne sprawozdantz z badan g wydawane w formie elekironicznej z rozszerzenism *.pdf, podpisane kwallflkowanym podyisem <lekbronicznym. W zwiazku z fym wszysikle wydruki, o ite
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Uwagi:
Suma irihalogenometandw {THM} oznacza sume stgzen zwigzkow: triclilorometan (chloroform), bromoddichlorometan, dibromochlorometan,

titbromometun.
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