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Sprawozdanie z badafi nr 1594/w/23
Monitoring kontrolny - parametry grupy A

Zleceniodawea; Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilifiskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow
Miejsce pobrania probki: SUW Ostraszowice - uzdatnmna
Badany obiekt: woda uzdatnjona
Protoké}! pobrania probki: 94/w/23
Stan probki dostarczonej do laboratorium: przydatny
Data pobrania prébki: 02-10-2023
Data rozpoczgeia badan: 02-10-2023 zlecenie nr G1/w/23
Data zakonezenia badan: 05-10-2023 :
- Probke pobrat ; Adriana Kwasniewska , zgodnie z norma; PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19438:2007 (A)

Temperatura transportu probki mikrobiologicznej: 5 43-7,8°C

Kod prébki - 1886/w
zawir czerpalny na wodzie
uzdatnionej - SUW, hala filtrow
Badana cecha Metoda wartosé . | Wynik/ | Jedoostka | Nepewnodé
odniestenia rezaliat -
(wymaganie)”
_ o BADANIE FIZYKO CI&[EI\/[[CZNE
Melnogé S o T PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 024 | NIU -
] L ) 09, pkt 5.3 1 . 1 _ i

Barwa _ PN-EN TS0 7887: 2012 ' A . L5 <49 mg/l ' 1

- - L e metoda CrAp1:2015-06 - ) - PfiCo |

Smak : . . PL-B-02 wydanic 1 z dnia - ?WPWW:IM&I:T;EZ 1 z-0 - -

' ’ Onmme i) L=+
Zapach R : . : | PL-B-02 wydanic | z dnia - ilwepmw:llny pzez Zz-() - -
.. . . ONBUMENIOW 1
i . . : . 01'12‘2016 . nieprawidiowvch zmian | _

Stf(Zeme Junéw woduru [pH] .| PM-ENISO 10523.2012 A 6,5-9,5 ] 74 - -
| pomiarw23°C .. - .. ¢ : L ] _ _ . 1 . i .
| Przewadnosé elektryezna wiaécxwa E PN-EN 27888:199% A - 2500 160 pSiem -

pomigr w2 D I . _ B

Zelazo ogblne PL-B-01 wydanie 5 Z dnia A 200 . <307 e/l 7

_ _ ' _ 04.03.2010 |
Mangar . PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <]1g% nefl 2
Twardosdé ogdlna PN-ISO 605%:1559 A 60 - 500 57 mg/t S
] . CaCln
_ BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C ] PN-EN 150 6222:2004 A bez mc:z;»lmowch 5 jticLmf -
371 .
| Ogolna ticzba mikrociganizmow w 36°C PN-EN 150 6222:2004 A - Ty | el -
T iczba bakterii grupy coli "' | PN-ENISO9308-12014- | A 0 0 atol | -
: : : , L I2FALQ017-08 - S— :
Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN ISC 5308-1:2014- A G 1] -t/ 100ml -
- _ - 12+41:2017-04 Y .
Liczba enterokokow kalowych PN-EN [SO 7859-2:2004 A i 0 /100 -
_ . . . metodafM |
Liczha Clostridium perfringens (facenic ze PN-EN ISCr 14189:2016-10 A 0 { Jr10Bmt -
Spora.mz)

U yarods oduiesienia (wymaganic) - bajwyzsza dopubzczalna wartosé hib zakres zpodnie z Rozpor:zqﬁzeuia Ministra Zdrowia z dria 07.12.2017 Dz, 2017, poz. 2294).

2 rezultat poniZej/peversa} pranicy vznaczalnogel metody
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Sprawozdanie z badan nr .1':59_4fw;'23 przez iaboratorium akredytowane nr AR 756

- Ninicjsze Sprawozdanie 7 badani zawiera wyniki badad objete zakresem akredytacyi oraz hadari mieakredyiowanych.

- Pobieranie prébek jest objgte zakresem akredytacyi. c

< Literka ,,A” umieszczona w wierszu symbolu metody pznacze badanie wehodzgee w zakres akredytacii Laboratorinm, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spozq iokresu akredytacii nie sg oznacione.

- Niépewnos¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badaii zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnod¢ rozszerzona obliczona dla wspélezynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnodei 95%.

- Podana wartod¢ uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki.

= Wyniki z badania odnosza sie wylgcznie do badanych obiektow,

- Stwierdzenie zgodnodei z wymaganiami oraz opinia i interpretacia w oduiesieniu do rezultatéw dotyczy badafi akredyiowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwisrdzenia zgodnosei, gdy wymaganie brzmi ,bez nieprawidiowych zmian™ oraz
wikeeptowalne pizez konsumenta™. . .

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi .

~  Zatwicrdzenie systemu jakodci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr §32/22 z dnia
30.12.2022r. ' : ’

- Podczas stwierdzania zgodnosci 7 wymaganiami zastosowana zasada podejmowdnia deeyzji zgodna z: z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia §7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

- W przypadkn wydawania opinii i interpretacji decyzia podejmowana na podstawie uzyskanego rezultatu badania i Jego interpoiacii
w odniesieniu do odpowiednio dolncj/gémej granicy oznaczalnosci metody, z zastosowaniem zasady podejmowania decyzji zgodnej
z! Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 & w sprawie jakosci wody przeznaczonej da spozycia przez ludzi (Dz.
U. 2017 poz. 2294). :

Bez pisemnej 2gody Laboratorium badawezegp sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catodei,
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawoydania z badar.
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Osoba autoryzujaca Sprawozdanic z badan; W'K bakieriol
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: Tzabéfs,Na Mot i?ﬁ,w grot
mgr |y 4 qll}q U{_,M
_ { VALY _ _

Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami oraz o pinia i inferpretacja w odniesieniu do rezuliatéw: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnosci nie dotyczy badanej cechy: Ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu. Twardoéé ogélna wody ponizej zalecanej warto$ei.

"Organ ocenigjgey wyniki moze mieé inng zasade podejmowania decyzji.” . SR OWNIK 4
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Zatwierdzil: Apata-X¥erkOwsks
mgr ing, Agata Werkowska

Oirzymuijs:
Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 252, 58-200 Dzierzoniow
a'a :

Keniec sprawozdania
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