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i

’ tel./fax 74/832-37-06
Certytikat 1SG 9001 e-mail: pli@wik.dzierzoniow.pl
Certyfikat [SO 14001 : .
Certyfikat 180 45001

Sprawozdanie z badai nr 1768/w/23
Monitoring kontrolny - parameti: A

Zieceniodawea: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierioniow
Protokdt  przyjecia probld: $30/w/23 _ '
Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

W

- Data rozpoczecia badan: 24-10-2023 . | /;62?22;‘
Data zakorniczenia badasi: 27-10-2023 zlecenie nr: 01/w/23 | _ : o o
Prébke pobral : Bartlomiej Osiewata - zgodnie z normg PN-ISO 5667-5:2017, PN-EN ISO 19458:2007,-
zaswindezenie WSSE we Wioclawiu z dnia 01.06.2023 ' ' R
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.

Informacje 7 protokotu proyjecia nr 830/mw/23 podane przez zlecenio dawee:
Migjsce pobrania probki: SUW "BESTER" Bielawa. ul, 1-go Maju - uzdainiona
Data pobranin: 24-10-2023
- Badany obielt: probla wody wzdutnionej :
Dane dostarczone prrez klienty mogq wplywad na wainesé wynikéw,
Kod prébki O 208%w
 2ZaWor czerpaluy na wodzie
uzdatniongj - SUW _
Badana cecha Metoda wartosé Wyaik] | ednostia | Niepewno§é
’ _ . odniesienin rezultat | - . . 1
. . . (wymagauie)"
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE,
Metrosé ' PN-EN 180 7627-1:2016- A 1 014 " [ nNTu | <
- _ _ . 09.pki33 _ _ _ __ i
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 13 <% 1 mgn 1
- C metoda C+Ap1:2015-06 _ i _ P/Co, _
Sinalc PL-B-02 wydanie | z dniz - . ;kcei‘:i““t"}y przez Cozg - .
CHISUmentom 1 be;
. _ — i . 01.12.2016 . 8 nieprawidiowych zmian | _ ] i —
“Zapach _ ' PL-B-02 wydanig 1 2 dnia - fz;%t;‘*all[ﬂ’ prez z-0) - -
(u)) entovy

. i i 01'}‘_2'20]6 i X i nigprawidtowych zmian i . ]

Stgzenie jonow wodoru [pH] PN-EN (SO 10523:2012 A 65-95 7.2 -] «

pomiar w 25°C _ _ _ : _ _ _

Przewoidnodd elekiryczna whaseiwa PN-EN 27888:1959 A 2500 408 pSicm -

pomiar w.25°C : S . _ S . . ' .

Zeiazo ogding PL-B-0! wydanie 5 z dnia A 200 <30% pad 5
. — | (4.05.2010 | . | |

Mangan : PL-B-16 wydanie [ z dnia A 30 <10% ng/l !

. - 12052014 i [ __
Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 047 | mgi -
02.06.2017 _ _ '

. BADANIE MIKROBIOLOGICZNE

Ogolna liczba mikroorganizinow v 22°C ' PN-EN IS0 6222:2004 TA | he seprswidlonyeh g T A -
| Ogolna Ticzba miktoorganizmow w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A - TR TR T
" Liczba bakterii grupy coli ' - PNCEN ISO 9308-1:2014- A o - 0 omom | -

_ __12+A1:2017-04 _ _
Liczha bakterii Escherichia coli ' 1 PN-ENISO 9308-1:2014- A 0 0 B0 )
_ _ _ _ 12+A1:2017-04 _ _ o

Liczha enteroliokow katowych | PN-EN IS0 7809.2:2004 A 0 0 | i/ 100mt -

i ] metoda FM ] .
7{Dz.U. 2017, poz. 2294).

P Wartos¢ adniesienia (wymapanic) - nzjwyzzsza dopnszezalna wartosé iub 2alres zgodnie 7 Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 2 dnia 07.12.201
# reultat ponizejipewsikel granicy ozmaczalnodoi metody
+- badanie realizowanc w siedzibie laboratoiiim

[F-UPL—78 ' fData__wydania:_01..{)7_.2022 ' . [Nrwydania; 6'"_ i ]




- Sprawozdanie badaﬁ ar 17 68{w!23_ przez {aboratorium akredyfowane nr AB 756

- Ninlejsze Sprawpzdanie 7 badar zawiera wyniki badafi objete zakresem akredytacfi oraz badaii nieakredytowanych.

- Pobieranic préhek nie jest objgte zakresenmt akredytacji.

. Literka ,A” umieszczona w wierszu symbaln metody ozracza badanie wchodzgce w zakres akredytacyi Laboratoriurm, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanynt priez PCA. Badania spoza zakress akredytacfi ni¢ sq ozHaczone.

- Niepewnos( wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badari zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnosé rozszerzond obliczona dla wspalczyniika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosei 95%.

- Podanawartos¢ nie uwzglednia niepewnosci pwigzanci Z pobieraniem probki. '

. Wyniki z badenia odnoszg sie wylgcznie do otrzymanej probki. _

. Stwierdzenie 7zgodnosei z wymaganiami oraz opinia i interprefacia W odniesieniu do rezultatéw dotyczy badati akredytowanych
i nieakredytowanych. faboratorinm nie przedstawia stwierdzenia zgodnodci, gdy wymaganic brzmi ,.be# nieprawidtowych Zmian’ oraz.

akeeptowaine przez konsumenta’. : .

. Niniejsze Sprawozdanic badaf zawiera wyniki badas wykonane metodami referencyjnymi . :

. “Zatwierdzenie systemu jakogei prowadzonych badan wody przeznaczonsy do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 832/22 z dnia
30.12.2022 ¢ . : : .

- Podezas stwierdzania, zgodnodei Z wymaganizmi zastosowana zasada podsimowania decyzji zgodna z: Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07 12.2017 w sprawie jakoscl wody przeznaczongj do spozycia przez tudzi.

- W przypadku wydawania opinii 1 interpretacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskanego rezuliatu badania i jego interpolacji
w odniesieniv do odpowiednio dolnei/gdemet granicy oznaczalnoéci metody, z zastosowaniem zasady podejmowania decyzji zgodnej
z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z drifa 07.12.2017 {Dz.U. 2017, poz. 2294). :

Bez pisemnej zgody Laboratorivin badawczego _sprawozdzmie pie moze byé powielane inacze] jak tylko w catosel.
Klient ma prawo do reklamacii w clagu 14 dai od otrzymania sprawozdania z badan.
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Stwierdzenic zgodnosciz wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatow: Badane
cechy zgodne z -wymaganiami okre§lonymi W Rozporzadzenin Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnoSci nie dotyczy badanej cechy: Ogéna liczba
mikroorganizmow w 22°C oraz smaku i zapachu. _ : '

Dsoba autoryzu] a Sprawpzdanie
- badania fizykochemiczne i mikro

"Organ oceniajacy wyniki moze mieé inng zasadg podejmowania decyzji."

Otrzymuiz:
Dziat Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 258, 58-200 Dzierzoniow
afn .

Koniec sprawozdania

Data wydania: 91.07 2022 Nr wydania: 6




