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WODOCIAGI I KANALIZACJA Spétka z o.0.
ul, Kiliiskiego 25A. 58-200 Dzierzoniow

LABORATORIUM

ul, Relaksowa 4 58-200 DzierZzoniow

tel./fax 74/832-37-06
s-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl

Sprawozdanie z badaf nr 2001/w/23

Monitoring kontrolny - parametry grupy A

Zleceniodawca: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kiliskiego 25a, 58-200 Dzierzoniéw -

Protokdt przyjgcia pribki: 960/w/23

Stan prabki dostarczonej do Iaboratorium: przydatny

Data rezpoczgeia badai: 04-12-2023

" Data zakoficzenia badani: 07-12-2023

zlecenie nr; 01/w/23

Dzierzoniow 08-12-2023

Bl

Probke pobral : Zbigniew Wiacek - zgodnie z normay PN-ISO 5667-5:2017, PN-EN J1SO 19458:2007

Lahoratoriu_m nie uezestniczylo w pobier.aniu i transportowaniu prébki,

Informacje 7 protokolu pryyjecia nr 96 0/v/23 podane priez Zleceniodawce:
" Migjsce pobrania prébii: SUW Kamionki - uzdamwna

Data pobrania: 04-12-2023

Badany obickt: probka wody azdaﬂuone}

Dane dostarczone priez klfenta mogg wp{ywac na wanosé wynikow.

EABALIA

Kod prébki 2393/w
' zawdr czerpalny na wodzie
uzdatnionej ze zbiornika - SUW,
galeria rur
‘Badana cecha Metoda wartosé Wynik/ | Jedwstha | Niepewnosé
odniesienia rezultat
(wymagame)”
BADAN IEF IZYKO CH_EMICZNE
Metnosé PN-BN 1SO 7027-1:2016- A 1 022 NTU -
09, pkt 3
| Barwa PN-EN 150 7887:2012 A 13 <2 mgfl 1
_] _ metoda C+Ap1:2015-06 : PtiCo
Smak - PL-B:02 wydanie 1 z dnia - akiceptowalny przez z-0 - -
konsumentdw i b
o 01122016 . _visprawidiowyeh zmisn _
Zapach P1-B-02 wydanic 1 z dnia - 1':;0513:1‘:;1:& prace z-0 - -
i 01.12. 20_}6 - — n_ic-:g_ sawidiowych zmian
_Stqzcme _]oulfvw wodcru 1918 PN-EN IS0 10523:2012 A 6.5-95 7.3 - -
pomigrw 25°C ... - — o
Przewodnosé elekdryczna wiagciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 119 uS/em -
_pomiar w 25°C o : - : _ _
Zelazo ogdlne PL-B-01 wydanie 3 z dnia A 200 <309 gl 5
o 04.05.2010 _ - -
Mangan | PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <102 pefl 1
1 Glin PL-B-03 wydani¢ 2 z dnia A 200 <60D pgll 5
o 04.05.2019 e :
| Chlorwolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 0,42 mg/1 -
o  02.06.2017 .
BADANIE MI_KROBIOLOGICZNE
Ogolna liczba mikroorganizmoéw w 22°C PN-EN 180 6222:2004 A " bez "“PZT::;;“’“"’Y"" 2 [ttt -
Ogolna liczba mikroorganizmow w 36°C PN-EN 150 6222:2004 A - Tic wykryto | Jaimt ;
" Liczba balkterii grpy coli PN-EN IS0 9308-1:2014- A 0 0 tkf100mI -
- .  12+A1:2017-04 _
Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN IS0 9308-1:2014- A 0 0 #knooml -
. _ ' . 12+A1:2017-04 _ _ _
Liczba enterokokéw katowych PN-EN ISQ7899-2:2004 A ] 0 k/100mE -
metoda FM_ _
Liczva Closiridium parfeingns (tacanic z¢ PN-EN IS0 14189:2016-10. A 0 6 TG0l N
spotams)
D Wartasé odniesienia (w;magame) najwyzsza dupuszcza]na wartosé tub zakres zgudme z Ra.cporz.adzemu Ministra Zdrowia z dnjs 07.12,2017 {Dz.lL. 2017, poz. 22043,
* Treziltat ponizejfpewyiel granicy oznaczalnodel metady
“+ - badanie realjzowane w siedzilsie laboratorinm
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Sprawnzdanie z badan nr_2001,fwf23 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

- Niniejsze Sprawozdanie 7 badasi zawiera wyniki badari ebjete Zakresem akredyticii oraz badurt nieakredytowanych

- Pobieranie probek nie jest ohjete zakresem akredytacyl.

"~ Literka ,A" umjeszczona w wiersgu symbolu metody oznacea badanie wehodzgee w zakres akredytacji Labamtorh;m, pom:erdzaﬂe
certyfikatem Nr AB 756 wydanym preez PCA. Badania spoza zakresu akredytaci iiie sq ognaczone.

- Niepewno$¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodiie z ustalentami z klientem.

= Niepewno$é rozszérzona obliczona dla wspdiczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufno.m 05%.

- Podana warto$é nie uwzglednia hiepewnosct zwigzangj z pobieraniem probki. . :

- Wyniki z badania odnosza sig wquczmc do otrzymanej probki. :

- - Stwierdzenie zgodnosei z wymaganiami oraz opinia i interpretacia w odniesientu do rezultatéow dotyczy badad akredytowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przed*:tawm stwierdzehia zgodnoeded, gdy wymaganie brzmi ,,bez niepravwidlowych zmian” ofgz
»ikeeptowalhe przez konsumenta”. !

- Ninigjsze Sprawozdanle z badan zawiera wyniki badaf wykonane metodami referencyjnyimni .

- Znaczek ,*” umieszezony w wierszu badanej eeéhy oznacze badame wykonang metodg nicreferencying, inng niz wskazana metoda
w mala,cym Zastosowanie przepisic prawa,

- Zatwierdzenie systemuy jakosci prowadzoaych badatt wody przeznaczonel do SpOZYCIa przez: PSSE Dmerzomome ar 832/22 z dnia
30.12.2022r..

- Podczas stwierdzania zgodnoesci z wymaganiami zastosowana zasada podejmowania decyzji zgadna z Rozporzadzemem Minigtra
Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakosci wody ptzeznaczonej do spozycia przez ludzi.

- W przypadku wydawania opinii i interpretatji decyzja podejmowana na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego mterpolac_u
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/sésriej granicy oznaczalhosci metody, z zastosowamem zasady podejmowama decyzji zgodnej
z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawezego sprawozdanie nie oze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosei.
Klient ma prawo do reklamacii w ciggu 14 dni od otrzyrmania sprawozdahia z badan.

ZASTEPCA KIEROWRIKA

Lk ABO@;‘RIUM
. i rZORIoWIE

. ) ‘o e e {g. Nor
Stwierdzenie zgodno$ci z wymagaTitarniior b" Finia'l

Osoba autoryzuiaca Sprawozdanie z badar;
- badania fizykochemiczne i mikrobiologicznei;

47 opinia 1 mterpretaqa w odniesieniu do rezultatow: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
Dz U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnosci nie dotyczy badaneJ cechy: Ogélna liczba
mlkroorgamzmow w 22°C oraz smaku i zapachu.

"Organ oceniajacy wyniki moze mieé inng zasadg¢ podejimowania decyzji.”

Otrzvinujy: _
Dziat Uzdatniania Wody, ul. Kilifiskiego 25a, 58-200 Dzierzofibéw
ala .

Koniec sprawozdania
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