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WODOCIAGI I KANALIZACJA Spolka z 0.0,
ul. Kilinskiego 25A. 58-200 Dzierzonidw
. LABORATORIUM
ul, Relaksows 4 58-200 Dzierzonidw
 telMax 74/832-37-06
e-mail; pl@wik.dzierzoniow.pl

Certyfikat 1SO 9001
Certyfikat 1SO 14001
Certyfikat ISO 45001

Sprawozdanie z badan nr 23/w/24
Monitoring kontrolny - parametry grupy A

Zleceniodawea: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow
Miejsce pobrania prébki: SUW NOWAR ul. Chrobrego, Pilawa Gérna

Badany obiekt: woda uzdatniona

Protokot pobrania probki: 01/w/24

Stan prébki dostarczonej do laboratoriom: przydamy

Data pobrania prébki: 08-01-2024
Data rozpoezeeia badan; 08-01-2024
Data zakofiezenia badaii: 11-01-2024
Prébke pobral : Adriana Kwasniewska , zgodnie z norma: PN-ISO 5667-5; 2017—10 PN-EN IS0 19458:2007 (A)
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zZlecenie nr 01/w/24

Temperatura transportu prébki mikrebiologicznej: 3,1-5,6°C

Kod prébki | 3w
zawér czerpalny na wodzie
wzdatnionej - SUW, hala filtrow
Badana cecha  Metoda - wartosé Wynik/ | Jednostka | Niepewnosé
odniesienia rezultat
(mrmag_ame)‘)
BADANIE FIZYKO—CHEIV[[CZNE _
Metnoss PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,11 NTU | -
— 0. pkt 53 _ i I
Barwa PN-ENISO 7887.2012 15 <4 nig/l l
|__metoda C+Ap1:2015-06 | _ PiCo
Smalk PL-B-02 wydanie 1 zdnia - alg;cnwlowagy bz z-0 - -
F sumentdw 1 bz
— i _ 01‘12'2016 I ni_gnrawid{mh Zrmian .
Zapach PL-B-02 wydanie 1 z dnia - mwlﬁwagiii}f;’: z-0 - -
SUIMLCTI Ful-F:
S — _ -01.'12'.'2..016 [ vieprawidiowych zmian ]
Stezenis jondw wodoru {pH] PN-EN IS0 105232012 A [ 6,5-9,3 695 - -
_pommiar w 25°C . — — —
Przewodnosé elektryezna wiadciva PN-EN 27838:1999 A 2500 647 nSicm -
pomiar w 25°C _ o : e
Zelazo ogdine PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 <302 A4 pgh 7
- 04.03.2010__ : —
Mangan | PL-B-16 wydapic | z dnia A 50 <10 pef! 2
_ 12.05.2014 _ _ _
Twardosé ogblna PN-ISO 6059:1999 A 64 - 500 300 mg/l -
Chlor wolny ¥ PL-B-12 wydanic 2 z dnia A - 024 mg/] -
02.06.2017 :
o BADANIE MIKROBIOLOGICZNE B
Ogbina Jiczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN 180 62222004 A b aieprrwidioych | 1 "~ krAmi -
Ogblna Tiozba Mikroorganizmaw W 36°C. PN-EN ISO 6222:2004 A . 1 ttml -
Liczba bakterii grapy coli “PN-EN IS0 9308-1:2014- A 0 i F7iGoml .
| Liczba hakierii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 Ja10oml -
N . _ 12+A12017-04 _
- Liczha enterokokdw katowych: PN-EN IS0 7899-2:2004 A 4] 0 It 18001 -
teioda FM
b Waﬁoéé adniesienia (wymagame] nafwyZsza dupuszuzalna wartodé lub zakres zgodnie 2 Rozporz.qdzema Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294},
? rezyltat ponizej/pewsiel-granicy omaczalnofel metody
P - badanie realizowane poza siedzibg laboratorium podezas pobierania probek
[F-1/PL=7.8 "] Data wydania: 01.07.2022 INrwydania:6 12
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_ Sp‘raw'-oz'danie z badafi nr "23,'“\_'?!24 przez la_borate_rium akiedvtowane nr AB 756

- Niniejsze Sprawozdanic 2 badai zawiera wyniki badari objeré zakresem akredytacii orag budai nieakredytowanych,

. Pobieranie prébek jest objgte zakrescin akredptaci. = ' : _

- Literka A" umieszczona w wiersg symb lit mietody ozgnacza badanie wehodzgce w zakres akredyracyl Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym prze; PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznacione.

- Niepewnoé¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badat zgodnie z ustaleniami 2 klientem.

- Niepewno$é rozszerzona obliczona dla wspolezynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnodei 95%.

. Podana wartos¢ uwzglednia niepewnosé zwigzang Z pohieranier probi.

. Wyniki z badania odnosza sig wylgcznie do badanych abiektow.

. Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacia W odniesieniu do rezultatow dotyezy badai akredytowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwicrdzenia zpodnioscel, gdy wymaganie hrzmi ,,bez nieprawidlowych Zmidn” oraz
akceptowalne przez konsumenta™,

. Niniejsze Sprawozdanie z badaf sawiera wyhild badafi wykonane metodami referenicyjinyri . ' .

. Zatwicrdzenie systemu jakosci prowadzonych badaf wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie or 1021/23 z dnia
29,12.2023 1. .

.. Podczas stwierdzania zgodnosei 2 wymaganiaini zastosowano zasadg prostej akceptacii zgodng 2 dokumentern  ILAC ~G8:09/2019
. Wytyczne dotyczgce przedstawiania zgodnosot 7¢ specyfikacja”™. :

- W przypadku wydawania opitii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskatiego tezultatu badania i jego interpolacii
w odniesienin do odpowiednio dolnej/zétne} granicy oznaczalnodel metody, z zastosowaniem zasady prostej akceptacji zgodnej

i P

7 dokumentem ILAC ~G8:09/2019 ,Wytyczne dotyczgee przedstawiania zopdnoscl ze specyfikacia”.

Bez pisemnej zgody Laboratotium vadawezegd sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosicl.

Klient ma prawo do reklamacji w clagu 14 dni od oirzymania sprawozdania z badar,

s
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Stwierdzenie zgodnosei Z wymaganiani oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294), Stwierdzenie zgodno§ci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu.
. " . ' o . KIEROWNIK
"Organ oceniajgey wyniki moze mieé inha zasade podejmowania decyzjl." : DZIALU LABORATO
WiK 8p. z d.of w Dzierzofi
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Zatwicrdzil: Agata ssdver ;f‘}!”” ska

Otrzymuja: : _ .
Drzial Uzdatniania Wody, ul. Kilifiskiego 254, 58-200 Dzierzoniéw
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