WODOC[AGI 1 KANALIZACJA Spélka Z 0.0. Dzierzoniow 26-01-2024
ul. Kilifiskiego 25A 58-200 Dzierzoniow
LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzoniow
tel./fax 74/832-37-06

e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl

Cortyfikat ISO 9001
Certyfikat 1SO 14001
Certyfikat 1SO 45001

Sprawozdanie z badanh nr 68/w/24
Monitoring kontrolny — parametru grupy A

Zleceniodawea; Dzial Uzdatniania Wody, ul, Kilifiskiego 25a, 58-200 DzierZoniéw

Protokél przyjecia prébki: 34/w/i24

Stan probki dostarczonej do laboraterium: przydatny

Data rozpoczecia badan: 16-01-2024

Data zakoitczenia badan: 19-01-2024 _ zlecenie nr: 01/w/24

Pribke pobral : Zbigiiew Wigeek - zgodnie z normy PN-ISO 5667-5:2017, PN-EN 1SO 19458: 2007
Laboraterinm nie nezestniczylo w pob;eramu i transportawamu prébkl.
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Informac;e 4 p!‘atokolu prviecia nr 34mw/24 podane przez Zliecentodawcee:
Miefsce pobrania probki: SUW Lubachow - uzdamiana PPIO

Data pobrania: 16-01-2024

Badany ebiekt: probka wody nzdatuionej

Dane dostarczone przeg Klientg mogq wplywaé na wainosé wynikow.

Kod prébki $8/w
zawdr czerpalny PP10
Badana cecha Meioda wario§é Wynik/rez | #5085 | Niepewnosé
odijesienia ultat "
. {wymaganie)”
BADANIE FIZYKO CHEMICZNE
- Mgtnose PN-EN 1SO 7027-1:2016- A 1 016 NTU ' -
L. 09, pkt. 5.3 N .
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <47 " mgll T
R ___metoda C+An1;2015-06 . PtiCo
Smalk PL-B-(2 wydanic 1 z dnia - %‘éﬁ‘&‘iﬂ;ﬁ: e "z-0 . -
B - ] 01‘12'2016 . nieErawid-}owvdI;I Zmian
Zapach PL-B-02 wydanig [ z dnia - ?{kml’tﬂ\:ﬂﬂl’ I:réez z-0 - -
i — - o 01.12.2016 i, 1 _nieprwidlowych zmian ..
Stezenie jondw wodoru [pH]. PN-EN ISO 105232012 A 6,5-95 7.4 - -
ponziar w 25°C .
Przewodnosé elektryezna wiasciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 188 "pS/cm -
] pﬂmlarwzsﬂc et — — = .
Zelazo ogdine . PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 <308 gl 5
_ . _04.05.2010 _ _ ) .
| Mangan " PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <1¢% nafl 1
R _ 12052014 .
Chlor wolty * PL-B-12 wydanie 2 Z dnia A - 0,52 mg/l -
02.06.2017
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogolna liczba mikroorganizmaow w 22°C "PN-EN IS0 §222:2004 A} Dervieprawidionych } g R .
Ogolna liczba mikroorganizmaw w 36°C PN-EN 18O 6222:2004 A - nie wykryto | ilmi -
Liczba bakigrii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2614- A 0 0 k/Thomd -
IR | __12AL2017.04 .
| Liczba bakterii Escherighia coli PN-EN 150 9308-1;2014- A 0 0 Jik/160mE -
—_— o 12+A1:2017-04 .
Liczba enterokokdw katowych PN-EN 180 7859-2:2004 A 0 o /100t -
e . metoda FM
Liczba Clostridium perfringens (facanie ze PN-EN IS() 14189:2014-10 A 1A 0 Jtk/109mi -
sporami)
IJ Wm-rosc udnlesmma (wymagame) najwyzsza dopuszczaina wattodé lub zakrcs zgadnie z Rozporzadzeniu Ministra Zdrovﬂa Z dma 07.12.2017 (Dz u. 2()1? poz 2294).
j/powriej granicy oznaczalnodei metody
+- badanle rcaltzaowane w medmble Iaburatonum
|F-1/PL-7.8. | Data wydania: 01.07.2022 . | Nt wydania: 6 , 12




Sprawozdanie z bada nr 68/w/24 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

- Niniejsze Sprowozdanie 7 badadi zawiera wyniki badeii objete zakresem akredytacyi oraz baduit nieakredytowanych.

- Pobieranie prébek nie jest objete zakresem akredytacyi, ' ' :

- Literka ,A” umieszciona w wiersgu symbolu metody oznacza badunie wchodzgee w zakres akredytucyi Laboratoriuny, potwicrdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytocji nie sq oTRACIONE, :

- Niepewnosé wyniku jest podawana tia sprawozdaniu z badai zgodnie z ustaleniami z klientem,

~  Niepewnost tozszerzona obliczona dla wspélozynnika rozszetzenia k=2 co odpowiada peziomowi ufnosei 93%.

- Podana wartosé hie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobicranieri prébki.

~  Wyniki z badania odnosza sig wylacznie do ottzymanej probki.

.- Stwierdzenie zgodnodei z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesienin do rezultatdw dotyczy badan akredytowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwietdzenia zgodnogei, gdy wymaganic brzmi ,,bez nieprawidtowyech zmian” oraz
wakceptowalne przez konsumenta”, _ .

- Niniejszo Sprawozdanie z badaf zawieta wyniki badas wykonane metodami referencyjnyimi . _ _

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych bada wody przeznaczonej do spozycia przez: PS5E Dzierzoniowie ir 1021/23 z dnia
29.12.2023 r.. I :

- Podczas stwierdzania zgodnodei z wymaganiami zastosowano zasade prostej akceptacii zgodng z dokuinentem 1LAC ~G8:09/2019
. Wrytyezne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacjg”. .

- W przypadks wydawania opinii i interprefacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskatiego rezulfatu badania i jego interpolacji
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/gézne} granicy ozhaczalnoici metody, z zastosowaniem zasady prostej akceptacii Zgodnej
z dokumentem TLAC —G8:06/2019 ,,Wytyczne dotyczace preedstawiania zgodnodci ze specyfikacja”. .

Bez pisemnej zgody Laboratorinm badawezego sprawozdanic nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calodel,
‘Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzyinania sprawozdania. z badas.,

) ' ) ZASTEPOA KIEROWNIKA
_Osoba autotyzujaca Sprawozdanie z badaf; i 4 ' AROEATORIUM
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczuelzabiciain Q;bzr:ir\icw!-'h?
. . e ‘ha! Tabeln Nawrot . L .
Stwierdzenie zgodnosci z wymagaﬁﬁlgi oraz op%ma i terpretacja w odniesieniu do rezultatow: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnoSci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba

mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu.

"Organ oceniajacy wyniki moze micé inng zasadg podejmowania decyzji."

Zatwierdzik:

" Otrzymuija: )
Dazigt Uzdathiania Wody, ul. Kilifiskiego 25a, 53-200 Dzierzoniow
ala .

Koniec sprawozdania

FUPL-78_____ [Damwydamia: 01072022 [Nrwydania:6 272




