 WODOCIAGI I KANALIZACJA Spétka z o.. Dzierzoniéw 25-01-2024
ul, Kilinskiego 25A 58-200 Dzierzoniéw

LABORATORIUM .
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzoniow | PCLA |

: tel/fax 74/832-37-06 . s o
Certyfikat ISO 9001 - e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl ' f BsEviACs |

Certyfikat ISO 14001
Cerlyfikat [SO 45001

Sprawozdanie z badanh nr 81/w/24
Monitoring kontrolny - parametry grupy A

Zleceniodawea: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilifiskiego 253, 58-200 DzierZzoniow
Migjsce pobrania probki: SUW CICHA, ul. Relaksowa 5, Dzierzoniéw - zbiornik
Badany obiekt: woda z sieci wodociggowej .

Protekél pebrania probki: 08/w/24

Stan prébki dostarczonej do laboratorium; przydatny

Data pobrania prébki: 22-01-2024

Data rozpoezecia badan: 22-01-2024 zlecenie nr 01/w/24

Data zakonczenia badan; 25-01-2024

Prébke pobral : Adriana Kwagniewska , zgodnie z’' normg: PN-ISO 5667 =H 2017-10 PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Temperatura transportu probki mikrobiologicznej: 5,8-6,6°C

Kod prébki 106/w
Zawor czerpalny na wodzie ze
zbiprnika - SUW, hala dmuchaw
Badana cecha - " Metoda T wartos€ C Wynik/ | Tednesika T Niepewnosé
" odniesienia rezultat |
(wymaganie)'! | i
_ _ S . BADANIE FIZYKO-CHEMCZNE
| Mginoge ' ' ' 1 PN-EN IS0 7027-1:2016- A t | o043 | NIU -
| : NN R .Y . A E— : N I SO
Barwa o - PN-ENIS0 7887:2012 A 15 <42 mgl 1
E— _ metoda C+Ap[:2015:06 | | PtiCo
Smak o PE-B-02 wydanie 1 z dnia - ';('::fufw‘f‘:::ﬁl;; z-0 - -
. S— 01122016 e | sleprividiousch i | -
Zapsch PL-8-02 wydanie 1z dnia - skeeplowainy przez z-0 - -
. 01.12.2016 | e o ;
Stezenie jondw wodoru [pH] + PN-ENISO 10523:2012 A 6,5-9.35 1.6 - .
| pomiatw2sC 1 e - —— :
| Przewodnos¢ elekiryczna wiasciwd -~ © © - PN-EN 27888:1599 A 2500 409 pSlem |- -
pomiarw2s’C ; —— . _ -
Zelazo ogblne ' PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 260 110 1opgl -
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 12 g/l -
___ : S— _ 12052014 — _ _
Dwutlenek chlom ¥ _ met, spekirofotometryczna . - 0,15 | mg/l -
na podstawie testy 27709-00
Chior wolny PL-B-12 wydanie 2 z dnia A 0.5 0,12 i mgl -
] 02 06 20]}'
o BADAN]E MIKROBIOLOGICZNE )
| Gedlna liczha mikroorganizméw w 22°C o . PN-EN" 180 6222:2004 A bezmel;‘;‘gsh“’)'ch | nie wykryto. | jtk/lml -
Liezba bakterii grupy coli ' " | PN-ENISO 9308-1:2014- A 6 0 | itk/190mi -
_ R : — 12+A1:2017-04 —~ : : : : :
Liczba bakterii Escherichia coli - PN-EN150'9308-1;2014- A 0 ] Jil 1608 -
R — : 12+A1:2017-04 — .
Liczba enterokokow kalowych - PN-EN 180 7§99-2:2004 A 0 0 Jtief100mL -
_ . metoda FM__ o .
. Liczba Clostridium perfiingens {lacznie ze - | PN-ENTISO 14189:2016-10 A 0 0 ki 100ml
] Sporaml)

D wrartass ndmcsxenm (wyma],ame) - najwyzsza dopuszczalnawarméé lub zakres zgodme z anporzqdzema Mmlst'ra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (D217, 2007, noz 2294) '

P rezultat ponizeypewysel pranicy vznaczalnodef metady
P - badanie realizowane poza siedziba laboratorium podezas pobierania probek

[F-1/ PL-7.8 B I | Data wydania: 01.07,2022 [ Nr wydania: 6 _ 12




_Sprawozdanie z bada# nr 81/w/24 przez laboratorinm akredytowane nr AB 756

- Niniejsze Sprawozdanie 7 badari zawicra Wyniki badai objete zakresem akredytacji oraz badaii nieakredytowanych,

= Pobieranie prisbek jesi objete zakresem akredytact. ' .

- Literka ,A” umieszczona w wierszia symbolu mejody oznacid badanie wehodsice w zakires akredytacji Laborgrorinm, potwisidzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym pries PCA. Badania spoze zakresy akredytachi nie sq oznaczone, '

= Niepewno$é wyniku jest podawana ria sprawozdaniu z badat zgodiie z ustaleniami z klietitern.

- Niepewnod¢ rozszerzona obliczorta dla wspdiczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufitodei 95%.

= Podana warosé uwzglednia niepewrnosé zwigzang z pobieraniem probki.

« Wyniki z badania odnoszg sig wylacznie do badanych obiekt6w,

- Stwietdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinfa i iiterpretacja w odniesienin do rezultatdw dotyczy badafi akredytowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzini ,.bez nieprawidlowych zmian” oraz
wakeeptowalne przez konsumenta”, _ _

- Ninigjsze Sprawozdanie z badaii zawiera wyniki badati wykonane metodami refereneyjnyvini ,

- - Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 1021723 2 dnja

) 29.12.2023 1. o . : ' :

- Podczas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowano zasadg prostej akeeptacji zgodny z dokumentem  TLAC ~G8:09/2019
»Wytyezne dotyczgoe przedstawiania zgodnosci ze specyfikacjg”, ' :

- W przypadln wydawania opinii i interpretacji decyzia podejthowana na podstawie uzyskanego rézultatu badania i jego interpolacii
w odnicsieniu do odpoewiednio dolnej/gérnej granicy oznaczalnodci metody, z zastosowarsiem Zasady prostej kceptacii zgodnicj
z dokumeniem ILAC -G8:09/2019 ,Wytyczie dotyezace przedstawiania zgodnosei ze specyfikacjg™, .

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanic nie moze byé powielane inaczej jak tytko w calosci.
Klient ma ptawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badaf.

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badan:

- badanis fizykochemiczne i mikrobiologic/FSiéibalany

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okrelonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnosci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu. o ' '

"Orgatt oceniajacy wyniki moze mie¢ innig zasade podejmowania decyzji."

Otizymuja: - _ E
Dziat Uzdatniania Wody, ul. Kilifiskiego 25a, 58-200 Dzierzonidw
ala : :

Koniec sprawozdania
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