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Sprawozdanie z badan nr 387/w/24

Monitering kontrolny - parametry grupy A

Zleceniodawca: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilifiskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow
Miejsce pobrania prébki: SUW "BESTER" Biclawa. ul. 1-go Maja

Badany ohiekt: woda uzdatniona

Protokét pobrania probki: 24/w/24

Stan probki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data pobiania probki: 12-03-2024 . s

Data rozpoczecia badaii: 12-03-2024 * zlecenie nr Olfwi24

Data zakoficzenia badan: 15-03-2024

Probke pobral : Agata Werkowska , zgodnie £ normg: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19438:2007 (A)
Temperatura transportu prébki mikrobielogicznej: 4,9-5,8°C

Kod prébki 506/w
zawér czerpalny na wodzie
nzdainionej - SUW
Badana cecha o Metoda Cowarte$ | Wynil/ | Jemastia | Niepewnosé
odniesienia 1 rezaltat
—— Grymagguic).
o ~ BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE |

Memose B T PN-ENISO 7027-1:2016~ A I 0,38 NTU | -
| — — . 09, pkt. 5.3 _ . | —
Barwa _ | PN-ENISO 7887:2012 A 15 <47 | mgl 1
| o _ metoda C+Ap1:2015-06 _ . Pt/Co

Smak : " PL-B-02 wydanic | z dnia - fcmwa‘m"ii;f::: z0 i - -

. DRSTE
i . i ) . ] . 0_1'12'20]6 i njeprawidlowychzmian | _
Zapach . ' PL-B-02 wydanie 1 z dnia - fi“:i‘““ngﬁfw z-) - -
.- N N e J1DEZ
. _ : . | 01122006 |} iepmwidiowych zmian _ _

- Stgzenie jondw viadoru [pH] | PN-EN180 10523:2012 A 65-93 7.5 - -

potiiar w 2570 R -
| Przewodnost elekiryczna wiasoma . PN-EN 27888:1999 A 2500 401 puSiem -
| pomiarw 25°C _ _ _ A —

Zelazo ogblng 1 PL-B-01 wydanie § z dnia A 200 40 pidl -

_ . 04.05,2010 . _

Mangan . . PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 20 el -

Twardosé ogdina ) PN-IS0- 60591999 A 60 - 500 167 mg/l -

_ - o _ CaCO; |

Chier wolny © : PL-B-12 wydanjc 2 z dnia A - 0,16 mg/l -

- 02.06.2017
_ _ BADANIE MIKROBIOLOGICZNE _

Ogolna Ticzba mikroorganizmew w 22°C " PN-EN IS0 6222:2004 A bez men;r;\::h\wch i kAml ] -

Dgolna ficzba mlkroorga,mzmuw w36°C T PN-ENISO 6§222:2004 A - 4 ol -

Liczba Bakiri rapy coli A PN-EN ISO 9308-1:2014- | A 0 o i/100m1 -

_ L [ 12+A1:2017-04 _ _ _

Liczba bakierii Escherichia coli ' PN-EN ISO-9308-1:2014- | A 0 o Jrkf100mL -
. o - _ 12+A1:2017-04 _ _ _

Liczba enterokokdw kalowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 4] Jek/100mE -

metoda FM

D \Wartod6 odniesienia (wymagame) najwyzsza dopuszczalna wartosé Lub zakres zgodnie 2 Rozporzadzenia Mjmstra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 201 7, poz. 2294).

# requltat ponizej/peveysej granicy oenaczalnesci metody
P - badanie reafizowane poza siedzébg laboiatorium podezas pobierania prébek

[F/PL—78 ____ |Datawydania 0107.2022 " [Nrwydania: 6 7z




_ Sprawozdanie z badah nr_387/w/24 przez laboratorium aktedytowane hr AR 756 .

= Ninicjsze Sprawozdanie 7 badadi zawieri wymks badan abjete mkres eHt akredqu: ora; bad:m nicakredytowdnych.

- Pobjeranie pidbek jest objgte akresemakredytacyi.

- Literka , A” umieszezona w wiersgu symbolp metody ozhacza badaiiie wckodzc}ce W zaikres zrkmiytaqp Laberatorium, paﬂvzerdzane

) certyfikatem N¥ AB 756 wydanyri prze; PCA, Badania spoza zakresu aktedytichi iie sq ozracone,

- Niepewnost wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnodé rozszerzona obliczona dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Podafia wartosé uwzglednia niepewnosé zwiazang 2 pobieraniem prébli,

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylgcznie do badanych obiekidw. -

«  Stwierdzenie zgodnodei z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w sdniesieniu do rezuitatéw dotyczy badan akredytowanych
i nicakredytowanych. Laboratoriuin hie przedstawia stwierdzenia zgodiosei, gdy wythaganie brzmi ,,bez nieprawidlowych zinian™ oraz
wakceptowalne przez konsumentd”.

- . Ninigjsze Sprawozdanie z badafi zawiera-wyniki badan wykonatie metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spoZyc:la przez: PSSE Dzierzoniowie nr 1021723 z dnia

29.12.2023 .
- Podczas stwierdzania zgodnosci z wymaganianii zastosowano zasadg prostej akeeptacii zgodig z dokumentem - TLAC —(8:09/2019

» Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacjg™,

- W przypadku wydawania opinii { intefptetacji decyzja podejmowana nha podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji
w odniesienin do odpowiednio delhej/gbérnej granicy ozhaczalnosci metody, z zastospwaniem zasady prostej akceptacji zgodnej
z dokurnentem TLAC ~G8: 09!2{}] 9 . Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnogci ze specyfikacia™.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byé powielane ihaczej jak tylko-w catosei.
Klient tha prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badag.

. - )
SASTEPLA HAERDY
5 nédmii; LAGORAT \)';3 L\fel

OSOba autt)r zui caS rawozdamezbadaﬁ id] g z: o o sr= ,,;ne‘zm i¢

Stwwrdzeme zgodnoSciz wymagamaml oraz oplnla iinterpretacja w odniesieniu do rezultatow. Badane
cechy zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnofci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mlkroorgamzmow w 22°C oraz smaku i zapachu.

"Organ oceniajacy wyniki moze mied im'la zasadg podejmowania decyzji,"
b ) .
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