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BADANIA

Sprawozdanie z badan nr 1479/w/24

Monitoring kontrolny — parametry grupy A

Zleceniodawca: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kiliniskiego 25a, 58-200 Dzierzoniéw
Protokél przyjecia préobki: 752/w/24

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny %"/R:?
Data rozpoczecia badan: 03-09-2024 /"/,,/m\..\“
Data zakonczenia badan: 06-09-2024 zlecenie nr: 01/w/24
Probke pobral : Bartlomiej Osiewala - zgodnie z normg PN-ISO 5667-5:2017, PN-EN ISO 19458:2007,
zaswiadczenie WSSE we Wroclawiu z dnia 01.06.2023
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.
Informacje z protokotu przyjecia nr 752/w/24 podane przez zleceniodawce:
Miejsce pobrania prébki: SUW Lubachow - uzdatniona PP10
Data pobrania: 03-09-2024
Badany obiekt: probka wody uzdatnionej
Dane dostarczone przez klienta mogq wplywacd na waznosé wynikéw.
Kod prébki 1826/w
zawor czerpalny PP10
Badana cecha Metoda wartos§é Wynik/ Jednostka Niepewnos$é
odniesienia rezultat
(wymaganie)?
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,16 NTU -
09. pkt. 5.3
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <4 mg/l 1
metoda C+Ap1:2015-06 Pt/Co
Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - ik“lmwa“')y Pf:ez z-0 - -
onsumentow 1 bez
01.12.2016 nieprawidiowych zmian
Zapach PL-B-02 wydanie 1 z dnia - fl’(kcept"‘”ﬂtl'}y gy z-0 - -
onsumentow 1 bez
01.12.2016 nieprawidfowych zmian
Stezenic jonéw wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-95 7.2 - -
pomiar w 25°C
Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 251 pS/em -
pomiar w 25°C
Zelazo ogdlne PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 <30? ng/l 5
04.05.2010
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <10? ug/l 1
12.05.2014
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222:2004 A bez "iel)zf;‘i"::bwwh ] nie wykryto jtk/1mt -
Og6lna liczba mikroorganizméw w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A - nie wykryto jtid/1ml -
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml -
12+A1:2017-04
Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtk/100ml -
12+A1:2017-04
Liczba enterokokow katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 0 Jtk/100mi -
metoda FM
Liczba Clostridium perfringens (lacznie ze | PN-EN ISO 14189:2016-10 A 0 0 jtk/100mt -
| _sporami) |

! Wartosé odniesienia (wymaganie) - najwyzsza dopuszczalna warto$é lub zakres zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).
2 rezultat ponizej/pevyej granicy oznaczalnosci metody
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Sprawozdanie z badan nr 1479/w/24 przez laboratorium akredytowane nr AB 756

- Niniejsze Sprawozdanie z badari zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badari nieakredytowanych.

- Pobieranie probek nie jest objete zakresem akredytacji,

- Literka ,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wchodzgce w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Niepewno$¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Podana wartos¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki.

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej prébki.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw dotyczy badari akredytowanych i
nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnoéci, gdy wymaganie brzmi ,,bez nieprawidtowych zmian™ oraz
»akceptowalne przez konsumenta”.

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 1021/23 z dnia
29.12.2023 r..

- Podczas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowano zasadg prostej akceptacji zgodng z dokumentem ILAC —G8:09/2019
»Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacjg”.

- W przypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/gérnej granicy oznaczalnosci metody, z zastosowaniem zasady prostej akceptacji zgodnej
z dokumentem ILAC ~G8:09/2019 ,,Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacja”.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar.

Do Sprawozdania z badan dolaczone jest sprawozdanie nr ¥./0/09/2024/363/F/3 wydane przez GBA
Polska Sp. z o0.0. ul. Mochtynska 65, Warszawa. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095.

ZASTEPCA KIEROWNIKA

ORATORIUM
DZIALU LAB Dzierzoniowie

Qsoba autorvzujaca Sprawozdanie z badan: WiK Sp. 2 0.0. W
badania fizykochemiczne i mikrobiologi 'I{kib\"‘ba olog
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: Iz ]Ir&lr?%w la Nawrot

Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badane
cechy zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie zgodnosfci mie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu.
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AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 1/0/09/2024/363/F/3

Zleceniodawca: Wadociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.; 58-200 Dzierzoniéw, ul. Kilifskiego 25A
Zlecenie Nr: £/0/09/2024/363

_ metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) 2z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rtéwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢  do
oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania; Woda do spozycia przez hudzi

Zatwierdzenie do wykonywania bada: | Dccyz_]e . PPIS w LeglonoWle nr HKN 83/2023 z dn. 02.11. 2023, PPIS w Katowicach nr
wykonywania badai: [ NS T1Ki$.9027.3.96.29.2023 z dn. 25.09.2023, PPIS w Poznaniu nr HK-JW.9022.3.2024,. MM z dn. 20.06.2024r

Punkt pobrania: Kod prabki 1826/w - data pobrania 02.09.2024 - Woda uzdatmiona Data*: 06 wrze$nia 2024

Adres pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Miejsce pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Punkt pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Rodzaj wody do spozycia: uzdatniona

Pobranis probekwg: - Odbicrajgcy: ~ Pracownik GBA POLSKA nr: 2322

| Transport probek: llrzesylka
Numer probki: 6744/09/24 Ocena probki:  bez zastrzezef Data rozpoczgeia badan:  04-09-2024 Data zakonczenia badan: 10-09-2024

Lab. | Badany parametr jom. | Akr., | Metodyka badania wg Wymagania Wynik | U

M |Glin ug/l | AB | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 €200 pg/l; Rozp.MZ 14 2
(Dz.U.2017.2294)

ZGODNE | @»»

Data* - w zal i od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA prabki jest datg: pobrania (gdy probka pobi jest wytacznie przez pr ika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmg kurierska badz dostarczana osobiscie przez Klienta).
U - nicpewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnodci ok. 95% i wspblczynniku re ia k=2, nie lednia niep: Sci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkdw, gdy zostato to zaznaczone w uwagach.
Niepewnos¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoéci wynikéw badaﬁ Tub zgodnoéci z w, iami/ apcbyf kacjami oraz na zyczenie Klienta.
Rezultaty badar nizsze lub wyzsze niz zakresy pomi metod sa przedstawiane jako odpowiednio ,.< warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> warto§é gémej granicy zakresu pomiarowego”, Wartosci tc
sranOqu mformac_le o rezultatach badan. Je§hi wraz z tak przeds'(amonyml rezultatami badaﬂ podane sq niepewnofci rozszerzone, dotyczg one wartosei dolnej lub gérmej granicy zakresu pomiarowego metody.
S —stw dnoéci z wy iami lub specyfikacj d ace sig do wynikéw dla parametrow wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodosé, a NIEZGODNE oznacza brak zgodnosci.
Uzgodniona z Kllentem zasada pode_]mowama decyZJ| i ryzyko z mq zwu}zane oraz identyfikacja, ktore specyf kacje, normy lub ich czgici sa spelnione, a ktore nie, podane saw uwagach. W przypadku uzyskania

Itatow z badan, stwierdzeni dnosci dla 1 wkK ik PCA 353z dnia 24.08. 2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacii.
Wyniki odnoszs sig wylgcznie do badanych probek (pobranych lub ¢ odebranych zgodnie z informacjami p ymi w Spr d
Zamleszczone w Sprawozdamu informacje wyré2znione kursywg zostaty przekazane przez Klienta. Lat ium nie ponosi odpowied: ialnosci za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob

ywno$¢ probek przel ych przez Klienta do badan.

Sprawozdame bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cafoci.
Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej
Migjsce wykonywania badaf ("Lab."): L - Lajski, ul. Koécielna 2a, 05-119 Legi o, L - ul. Do§wiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681
Poznan, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne Sp dania z badan 53 wyd d w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg
potwierd za 7godnosé z oryginalem, sg kop
Uwagi:

Badana probka spelnia wymagania wskazane powyzej jako ,.zgodne” w zakresie badanych parametréw.
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasade prostej akceptacji opisana w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko blednej akceptacji wynosi do 50%.

Sporzadzono dnia: . Autoryzowal wynik: ‘Autoryzowal Sprawozdanie:
10-09-2024 Pracownik GBA POLSKA nr: 2307 St.specjalista ds.$rodowiska Podpisano kwalifikowanym pedpisem elektronicznym
Precomm O Cr oA [N B R
Sprawozdanie sporzgdzono w_l egz. S B Oryginal pdf: Zieceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
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