WODOCIAGI 1 KANALIZACJA Spélka z o.o. Dzierzoniow 18-02-2025
ul. Kiliniskiego 25A 58-200 Dzierzoniéw
LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzoniow
tel./fax 74/832-37-06

e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl

Ty

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKEEDYTACH

Certyfikat ISO 5001
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat 1SO 45001

. BADANIA

Sprawozdanie z badan nr 204/w/25
Monitoring przegladowy - parametry grupyv Ai B

Zleceniodawea: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierzoniéw

Miejsce pobrania probki: SUW CICHA, ul. Relaksowa 5, Dzierzoniéw - zbiornik S
Badany obiekt: woda uzdatniona m
Protokol pobrania probki: 13/w/25 %//;H_ﬁ\“‘e::
Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny ot

Data pobrania prébki: 03-02-2025
Data rozpoczecia badan: 03-02-2025

Data zakonczenia badan: 06-02-2025
Prébke pobral : Adriana Kwas$niewska , zgodnie z norma: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Temperatura transportu préobki mikrobiologicznej: 4,0-7,3°C

zlecenie nr 01/w/25

Kod probki 216/w
zawor czerpalny na wodzie
uzdatnionej ze zbiornika - hala
dmuchaw
Badana cecha Metoda wartosé Wynik/ Jednostka | Njepewnos¢
odniesienia rezultat
(wymaganic)"
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnosé PN-EN SO 7027-1:2016- A 1 0,42 NTU -
09, pkt. 5.3
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <4¥ mg/l 1
metoda C+Ap1:2015-06 Pt/Co
Smak PL-B-02 wydanie 1 z dnia - ikCEFm‘“:{‘Y P z-0 - -
onsumentow i hez
01.12.2016 nieprawidiowych zmian
Zapach PL-B-02 wydanie | z dnia = akr:.«:plnwa][my przez 7-{} - -
01.12.2016 Ikunsulmcntowuhe%
e nieprawidiowych zmian
StgZenie jonow wodoru [pll] PN-EN IS0 10523:2012 A 6,5-95 7.65 - -
pomiar w 25°C
Przewodnoéé clektryczna wlasciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 902 uSicm -
pomiar w 25°C
Jon amonowy PL-B-07 wydanic 3 z dnia A 0,5 <0047 mg/l 0,01
04.05.2010
Azotyny spektrofotometryczna met. - 0.5 0,025 mg/l -
14776
Azotany PL-B-06 wydanic 3 z dnia A 50 <228 mg/l 0,5
04.05.2010
Zelazo ogolne PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 50 pefl -
04.05.2010
Mangan PL-B-16 wydanie | z dnia A 50 <10% ngl 2
12.05.2014
Utlenialnosc PN-EN IS0 8467:2001 A 5 <0,5% mg/l 0,14
Chlorki PN-180 9297:1994 met. A 250 28 mg/l -
Mohra
Zasadowosd PN-EN IS0 9963-1:2001 - - 293 mmol/l -
Twardos¢ ogolna PN-ISO 6059:1999 A 60 - 500 444 mg/l -
CaCOs
Wapn PN-ISO 6058:1999 A = 147 mg/l -
Magnez PN-C-04554-4:1999, A 30-125 19 mg/l 3
Zatgcznik A
Siarczany PL-B-03 wydanie § z dnia A 250 195 mg/l -
22.05.2023
Glin PL-B-09 wydanie 2 z dnia A 200 <60¥ pell 10
04.05.2010
F-1/PL-78 Data wydania: 01.01.2025 Nr wydania: 7 12




Sprawozdanie z badan nr 204/w/25 wydane przez laboratorium akredytowane nr AB 756

Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 7 dnia A 0,5 I <0,0407 mg/l 0.007
02.06.2017 |
BADANIE MIKROBIOLOGICZN E
Ogolna liczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN 180 6222:2004 A bez nieprawidiowych nie wykryto ‘ itkilmi -
Ziian

Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 jtki100ml -
12+A1:2017-04

Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN IS0 9308-1:2014- A 0 0 Jtk/100m] -
12+A1:2017-04

Liczba enterokokow katowych PN-EN IS0 7899-2:2004 A 0 0 tk/ 100l -

D Wartos¢ odniesienia (wymaganie) - najwyzsza dopuszczalna wartosé lub zakres zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294}

D rezultat ponizej/pewysej granicy oznaczalnosci metody
I’ - badanie realizowane poza sicdzibg laboratorium podezas pobierania probek

- Niniejsze Sprawozdanie 7 badar zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badar nieakredytowanych,

- Pobieranie probek jest objete zakresem akredytacji.

- Literka ,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

= Niepewnos¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewno$¢ rozszerzona obliczona dla wspdtczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Podana wartos¢ uwzglednia nicpewnos¢ zwigzang z pobieraniem probki.

- Wyniki z badania odnosza si¢ wytacznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatow dotyczy badar akredytowanych i
nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi .,bez nieprawidtowych zmian” oraz
~akceptowalne przez konsumenta™,

- Ninicjsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 817/24 7 dnia
30.12.2024 1,

- Podczas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowano zasade podejmowania decyzji zgodng z zasadg prostej akceptacji zgodng
z dokumentem ILAC —G8:09/2019 »Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacja”.

- W przypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawic uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji w
odniesicniu do odpowiednio dolncj/gérnej granicy oznaczalnosci metody, z zastosowaniem zasady prostej akceptacji zgodncej
z dokumentem ILAC -G8:09/2019 , Wylyczne dotyczace przedstawiania zgodnoscei ze specyfikacja”.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanic nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calogci,
Klient ma prawo do zlozenia skargi po otrzymaniu Sprawozdania z Badaf w terminie zgodnym z wymaganym okrcsem przechowywania
dokumentow i zapisow.

Do Sprawozdania z badan dolaczone Jest sprawozdanie nr £/0/02/2025/881/F/1 wydane przez GBA
Polska Sp. z o.0. ul. Mochtynska 65, Warszawa. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095.

ASTEPC
Osoba autoryzujaca Sprawozdanic z badag! /U | ABOR,
- badania fizykochemiczne i mikmbiologiéinéf-’lg‘{@@_ <

Zabela N et
Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badana

probka spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294)
w zakresie badanych cech. Stwierdzenie zgodnosci nie dotyczy badanej cechy: Ogoélna liczba
mikroorganizméw w 22°C oraz smaku i zapachu.

mgr inz,

"Organ oceniajgcy wyniki moze mie¢ inng zasade podejmowania decyzji." o {’”\ /)/

Zatwierdzih =}‘tgn‘{n.Werk95¥§kﬂ erkowsk

Otrzymuja;
Dziat Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow

ala

Koniec sprawozdania

[F-1/PL-7.8 Data wydania: 01.01.2025 | Nr wydania: 7 212 ]




PO-14/F-01, wyd. 06 z dnia 20,08.2024 Strona 1/ 5

V1, PCA
y GBAPOLSKA LABORATORIA BADAWCZE l\}_?// ’ oy

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka -

= - S
GBA POLSKA Sp.2 0.0, A .
Member of GBA GROUP il
AB 1085

ul. Mochtyiiska 63, 03-289 Warszawa

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/02/2025/881/F/1

Zleceniodawea: Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.; 58-200 Dzierzoniéw, ul. Kilinskiego 254

Zlecenie Nr: L/0/02/2025/881

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moina wykorzystad do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

A metodyka skredytowana (nr akredytacji AB 1095} z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do teferencyjne (wynik mozna wykarzystaé  do
oceny zgodnosci w ohszarze regulowanym prawnie),

Decyzje: PPIS w Legionowie nr HKN 102/2024 z do. 16,1 0.2024, PPIS w Katowicach nr NS.HK 9027.3.75,
| z dn. 24.09.2024, PPIS w Poznaniu nr HK-TW.0022. 2024.MM z dn. 20.06.2024r

S T

ik i

i = =

2024

=

6w ‘a pobrania | 20, iorn
Adres pobrania: | Informacja u Zleceniodawey
Migjsce pobrania: Informacja u Zleceniodawcy
Punkt pobrania: Informacja u Zleceniodawey
Rodzaj wody do spoiyecia: uzdainiona
Pobranic probek wg: - ik 5 ,
: : -2
Transport probek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0. Odbierajgcy: Pracownik GBA POLSKA nr: 2322
Numer probki: 9771/02/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badaf:  06-02-2025 Data zakonczenia badan: 17-02-2025
Lab. | Badany parametr | jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik [ U I 5
M 1.2-dichloroctan (EDC) pgfl AE | PN-EN 150 10301:2002 =3,0 ug'l; Rozp.MZ ‘ <0,50 0,06 IZI
_ (Dz.U.2017.2294) B
| Q
| | )
| | |
M | Akryloamid - A [ PB-148/LF wyd. 3 z dnia 20.01.2022 | 50,10 ugl; Rozp. MZ (Dz.U, ! < 0,040 0,012 2
2017.2294) a
<
'
=
M | Antymon pg/l AL | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <5,0 pgl; Rozp, MZ ‘ <1,0 0.2 w
‘ (Dz.U2017.2294) ! &
| g
‘ L
M | Arsen nel AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <10 pgil; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <10 s B
z
5
M | Benzen ugl A [ PN-ISO 11423-1:2002 = 1,0 pgfl; Rozp.MZ <(,25 0,02 Z
(Dz.U.2017.2204) g
g
N
M Benzogajpiren pgll A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0010 pg/l: Ruzp.MZ < 3,0020 0,0004 E
(Dz.U.2017.2294) g
]
[N)
M Bor myd] AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 = LU mg!; Rozp.MZ <0,010 0,002 %
(Dz.U.2017.2294) | 8
=]
| J g
. I | | ! |
M | Bromiany | hgt | A | PN-ENISO 11206201307 [ <10 pg/l; Razp.MZ (DZ,U.2017.2294]] <10 0.2 @
=
‘ 0
]
| J R
| | | | J

LA022025/881FA1
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Lab. Badany parametr jom. | Akr, Metodyka badania wg Wymagania Wynik U 5
M Bromodichlorometan ngll AE | PN-EN IS0 10301:2002 <15 pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017,2294) | < 1.0 0.1 I'Z"
=]

=

=

M Chlorany mg/l A | PN-EN IS0 10304-4:2022-08 0,092 0013 -
M Chlorek winylu pgfl AE | PN-EN IS0 10301:2002 < 0,50 pg'l; Rozp.MZ =,10 0,01 %
(Dz.U.2017.2294) 8

o

™~

M Chloroform (trichlorometan) mg/1 AE | PN-EN ISO 10301:2002 = 0,030 mgl: Rozp M7 < 0,0010 00001 %
(Dz.U.2017.2294) 8

M Chloryny mygl A | PN-EN IS0 10304-4:2022-08 0,14 0,02 "
M Chrom peil AE | PN-EN [50 17294-2:2024-04 = 50 pg/l; Rozp.MZ (D2.U.2017.2294)| < 0,50 0,10 ”ZJ
! [=]

=}

&

~

M Cyjanki ogdlne pgl A | PN-EN IS0 14403-2:2012 < 50 pgl; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <10 2 ;
]

g

M Epichlorohydryma ugl A | PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022 | <0,10 pg/l; Rorp.MZ = 0,025 0,005 %
(Dz.U.2017.2204) a

M Fluorki mg] A | PN-EN 150 10304-1:2009, PN-EN < 1.5 mg/l; Rozp.MZ 0,17 0.02 5“
1SO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294) 8

g

M Kadm pedl AE | PN-EN 150 17294-2:2024-04 = 5,0 pg'l; RozpMZ <(,50 0,10 LZJ
(Dz11.2017.2294) %

&}

=~

M Miedz mg/l AE | PN-EN 150 17294-2:2024-04 = 2,0 mg/l; Roep MZ 00011 00002 ‘z‘
| (Dz.U.2017.2294) g

| o

]

M Mikiel pgi AE | PN-EN 150 17294-2:2024-04 <= 20 pg/l; Rozp MZ (Dz.U.2017,2294) 4,6 0.9 E
[=]

(=]

]

]

M | Olow gl AE | PN-EN 180 17294-2:2024-04 < 10 pg/l; Rozp. M7, (Dz.L1.2017.2294) <0,50 0.08 g
1 [=1

| i o

| @]

]

M Rigé ngfl AE | PN-EN 150 17294-2:2024-04 < 1,0 ug/l; Rozp MZ 0,12 0,02 g
(Dz.U.2017.2294) g

&

b

LAM22025/88 1/FN
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Lab. Badany parametr | j-m. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S
M Selen nefl AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <10 pg'l; Rozp.MZ (Dz,U.21117.2294) <1,0 0.2 %
[m]

o

[

o~

M Sod myl AE | PN-EN [50 17294-2:2024-04 = 200 mg/1;, Rozp.MZ 11 2 g
(D= 11.2017.2294) =]

2

M Aldryna gl AE | PN-EN [SO 6468:2002 = 0,030 pel: Rozp.MZ < (0,010 0,001 "'Z"
(D2 U.2007.2294) 8

=

N

M Dieldryna el AE | PN-EN IS0 6468:2002 = 0,030 p/l; Rozp.MZ < {0,000 0,001 %
(Dz.U.2017.2294) 8

S

M Endryna pgl AE | PN-EN 150 6468:2002 = L10 pgl; Rozp.MZ < 0,010 0,002 E
(D 1.2017.2294) =

g

M o,p'-dichlorodifenylodichloroctan (o,p' pgl AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10 ppil; Rozp.MZ = 0,010 0,001 2‘
-DDDY (Dz.11.2017.2294) a

2

M o,p'-dichlorodifenylodichloroctylen pgl AL | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10 pg/l; Rozp MZ < (L010 0,001 %
(0,p-DDE} (Dz.1.2017.2294) =

R

M o,p’-dichloradifenylotrichloroetan (o,p' ngl AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10 pg/l; Rozp. MZ (Dz. L, <{,010 0,001 ;
-D0T} 2017.2294) 8

]

]

M p.p-dichlorodifenylodichloroetan (p,p' ugl AE | PN-EN 150 6468:2002 =010 pg/l; Rozp.MZ < 0,010 0,001 E
-DDDY {Dz.U.2017.2294) 8

]

[

M p.p'-dichloredifenylodichloroctylen pedl AE | PN-EN 150 6468:2002 < 0,10 pgl; Rozp.MZ = (L0110 0,001 %
(p.p-DDE) (Dz.U.2017.2294) g

M p.p-dichlorodifenylotrichloroctan (p,p' wgfl AE | PN-EN IS0 6468:2002 = 0,10 pg/l; Rozp MZ = {010 0,001 ‘2
-DDT) (Dz.U.2017.2294) =

E

=

M alfa-heksachlorocykloheksan (alfa- ped AL | PN-EN ISO 6468:2002 =0,10 pgl; Rozp.MZ < {L010 0,001 %
HCH) (Dz.U.2017.2294) =]

' g

M alfa-chlordan pgl AL | PN-EN 1S0O 6468:2002 = 0,10 pg/l; Rozp. MZ (Dz 1. =< 0,010 0,001 %
2017.2294) §

N

M beta-heksachlorocykloheksan (beta- pall AE | PN-EN IS0 6468:2002 =010 pg/l; Rozp MZ <0,010 0,001 '5‘:‘
HCI) (Dz.U.2017.2294) 8

]

N

AL 2025/8R 1TV
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| [ . - P
Labh. i Badany parametr | j-m. | Akr, | Metodyka badania wg [ Wymagania Wynik | u s
i
| | F
M | delta-hcksachlorocykloheksan (delta- | pedl AE | PN-EN 150 6468:2002 | = 0,10 pg'l; Rozp MZ < 0,010 | 0,001 z‘
HCH) ] ‘ | (D2, U.2017.2294) =]
~
| |
M gamma-heksachlorocykloheksan pa'l AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10 pg'l; Rozp MZ = {0,010 0.001 ;
(gamma-HCH, lindan) ‘ (Dz.L1.2017.2294) g
| | | |8
| | | |
M gamma-chlordan l pel | AE | PN-EN [SO 6468:2002 = 0,10 pg/l; Rozp.MZ = 0,010 0,001 L;
(Dz.l1.2017.2204) g
&)
’ N
I |
M | Endosulfan II ‘ ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 | <0,10 pg/l; Rozp.MZ <0,010 | 0,001 o
(Dz.U.2017.2294) 8
. \
]
M | Epoksyd heptachloru B e AE | PN-EN IS0 6468:2002 < 0,030 pg/l; Rozp.MZ < 0,010 0,001 B
‘ (Dz.1.2017.2294) a
=
N
| I I
M | Heptachlor | ugl AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,030 pg/l; Rozp. M7 = 0,010 | 0,001 %
(Dz.11.2017.2294) ( g
b}
{ | N
M Aldehyd endryny gl AE | PN-EN ISO 6465:2002 I = 0,10 pgl; Rozp.MZ < 0,010 0,001 2
(Dz.U.2017.2294) =]
=}
=
‘ N
|
M | Metoksychlor (DMDT) ngil AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,10 pg/l; Rozp MZ <0010 | 0001 | 2
(D2z.U.2017.2204) 8
| g
b
M Alachlor pel AL | PN-EN IS0 6468:2002 =010 upl; Rozp.MZ < 0,010 (.001 "7_‘;’
(Dz11.2017.2294) 8
Q
M
| | |
M Trifluralina | pel AE | PN-EN IS0 6468:2002 =010 pg'l; Rozp, MZ (Dz.U, <0,010 0,001 %
I 2017.2294) [=]
| Q
o
N
M Siarczan endosulfany pel AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10 pgdl; Roep. M7 <0,010 0,001 2‘
(Dz.U.2017.2204) g
g
M lzodryna pedl AL | PN-EN IS0 6468:2002 =010 pgl; Rozp.MZ < {1,000 0,001 ‘i‘
(Dz.U.2017.2294) g
=]
[
| : I i
M Suma HCH (2 obliczen) nell AE | PN-EN [50 6468:2002 =0,10 pg/l; Rozp.MZ =< 0,010 0,001 =
(Dz.11.2017.2294) ‘ g
)
[ =
| [
M Endosulfan 1 pel AL | PN-EN IS0 6468:2002 =0,10 pgl: Rozp.MZ <0010 | 0,001 “‘Z‘l
(Dz.U.2017.2294) | =
=4
| R
|

LANO22025/88 1/F/]
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Lab. Badany parametr | jom, | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S
M Heksachlorobenzen (11CH) ped A | PN-EN [SO 6468:2002 <{L010 0,001 =
] : B
M Epoksyd heptachloru A ngl AE | PN-EN 150 468:2002 = 0,030 pg/l; Rozp.MZ < 0,010 0,001 =
(Dz.11.2017.2294) =
5
M Suma chlorandw i chlorynow (z mg/l A PN-EN 1830 10304-4:2022-08 = 0,70 mg1; Rozp.MZ 0,23 0,04 #
obliczen) (Dz.U.2017.2204) =it d 4 8
]
=
M Suma pestycydow (2 obliczen) gl AE | PN-EN IS0 6468:2002 < 0,50 pp/l; Rozp.MZ | = 0,010 0,002 “‘ZJ
(Dz.11.2017.2294) | =
3
]
M Suma trichloroetenu i tetrachloroctenu pefl AE | PN-EN IS0 10301:2002 =10 pg/l; Rozp.MZ (D2 U.2017.2294) = 1,0 0.2 2
=
]
<2
=~
M Suma trihalogenometandw (THM) gl AE | PN-EN IS0 10301:2002 <100 pgl; Rozp. MZ (Dz.U. < 1,0 0,3 B
2017.2294) a
g
]
M Suma WWA (z obliczen dla 4 pidl A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | =0,10 pg/l; Rozp, MZ, < 0,0050 0,0009 ‘—'2
zwigzkdw wi rozp, 1 Bla)P) (Dz.1.2017.2294) 8
]
=
|

9 4W punkeie czerpalnym u konsumenta, Jezeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chlomu.

Data” - w ralesnosei od sposobu poazyskanin preer GBA POLSKA probki jest datq: pobrania {pdy prabka pobierana jesl wytgeznie praex pracownika GBA POLSKA) lub odbiors (gdy probka adbierans jest od Klienta
przez pracownika GRA POLSKA, dostarczana jest preez firmg kurierskg badi dostarczana osobiscic przez Klienta).

U - niepewnadé rozzerzana pamiary prey poriomic ufnnéci ok. 95% | wspilezyimiku rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia nicpewnosct pobierania pribek, zs wyjatkiem preypadkiw, gy zostato to zaznaczone w ywagach,
Nicpewnos¢ podaje sig w sytuacil, gdy ma to zoaczenie dla miarodajnosci wynikivg badan lub zgodnoset z wymaganiami ¢ speeyfikacjami oraz na Zyczenie Klicnts,

Rezullaty badan nizsze lub wytsse niz zakresy pomi metod sy preed Jako odpowiednio < wartos¢ dolnej granicy zukresu pomiarowego” lub > wartod gomej granicy zakresu pumiarowego”, Wartodei te
stanowiy informacis o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg niepewnosci rugszerzone, dotycey one wartosei dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody,

5 — stwierdzenie zgodnosci 7 wymaganiami lub specy fkacjami odnoszace sig do wynikéw dla parametrow wskazanych w danym wicrszu, gdzie ZGODNT: venacra zgodosé, a NIEZGOTINT oznacza brak rgodnogei,
Uzgedniona 7 Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko = nig zwigzane oraz identyfikacja, kidre speeyfikacie, normy lub ich exgéci sy spenione, a ktore nie, podane sa w uwagach. W preypadku uzyskania

r # budan, stwicrdzenie Sci dla rezultatiw spelniajgeych wy ia wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.202] jest realizowane w ramach opinii 1 interpretacji.

Wyniki odnoszy siy wybgeamic do badanych pribek (pobranych lub odebranych — zgodnic z inf jami przed: i i),

Zamigszozone w Sprawozdaniu informacje wyrdZnione kursywy zostaly przekazane preez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodel 2a te informagje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialaogei za sposih
polbraniu i reprezentatywnos¢ probek preckazanych przez Klienta do badan.

Sprawosdonic bes pisemng] zgody Laboratorium nic meze byé powielane inacecj, jak tylko w calogci.

Laboratorium nie preechowuje probek po badaniach, chyba ze 2 Klientem ustalono inaczej

Migjsee wykonywania badaf {"Lab,"}: L - Lajski, ul. Koécielna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul, Doswiadezalua 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabrycana 7, 41-404 Mystuwice, P - ul, Kazimicrza Tymicoieckicgo 34, G0-681
Poznaf, PS - Pomiar In-Sin

ymi w Spra

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania 2 badaf sy wydawane w formie elekironicenej z rozszerzeniem *.pdf. podpisane kwalifikowanym podpisem elekironicanym, W ewigzku z tym wazystkic wydruki, o ile nie Er
potwicrd i Inoac = arygi 59 kopiami.

Uwagi:
! Badana probka spetnia wymagania wskazane powyzej jako ,.zgodne” w zakresie badanych parametrow.
Przy stwicrdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg proste] akceptacji opisang w wytycznych dokumentu 1LAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko bigdnej akceptacji wynosi do 50%.
Suma trihalogenometandw (THM) oznacza sume stgzeh zwiazkéw: trichlorometan (chloreform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan.
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