WODOCIAGI T KANALIZACJA Spélka z 0.0.
ul. Kilinskiego 25A 58-200 Dzierzoniéw
LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzoniéw
tel./fax 74/832-37-06
e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl

Certyfikat ISO 9001
Certyfikat 1SO 14001
Certyfikat 1SO 45001

Sprawozdanie z badan nr 509/w/z/25
Monitoring przegladowy - parametry grupy A i B

Zleceniodawca: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow
Protokél przyjecia probki: 231/w/25

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoczecia badan: 24-03-2025

Data zakonczenia badan: 27-03-2025 zlecenie nr: 01/w/25

Dzierzoniow 08-04-2025

Probke pobral : Grzegorz Wozny - zgodnie z norm3 PN-1S0 5667-5:2017, PN-EN ISO 19458:2007,

zaswiadczenie WSSE we Wroclawiu z dnia 01.06.2023
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.

Informacje z protokotu przyjecia nr 231/w/25 podane przez zleceniodawee:
Miejsce pobrania prébki: SUW "BESTER" Bielawa. ul, 1-go Maja - uzdatniona
Data pobrania: 24-03-2025

Badany obiekt: probka wody uzdatnionej

Dane dostarczone przez klienta mogg wplywaé na waznosé wynikiw.
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Kod probki 588/w
zawor czerpalny na wodzie
uzdatnionej - SUW, hala filtréw
Badana cecha Metoda wartosé Wynik/ Jednostha | Nijepewnoéé
odniesienia rezultat
(wymaganie)"
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016- A 1 0,14 NTU -
09, pkt. 5.3
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <4 mg/l 1
metoda C+Ap1:2015-06 Pt'Co
Smak PN-EN 1622:2006 e akceptowalny przez akeeptowalny -
Metoda uproseczona, parzysta, konsumentow i bez
niew)-muszune;n wyboru nieprawidlowych zmian
Zapach PN-EN 1622:2006 - akeeptowalny przez akeeplowalny - =
Metoda uproszczona, parzysta, _konsumentaw | bez
njew:'muswnc 20 “.: horu nlepm‘wdinwych Zmian
Stezenie jonow wodoru [pH] PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-95 7.4 - -
pomiar w 25°C
Przewodnosé elektryczna wlasciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 420 uSfem -
| pomiar w 25°C
Jon amonowy PL-B-07 wydanie 3 z dnia A 0,5 <0,040% mg/l 0,005
04.05.2010
Azotyny spektrofotometryczna met. - 0,5 <0,015% mg/l 0,001
14776
Azotany PL-B-06 wydanie 3 z dnia A 50 <2,2% mg/l 03
04.05.2010
Zelazo ogolne PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 <302 pe/l 3
04.05.2010
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <10% pg/ 1
12.05.2014
Utlenialnogé PN-EN IS0 8467:2001 A 5 <f),5% mg/l 0.1
Chlorki PN-ISO 9297:1994 met. A 250 22 mg/l -
Mohra
Zasadowosé PN-EN ISO 9963-1:2001 - - 1.25 mmol/l -
Twardos¢ ogolna PN-ISO 6059:1999 A 60 - 500 167 mg/l -
CaCO;
Wapn PN-ISO 6058:1999 A - 333 mg/l -
Magnez PN-C-04554-4:1999, A 30-125 20,3 mg/l L7
Zatgcznik A
Siarczany PL-B-05 wydanie 5 z dnia A 250 86 mg/l -
22.05.2023
Glin PL-B-09 wydanie 2 z dnia A 200 <60% ngll 5
| 04.05.2010
[F-l/PL-73 Data wydania: 01.01.2025 Nr wydania; 7 172 ]




Sprawozdanie z badan nr 509/w/z/25 wydane przez laboratorium akredytowane nr AB 756

.| Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 0,26 mg/l
02.06.2017
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN S0 6222:2004 A bez nieprawidiowych nie wykryto itk/Tenl -
Zmian
Ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C PN-EN IS0 6222:2004 A - nie wykryto il -
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 itk/100m] -
124A1:2017-04
Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 ] Itk T00ml -
12+A1:2017-04
Liczba enterokokow katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A ] 0 Jth/100m] -

'Wartoéé odniesienia (wymaganie) - najwyzsza dopuszezalna wartosé lub zakres zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

* rezultat ponizej/powyzej pranicy oznaczalnosci metody
+ - badanie realizowane w siedzibie laboratorium

- Niniejsze Sprawozdanie 7 badan zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.

- Pobieranie probek nie jest objete zakresem akredytacyi.

- Literka ,,A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredvtacji Laboratorium, potwierdzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytacji nie sq oznaczone.

- Niepewnos¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badan zgodnic z ustaleniami z klientem.

- Niepewnosc rozszerzona obliczona dla wspdéiczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi uthosci 95%.

- Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnodci zwigzanej z pobieraniem prébki,

- Wyniki z badania odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanej probki.

- Stwicrdzenic zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw dotyczy badan akredytowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnodci, gdy wymaganie brzmi ,,bez nieprawidlowych zmian™.

- Ninicjsze Sprawozdanic z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jakodci prowadzonych badaf wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 106/25 z dnia
10.03.2025.

- Podczas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowano zasadg podejmowania decyzji zgodna z zasada prostej akceptacji zgodng
z dokumentem ILAC —-G8:09/2019 ,,Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnodci ze specyfikacjg”.

- W przypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskancgo rezultatu badania i jego interpolacji
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/gésne} granicy oznaczalnosci metody, 7 zastosowaniem zasady prostej akceptacji zgodnej
z dokumentem ILAC —-G8:09/2019 ,Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacja™.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do ztozenia skargi po otrzymaniu Sprawozdania z Badan w terminie zgodnym z wymaganym okresem przechowywania
dokumentow i zapisow.

Do Sprawozdania z badan dolgczone jest sprawozdanie nr W/0/03/2025/956/F/1 wydane przez GBA
Polska Sp. z o.0. ul. Mochtynska 65, Warszawa. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095.

Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badan; < 'k
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: _Izia

a/Nawrap' |
g

o

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéow: Badana
probka spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294)
w zakresie badanych cech. Stwierdzenie zgodnosci nie dotyezy badanej cechy: Ogolna liczba
mikroorganizméw w 22°C .

N

"Organ oceniajacy wyniki moze mieé inna zasade podejmowania decyzji.” !
A

Zatwierdzil: A @W_

Otrzymuja:
Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow
ala

Koniec sprawozdania

F-I/PL.~78 Data wydania: 01.01.2025 | Nr wydania: 7 2/2
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L Sprawozdanie z badan Nr; W/0f03/2025/956fF/l "
Zleceniodawea: Wodociggi j Kanalizacja Sp. z 0.0.; 58-200 Dzierzonigw, ul, Kilinskiego 254
Zlecenie Nr; Wi0/03/2025/956

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AR 1095); referencyjna - o ile Prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do OCeny zgodnosei w obszurze regulowanym Prawnie),

AE - ™etodyka akredytowana (nr akredytacji AR 1095) z zakresy elyst rownowazna do referencyjne; {(wynik mozng wykorzystaé  do

- ma :

£

Adres pobraniy:

Informacia y Z;’eceniodawcy

Miejsce pobrania:

Punkt pobrania:

Rodzaj wody do Spoveia:

Pobranie probek wgr -

Transport prébek.: GBA POLSK A Sp.z oo,

Informacia u Zleceniodawcy
Informacja u Zfe(.'eniodawcy
uzdatniona

Odbierajzey: Pracownik GBA POLSKA nr: 2322

Numer probki: 46878/03/25 Ocena probki:  bey Zzastrzezen Data rozpoczecia badan: 26-03-2025 Data zakoficzenia badai; 07-04-2025
Lab. Badany parametr I j-m, I Akr. f Metodyka badania wg Wymagania J Wynik ’ U f S8/01
M | 1,2-dichloroetan {EDC) gl PN-EN ISO 10301:2002 = 3,0 pgi: Rorp MZ = 0,50 SPELNIA
(Dz.U.201 7.2294)
M PB-148/LF wyd. 3 z dnia 20.01 2022 = 0,10 pgl; Rozp. MZ (DU < 0,040 0,012 SPELNIA
2017.2294)
Benzen PN-IS0 11423.1:2002 = L0 pgl; Rozp.mz <025 0,02 SPELNIA
(D2.U.2017.2204)
i ; Ros 0,0020 0,0004 | SPEENIA
¥ i dl A | PB-160/LF wyd, 7 z dnia 20.01.2022 | < 0,019 g/l Rozp.MZ =<0, X
. PR e (DZ,U.ZUI?,2294)
ZGODNE
M | Bromi gl A PN-EN IS0 11206:2013.07 = 10 ug/l; Rozp MZ (Dz.U.2017.2294) 1,1 02
romiany
< SPELNIA
R - 94) < 1,0 0,1 5
5 < 15 ng/l; Rozp.MZ (Dz.U1.2017.22
i ' il AE | PN-EN ISO 10301:2002
M | Bromodichlorometan o
< 0,10 0,01 SPELNIA
: 301: = 0,50 pg/l; Rozp.MZ g
2 | PN-EN [SO 10301:2002 =
M | Chlorek winylu ng | AE | PN (D2U.2017.2204)
SPELNIA
: A | PN-EN ISO 14403-2:2012 <30 pgll, Rozp.MZ (D2.U.2017.2294) Rl :
M | Cyjanki ogélne gl 4 -

W03 20254956/F/1



PO-14/F-01, wyd. 08 z dnia 27.03.2025

Stropa 245

Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/ol
M | Epichlorohydryna pel A | PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022 | = 0,10 pg/1; Ruwep MZ < 0,025 0,005 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Fluorki mgl A PN-EN 180 10304-1:2009, PN-EN | < 1.5 mg/l; Rozp.MZ 0.11 0,01 LGODNE
IS0 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
M | Suma pestycydow (z obliczen) pgil AE | PN-EN IS0 6468:2002 < 0,50 pg/l; Rozp.MZ < 0,010 0,002 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Suma trihalogenometandw (THM) pgil AE | PN-EN ISO 10301:2002 = 100 pg/l; Rozp. MZ (D21, < 1,0 0,3 SPELNIA
2017.2294)
M | Suma trichloroetenu i gl AE | PN-EN ISO 10301:2002 =10 pg'l; Rozp. MZ (Dz,U.2017.2204) 137 0.3 ZGODNE
tetrachloroetenu
M | Chloroform (trichlorometan) mygl AE | PN-EN IS0 10301:2002 =0.030 mg/1: Rozp.MZ < 0,0010 0.0001 SPELNIA
(Dz.11.2017.2294)
M | Antymon pgl AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 < 35,0 ug/l; Rozp.MZ =10 0,2 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Arsen pgl AE | PN-EN IS0 17294-2:2024-04 = 10 ug/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) < 1,0 02 SPELNTA
M | Bor mg/1 AE | PN-EN IS0 17294-2:2024-04 = L0 myl; Rozp.MZ < 0,010 0002 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Chrom pel AE | PN-EN IS0 17294-2:2024-04 =30 pgl; Rozp. MZ (D2.11.2017.2204) < 0,50 0.10 SPELNTA
M | Kadm ngl AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 = 5.0 pg'l; Rozp.MZ < 0,50 0,10 SPEENIA
(Dz.1.2017.2294)
M | Miedz mg/l AE | PN-EN 150 17294-2:2024-04 = 2,0 mg/l; Rozp.MZ 0,00062 0,00012 | ZGODNE
(Dz,U.2017.2294)
M | Nikiel gl AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 < 20 pg/l; Rozp.MZ (D2.U.2017.2294) = 0,50 0,10 SPEENTA
M | Olow ngl AL | PN-EN IS0 17294-2:2024-04 = 10 pgl; Rozp. MZ (Dz.U.2017.2294) < 0,50 0,08 SPELNIA

WA 2025/956/F/ 1



PO-14/F-01, wyd. 0% z dnia 27.03.2025

Strona 373

Lab. Badany parametr .m. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01
M | Rige pl AL | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 < 1.0 pg'l; Rozp.MZ <0,10 002 |SPEENIA
(Dz.11.2017.2294)
M | Selen pgl AE | PN-EN 150 17294-2:2024-04 =10 pg/l; Rozp.MZ (D2.U.2017.2294) Pz 0,3 ZGODNE
M | Sad mgl AL | PN-EN IS0 17294-2:2024-04 = 200 mg/l; Roep.MZ 13 2 ZGODNE
(Dz.U.2017.2294)
M | Aldryna pgil AE | PN-EN IS0 6468:2002 = 0,030 pg/l; Rozp.MZ < 0,010 0,001 SPELNIA
(D=1.2017.2294)
M | Dieldryna negl AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,030 pgfl; Roep M7, <(,010 0,001 SPEENIA
(Dz.U.2017.2294)
M | Endryna pgil AE | PN-EN ISO 6468:2002 =0,10 pg/l; Rozp.MZ < 0,010 0,002 | SPELNIA
(D2 U.2017.2294)
M | o.p'-dichlorodifenylodichloroctan pgl AE | PN-EN [SO 6468:2002 = 0,10 pgil; Rozp MZ < 0,010 0,001 SPELNIA
(o,p-DDD) (D2.U.2017.2204)
M | o,p-dichlorodifenylodichloroctylen ngl AE | PN-EN I50 6468:2002 = 0,10 pg'l; Rozp MZ < (0,010 0,001 SPEENIA
(0,p"-DDE) (Dz.U.2017.2294)
M | o,p*-dichlorodifenylotrichloroctan nl AE | PN-EN IS0 6468:2002 = 0,10 pgl; Rozp. M7 (Dz.U. < {,010 0,001 SPELNIA
(0,.p-DDT) 2017.2294)
M | p,p-dichloraditenylodichloroetan pgl AE | PN-EN ISO 6468:2002 20,10 pg/l; Rozp.MZ < 0,010 0,001 SPEENIA
{(p,p-DDD} (Dz.U.2017.2294)
M | p.p'-dichlorodifenylodichloroetylen pl AE | PN-EN IS0 6468:2002 =0,10 pgil: Rozp.MZ < 0,010 0,001 SPELNIA
{p.p'-DDE) (D2, 11.2017.2294)
M | p.p'-dichlorodifenylotrichloroctan pgil AE | PN-EN 150 6468:2002 = 0,10 pg'l; Rozp MZ < 0,010 0,001 SPEENIA
(p.p-DDT) (Dz.U.2017.2294)
M | alfa-hcksachloroeyklohcksan (alfa- gl AE | PN-EN 150 6468:2002 = 0,10 pg'l; Rozp MZ < 0,010 0,001 SPELNIA
HCH) (1D2.U.2017.2294)
M | alfa-chlordan ngl AL | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10 pg'l; Rozp. MZ (D=, U, < 0,010 0,001 SPELNIA
2017.2294)

WS 2023/956/F11



PO-14/F-01, wyd. UR 2 dnia 27.03.2025

Strona 4/ 5

Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S0l

M | beta-heksachlorocyklohcksan (beta- Jgil AF | PN-EN IS0 6465:2002 = 0,10 pgl; Rozp.MZ < 0,010 0,001 SPELNIA
1CH) (Dz.11,.2017.2294)

M | delta-heksachlorocyklohcksan (delta- ngdl AE | PN-EN ISC 6468:2002 = 0,10 pg'l; Rozp.MZ < 0,010 0,001 SPELNIA
HCH) (Dz.U.2017.2294)

M | pamma-heksachlorocykloheksan ugl AE | PN-EN IS0 6468:2002 = 010 pg'l; Roep MZ < {0,010 0,001 SPELNIA
(gamma-HCH, lindan) (Dz.U.2017.2294)

M | gamma-chlordan ngl AE | PN-EN IS0 6468:2002 = 0,10 pgl; Rozp.MZ =0,010 0,001 SPEENIA
(Dz.11.2017.2294)

M | Endosulfan I1 pel AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10 pg'l; Rozp.MZ =0,010 0,001 SPEENIA
(Dz.U.2017.2294)

M | Epoksyd heptachloru R gl AE | PN-EN IS0 6468:2002 < 0,030 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 | SPEENIA
(Dz.U.2017.2294)

M | Heptachlor gl AE | PN-EN IS0 6468:2002 = 0,030 pg/l; Rozp. MZ < 0,010 0,001 SPEENIA
(Dz.U.2017.2294)

M | Aldehyd cndryny gl AE | PN-EN IS0 6468:2002 < 0,10 pg/l; Rozp.MZ < 0,010 0001 SPELNIA
(D U.2017.2294)

M | Metoksychlor (DMDT) gl AE | PN-EN 180 6468:2002 = 0,10 pg'l; Rozp.MZ < 0,010 0,001 SPELNIA
(Dz.11.2017.2294)

M | Alachlor ngl AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10 ugl; Rozp.MZ = 0,010 0,001 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)

M | Trifluralina ngl AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10 ugl; Rozp. MZ (Dz.U. < 0,010 0,001 SPEENIA

2017.2294)

M | Siarczan endosul fany gl AE | PN-EN IS0 6468:2002 = 0,10 pgl; Rowp.MZ < 0,010 0.001 SPEENTA
(Dz.U.2017.2294)

M | Izodryna negdl AE | PN-EN IS0 6468:2002 = 0,10 pgl; Rozp.MZ <0,010 0,001 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)

M | Suma HCI (z obliczen) ugl AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10 pg/l: Rozp. MZ <,010 0,001 SPELNIA
(Dz.U.2017.2294)

WH0A03:2025/956/F/1



PO-14/F-01. wyd, 08 z dnia 27.03,2025 Strona 575

Lab, Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/0I
M | Endosulfan | ngil AE | PN-EN IS0 6465:2002 = 0,10 pgl; Rozp.MZ < 0,010 0.001 SPELNIA

(Dz.U.2017.2294)

M | Heksachlorobenzen (HCB) ngl A | PN-EN 150 6468:2002 < 0,010 0,001 -
M | Epoksyd heptachloru A ngl AE | PN-EN 1SO 6468:2002 = 0,030 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0,001 | SPELNIA
(D2.U.2017.2294)
M | Suma WWA (z obliczen dla 4 pgl A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | 0,10 pg/l; Rozp. MZ, = (L0050 0,0009 | SPELNIA
zwigzkow wg rozp. | Bla)P) (De2.U.2017.2294)

Data* - w zaleznodei od sposobu pozyskania przez (GBA POLSKA pridbki jest daty: pobrania (gdy probka pobicrana jest wytgcznic przez pracownika GRA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienla
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jes| przcz firme kurierska badz dostarczana osobifcie przez Klienta).

U - nicpewnoéi rozszerzona pomiary przy poziomic ufnodci ok, 95% i wapdtesynniku rozszerzenia k=2, nic uweglednia niepewnosei pobicrania probek, za wyjatkiem przypadkiw, gdy zostalo b zaznaczone w uwagach.
Miepewnodd podaje si w symacji, gdy ma to znaczenic dla miarodajnosci wynikiw badaf lub zgodnoéei z wymaganiami / specylikacjami oraz na Zyczenie Klienta,

Rezultaty badaf nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg preedstawiane jako odpowiednia < wartosé dolnej granicy zakresu pomiarowego™ lub - warto$é gomej granicy zakrosu pomiarowego”. Wartosei te
stanowiy informacjs o rezultatach badan. Jesli wraz « tak przedstaw ionymi rezultatami badan podane sy niepewnosei rozszerzone, dotyezy one warlosci dolnej lub gimej granicy zakresu pomiarowego metody,

S/01 - stwierdeenic zgodnoéei / opinia i interpretucia, gdzie:

S - stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszace sig do wynikéw dlu parametréw wskazanych w danym wierszu, wdzie ZGODNE venacza zgododé, w NIEZGODNE oznacza hrak zgodnosei.
Uzgodniona z Klientem rasada podejmowania decyzji i ryzyko 7 nig zwigzane oraz identyfikacja, ktdre specyfikacje, normy lub ich cgici 53 speinione, a ktére nie, podanc s w uwagach. W przypadku uzyskania
rezultatdw z badan, stwierdzenie zgodnosci dla rezultatow spelnisjgcych wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 Jest realizowane w ramach opinii 1 interpretaci.

OI - opinia i interpretacja Laboratorium w odnicsicniu do uzyskanych wynikow jakodciowych/rezultatéw 2 badan, gdzie SPELNIA oznacza spehicnie wymagaf, a NIE SPELNIA oznace nigspetmienie wymagan.
Wyniki odnoszy si¢ wybgeenic do badanych probek (pobranych lub odebranych — zgodnie 2 informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszezone w Sprawozdaniu informacje wyrdznions kursywg zostaly przckazane preez Klienta. Laboratorium nie ponasi odpowiedzialnodei za te informacje. Laboratorium nie panosi odpowiedzialnosei za sposoh
pobrania i ref ywnosé probek przek: veh przez Klienta do badan.

Sprawozdanic bez pisemnej zgody Laboratorium nie mose byt powielane inaczej, jak tylko w catoéci.

Laboratorium nie preechowuje prabek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Migjsce wykonywania bada ("Lab,"): 1. - Lajski, ul, Kosciclna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Dodwiadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul, Fabryczna 7, 41-404 Myslowice, I' - ul, Kazimierza Tymicnicckiego 34, 60-681
Poznai, P§ - Pomiar In-Sita

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badaf sy wydawane w formie elektrunivzne] z rozszerzeniem *.pdf, podpisune kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku ¢ tym wszystkie wydruki, o ile nie sg
potwierdzone za zpodnodé z oryginatem, sq kopiami,

Uwagi:
Baduna probka speinia wymagania wskazane powyzej jako ,.zgodne” w zakresie badanych parametrow,
Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacii ryzyko blednej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.
Suma trihalogenometandw (THM) oznacza sume stgzen zwiazkdw: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,

tribromometan.
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