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Sprawozdanie z badan nr 616/wi25
Menijtoring kontrolny - parametry gru v A

Zleceniodawca: Dzial Uzdatniania Wedy, ul. Kilinskiego 2582, 58-200 Dzierzoniow
Miejsce pobrania probki: SUW CICHA, ul, Relaksowa 5, Dzierzonidw - zhisrnik
Badany obiekt: woda uzdatniona :

Protokél pobrania probki: 37/w/25 _

Stan probki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data pobrania probki: 14-04-2025 :

Data rozpoczecia badan: 14-04-2023 zlecenie nr #1/w/25
Data zakoficzenia badain: 17-04-2023 s '
Probke pobrat : Adriana Kwasniewska , zgodnie z norma: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 15O 19458:2007 (A)
Temperatura transportu prabki mikrobiologicznej: 4,1-7,6°C .

Kod probki | —aem |
' zawor czerpalny na wodzie

uzdatnionej ze zbiornika - SUW,
paleria dmuchaw

r Badana cecha Metoda - wartosé T Wynik/ | Jesestie | Niepewno$é
: odniesicnia rezultat
: . (wymaganie)”? J
: BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Metriodé T T PN-EN1SO 7027-1:2016- A ! 0,37 NTU .
_ . ) . 09, pkt. 5.3 L .
"Barwa - T PN-ENISO7887:2012 | A 3 S mgl !
) ) ) metoda C+HAp1:20 15-06 1 ) ) PifCo:
- Smak ' ' ' PN-EN 1622:2006 - akceprowslny przez | akeeptowalay -
Metoda uproszozons, parzysta, 'konsu'mentéw ibez
nicwymiszonego Wyboni n:apr:lw;dlowch gmian ;
Zapach S ' PN-EN 1622:2006 - akeaptowalny pizez akeeptowalny w -
Meloda uproszezona, PAIZYstd, i k_ﬂﬂ-‘"{m?mﬁ“’ ibez
) . ) niewymnszondge wyboru nigprawidlowyeh zmian
| Stezenie jondw wodoru [pH] i  PN-EN IS 10523:2012 A 6,5-9,3 7.9 — 1
pomiat w 25°C _ B _ . _
Przewodnost cickiryezna wlasciwa T PN-EN 27888:1999 A 2500 g4 | uS/fem -
| pomiarw 25°C _ _ _ .
Zelazo ogolne T ' PL-B-01l wydanic Szdnia | A 200 30 |- pel -
_ 04,05.2010 _
Mangan ' "I PL-B-16 wydanie 1 zdnia A 50 1 <1® gl 2
_ 12.05.2014 . . . :
Twardo¢é ogolna o ' T PNAISO 6059:1999 A 60 - 500 s5i4 | mgl -
. . CaC0,
Chlor wolny © ' T PL-B-12 wydanic 2 z dnia A - 008 | mgt - -
. . 12062017 . B _
Dwutlenck chlora® o ' Tmet. spektrofotomatryczna - ' ) 0,20 mg/! -
na podstawie testu 27709-00 -
Hach Langg
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogolna liczba miksoorganizow W 22°C PNEN IS0 6222:2004 A bez niepzr;»i‘:‘;nowvch 2 jtkfimi -
Ogoina liczba niikroorganizmow w 36°C PN-EN 1SO 6222:2004 A - nte wykryto | 1w .
Liczba balierii grupy coli o T PNENISQ9308-1:2014- | A 0 i jtlf100mi - To-
12+A1:2017-04 - _ _
Liczba bakterii Bscherichia coli L PN-EN [SO 9308-1:2014- A ) 0 e/ 100m -
' _ 12¥A12017-04 _ _
Liczba enterokokow katowych ' PN-EN IS0 7899-2:2004 A o 0 jek/100mL -

¥ Wartode odnie'sienié'(wymagani'e) - DajwyZsza dqpuszc-za]'nawartn.éé'luh zakres zgodnio z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z (nia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

 pezultat pouizej/powsyelgranicy oznaczalnodel metody
P - badanic realizowane poza siedziba laboratoriun podezas pobicrania prébek

wUmois [ Data wydania: 01012025 Trwydamiar 12|




Sprawozdanie z badaf nr_616/w/25 wydane przez laboratorinm akredytowa_ne nr AB L!56

- Ninigisze Sprawozdanie z badad zawiera wyniki badas objgte akresemi akredytacii oraz badus nieahkredytowanych,
- Pobieranic probek jest objete zakresem akredytacyi, : :
.~ Ltterka ,,A” umieszezona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone

cerlyfikatemn Nr AB 756 wydanym preez PCA. Badania spoza zakresn akredytacii nie sq othaczone.

= Niepewnos¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badafi zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Nicpewnosg rozszerzona obliczona dia wspélezynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Podana warto$¢ uwzglednia nicpewnos$é zwigzang z pobieraniem probki, :

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylgcznie do badanych obiektow.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami eraz opinia i inierpretacje w odniesieniv de rezultatéw dotyczy badar akredytowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnodel, gdy wyimaganie brzmi | bez nieprawidlowych zmian”.

- Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badaf wykonane imetodami referencyjnymi .

- Zatwicrdzenie systemu jakosei prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 106/25 z dnia

C 10032025, '

= Podczas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowano zasadg podejmowania decyzji zgodng z zasada prostej akeeptacji zgodna,
2 dokumentem ILAC —G8:09/2019 .,Wytyczne dotyczace przedstawiania Zgodnodei zc specyfikacja”.

= Wprzypadku wydawania opinii i interpretacii decyzja podejmowana ha podstawie uzyskanego igzultatu badania i jego interpolagii
w odniesieniy do odpowiednio dolnej/gbrnei granicy oznaczalnodei fuetody, z zastosowaniem zasady prostej akceptacji zgodnej
z dokumentem ILAC —G8:09/2019 ,,Wytyezne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacjy”.

Bez pisemngj zgody La‘bo.ratorium badawczego sprawozdz;nie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosei.
Klient ma prawo do zlozenia skargi po otrzymaniu Sprawozdania z Badan w terminie zgodnym z wymaganym okresem przechowywania
dokumentdw i zapisdw. :
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Osoba -autoxyzuigga' Sprawozdanie 7 badan;

- badania fizykochemiczae i mikrobiologiczne: I

Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badana
prébka spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294)
w zakresie badanych cech. Stwierdzenie zgodno$ci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liezba

mikroorganizméw w 22°C. - _ _ KIEROWNIK
. DZIALU i.ABORA‘I‘OR?_UM

"Organ oceniajacy wyniki moze mied inng zasadg podejmowania decyzji.”

Otrzymuija: ) ]
Dyzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 252, 58-200 Dzierzoniow
afa .
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