‘WODOCIAGI I KANALIZACJA Spélka z o.0.
ul, Kilinskiego 25A 58-200 Dzierzonidw
LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierzonidéw
tel./fax 74/832-37-06
e-mail: pl@wik.dzierzoniow,pl

Certyfikat 150 9001
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat 180 435001

- Sprawozdanie z badan nr 698/w/25
Monitoring lmntrulny -barametry grupy A

Zleceniodawea: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 25a, $8-200 Dzierzonibw
Miejsce pobrania probki: SUW Niemeza- ul. Sienkiewicza - uzdatniona

Badany cobiekt: woda uzdatniona

Protokét pobrania probki: 45/w/25

Stan probki dostarczonej do Iaboratorium: przydatny

Data pobrania prébki: 06-05-2025
Data rozpoczgcia badan: 06-05-2025
Data zakonczenia badan: 09-05-2025

ile(:enie nr 01/w/23

Dzierzoniéw 09-05-2025
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Prébke pobral : Adriana Kwasniewska, zgodnie z norma: PN—ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Tem peratura transpurtu prébkl mikrobiclogicznej: 4,5-6, 2°C

Kod prébki 848/w
zawor czerpalny na wodzie
nzdatnionej - SUW, hala filtrow
Badana cecha Metoda wartosé Wynil/rez | Jednostha N iepewnosé
odniesienia ultat
(wymagamc)‘)

o BADANIE FIZYKO- CHEMI ZNE |
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09 pkt 53 . . —
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S _metoda CHApL:2015-06 = _PYCa

| Smak PN-EN 1622:2006 - “akceptowalny przez. | akceplowalny ' -

hietods Uproszeon, pRrEySta, konsumenté { bez -
niewywnszoncgo wybotu nieprawidiowych zmian

- Zapach “PN-EN 1622:2006 - - akceptoveliny pracz akeeplowalny . -

. Metoda uproszczona, parzystd, konsumentéw i bez
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1 Przewodnosé eleklryczna wtascnwa PN-EN 27888:1999 A 2500 504 | uSfom -
pomiar w 25°C. — ] i .
Zelazo ugdlne PL-B-01 wydanie § zdnia A 200 <302 el | 7

_ 04.05.2010 _ : _ —

I Mangan PL~B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <10% ugfl 2

: - 12.05.2014 | E— ——
Chlor wolny ¥ PL-B-12 wydani¢ 2 z dnia A - 0,22 mefl -
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_ BADANIE MIKROBIOLOGICZNE _
Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222:2004 A bez nieprawidionych 3 kTl T
"Ogdlna liczba mikroorganizmdw w 36°C PN-EN IS0 6222:2004 A . r Tt o
Liczba bakterii grupy coli PNENISO9308-12014- | A 0 0 8100zl -
- _ _12+A12017-04 _ —
Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN IS0 9308-1:2014- A 0 It jtk109mL -
_ . 12+A1:2017-04 _ _
 Liczba enterokokow kafowych PN-EN IS0 7899-2:2004 A 0 0 31001 -
0 Wmtoéé odnigsienia (wymaganie) - najwyzsza dupuszczalna wanoéé lub zakres zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07,12.2017 (DzU 2017, poz. 22494,
B reziiltat poni¥ej/pewsdel granicy oznaczainodei metody

P - badanie realizowane poza siedziba laboratorium podczas pobierania probek

|F-1/PL—7.8 | Data wydania: 01.01.2025 | Nr wydania: 7 . 12




Sprawozdanie z badai nr_698/w/25 wydane pifzez laberatorium akredytowane nr AB 756

~  Ninigjsze Sprawozdanie 7 badar zawiera wyniki badarn objete cakresem akredytacji oraz badar nieakredytowanych,

= Pobieranic probek jest objete zakresem akredytaci. :

= Literka ,A” umieszezona w wiersgu synboln metody oznacya badanie wehodzgee w zakres akredytacji Laboratorium, potwieridzone
certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA, Badania spoza zakresu akredytacyi nie S OTRACTOND.

= Niepewnosé wyniku jest podawana na Sprawozdaniu z badai zgodnié z ustaleniami z klientem.

- Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Podana wartos¢ uwzgiednia niepewnosé zwigzang z pobieraniem prébki,

= Wyniki z badania odneszg si¢ wylacznie do badanych chicktéw,

- Stwierdzenie zgodnoéei z wymaganiami oraz opinia i interpretacia w odniesieniu do fezultatow dotyczy badan akredytowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium hie przedstawia stwicrdzenia zgodnosei, gdy wymaganig brzmi , bez nieprawidlowych zmian®,

- Niniejsze Sprawozdanie z badafi zawiera wyniki badaf wykonane metodami referencyjnymi .

= Zatwierdzenie systemu jakogei prowadzetiych badah wody przeznaczouej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 106/25 z dnia
10.03.2025 ¢, S

- Podezas stwierdzania zgodnodci z wymaganiatni zastosowano zasade podejmowania decyzji zgodng 2 zasadg prostej akeeptacji zgodna
z dokumentem 1LAC —G&:09/2019 » Wytyczne dotyczgce przedstawiania zgeditosci ze specyfikacis”,

- W przypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejtowana na podstawie uzyskanego rezultaty badania i Jego interpolagji
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/gbraei granicy oznaczalngdei metody, z zastosowaniemn zasady prostej akceptacji zgodnej
z dokumentem ILAC —G&:09/2019 »Wytyeme dotyczqce przedstawiania zgodnosci ze specyfikacjg”.

Bez pisemnej 2gody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci,
Klient ma prawo do zlozenia skargi po otrzymaniu Sprawozdania z Badah w terminie zgodnym z wymaganym okresetn przechowywania
dokument6w i zapiséw.
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Osoba aut_ol’)@ Zujgca Sprawozdanie z hadaf: Di’g -

- badania fizykochemiczne i milkrobiologiczne M5

mg G el v
Stwierdzenie zgodnoici z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badana
prébka spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnja 07 12:2017 (D2.U. 2017, poz. 2294)
w zakresie badanych cech. Stwierdzenie zgodnosci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczha
mikroorganizméw w 22°C '
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