WODOCIAGI | KANALIZACJA Spéika z o.0. Dizierzoniow 17-07-2025
ul. Kilifskiego 254 58-200 Dzierzoniéw
LABORATORIUM ap—
ul, Relaksowa 4 58-200 Dzierzoniéw - PLCLA
tel. fax 74/832-37-06 Puregs Ces

Certyfikat 180 9001 " e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl
Certyfikat 150 14001 '
Cerfyfikat JSO 45001

Sprawozdanie z badan nr 1069/w/25

Monitoring przegladowy - parametry gru AiB

AB 756

Zleceniodawea: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 252, 58-200 Dzierzoniéw ey
Protoké} przyjecia probki: 523/w/23 &‘3\\,_\;’“‘_:-7/%/
Stan prébki dostarczonej do laboratoriunt: przydatny ' ;
Data rozpoczecia badaii: 30-06-2025 '

Data zakonczenia badai: 03-07-2025 zlecenie nr: 01/w/25

Probke pobral : Tomasz Soroczyiiski - zgodnie z norma PN-1SO 5667-5:2017, PN-EN SO 19458:2007,
zaéwiadczenie WSSE we Wroclawiu z dnia 01.06,2023

Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu probki.

Informacje 7 protokoln proviecia nr 523/W/25 podane priez gleceniodawee:
Miejsce pobrania probki: SUW Kantionki - wzdatniona

Data pobrania: 36-06-2025

Badany obiekt: prébka wody uzdatnionej

Dane dostarczone priez klienta mogg wplywad na wainosé wynikow,

Kod prébki 1276/w

zawdr czerpalny na wodzie
uzdatnionej ze zbiornika - SUW,

galeria rur

Badana cecha Metoda warto§é Wynik/ Tednostla | Nigpewnos¢
: : oduniesienia rezuitat
o _(wymaganic)"
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Memosé o ) T PNEN SO 7027-12016- | A i 0,25 NTU -
. . _ _ 09, pkt. 5.3
Barwa PN-EN 18O 7837:2012 A 15 <42 mg/t | 1
_ _ _ metoda C+Apl:2015-06 Pi/Co
Smak : PN-EN 1622:2008 - ﬁﬁ:ﬂ;ﬁf: akéeptowalny -
3 Mzﬁﬁxxﬁo?, pa;?;:ta, nic;‘awidlowych Zmian
Zapach ' _ PN-EN 1622:2006 R deptowainy przce | akooptowalny - -
Meods uproszozons, parzysts, _kousu}'nentowl bez'
) ) ) piewyMUsZOREED wyhom mieprawidlewych zmian |
Stgzenic jondw wodore [pH] BN-EN IS0 105232012 | A T 65-95 7.1 -] -
pomiar w 25°C B . ) _ _ ) _ _
Przewodnosé elektryczna wlasciwa ' PN-EN 27888:1999 A 2500 118 puS/em .
pomiar w 25°C B ) _ _ _ ] )
Ton amonowy PL-B-07 wydanie 3 z dnia A 0,5 <(1,040% mgfl 0,002
. . _ 04.05.2010 ... | -
| Azotyny S “spektrofotometryczna met, . e 03 <0015 mgfl 0,001
14776 R
Azotany ' ' PL-B-06 wydanic 3 zdnia. |- A e 50 3.5 mg/1 -
_ . ___ 04.05.2010 il _ : : :
Zelazo ogolne ' PLB-0] wydamie 5zdnia | A - |- 200 <307 pngl 4
_ . (4.05.2010 1 -
Mangan R ' PL-B-!6 wydanie 1 zdnia A 50 <10% ugfl 1
: _ 12.05.2014 _ 1
Ullenialoogé - .0 =, . PN-EN ISO-8467:2001 - 5 <0,5% mg/l 0,1
Chiorki PN-ISO 9297:1994 met. A 250 7 mg/l -
Twardodt oglia 5ttt el T PN-ISQ 6059:1999 - 60 - 500 37 | mgd | 2
. . . ; . CaCOs i
“Waptt - T "~ PN-ISO 6058:1999 e - _ 10 g/l -
Magmez ' ' [ PN-C-04554-4:1959, A 30-.125 3.0 mg/l 0.2
; Zalacznik A

[FL/PL_78 [ Deta wydania: 01.01.2025 [ Nr wydania: 7 TIn




Sprawozdanie z badan nr 1069/w/25 wydane przez laboratoriuim akredytowane nr AB 756

Siarczany PL-BX05 wydanic 5 z dnia A 250 21 “mgll .
_ | 22052003 _ _
Glin PL-B-09 wydanie 2 z dnia A 200 <609 el 5
04.05.2010 . ) )
Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 zdnia | A - 0,18 mg/i -
_ _ _ 02.06.2017 _ _ _
Dwutlenek chloru * met. spekirofotometryczna . - 0,06 mg/l -
na podstawie testu 27709-00 i
Hach Lange .
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE.
Ogr'!lna liczba mikroorganizméw w22°C . PN-EN IS0 62222004 A bez nicprawidtowych -8 il o
5 ZITLI ATl

Ogolna liczba mikroorganizmow w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A - 2 i1l -

| Liczba bakteril grupy coli PN-EN 180 9308-1:2014- A 0 TG | Jtsdoml -
N 12+A1 :2017-04
Liczba bakierii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 1k/100mL -
_ I24A1:017-04 _ . .

Liczba enterokokdw katowych PN-EN 150 7859-2:2004 A 0. ] Jtif100m -

Liczba Clostridium perfringers (aommie zo PN-ENISO 14186:2016-10 A 0 0 | Wewm |

sporami)

Y Wartodé odniesienia (wymaganic) - najwy#sza dopuszezalng wartass lub zakres zgodnie z Rozporzadzenin Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Y rezultat ponizejipewyss} granicy oznaczalnogei metody
+ - badanie realizowane w siedzihie laboratorium

- Ninigfsze Sprawozdanie z badari zawicra wyniki badari objete zakresem akredytacyi oraz badasi nicakredytowanych.

- Pobieranie prébek nic jest objete rakresem akredytucyi.

- Literka ,,A” umieszczona w wiersiy symbolu metody ozaacza badanie wchodzgee w zakres akredytacji Laboratorinm, potwierdzone
ceriyfikatern Nr AB 756 wydanym prrer PCA. Badania spoza zakresu akredytacii nie sq oznaczone.

- Niepewnod¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badati zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufhosci 95%.

- Podanz wartodé nie uwzglednia niepewnodci zwigzanej z pobieraniem prébii.

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej prébki. :

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatow dotyczy badaf akredytowanych
1 nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosei, gdy wymaganie brzmi ,,bez, nieprawidlowych zmian”.

- Ninigjsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badas wykonane metodami refereneyjnym .

- Zatwierdzenie systemu jakosei prowadzonych badaf wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 106725 z dnia
10.03.2023,

- Podczas stwierdzania zgodnodci z wymaganiami zastosowano zasade podejmowania decyzji zgodng z zasada prostej akeeptacii zgodng
z dokumentem ILAC -G8:09/2019 ,Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacjs”.

- W przypadkn wydawania opinii i interpretacji decyzia podejmowana na podsiawie uzyskancgo rezultatu badania i jego interpelacii
w odniesienin do odpowiednio dolnej/géeaej granicy oznaczalnogci metody, z zastosowaniem zasady prostej akeeptacji zgodnej
z dokumeniem ILAC —(8:09/2019 , Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacja”,

Bez pisemnej zgedy Laboratorium badawczepo sprawozdanie nie moze byt powielane inaczcj jak tylko w calodei.
Klient ma prawo do zlozenia skargi po otrzymaniu Sprawozdania z Badafi w terminie zgodnym z wymaganym okresem przechowywania

dokumentow i zapisow.

Do Sprawozdania z badan dolaczone jest sprawozdanie nr M/0/07/2025/68/F/4 wydane przez GBA
Polska Sp. z o.0. ul. Mochtynska 65, Warszawa. Certyfikat Akredytacji nr AB 1095,

Dsaba autoryzujaca Sprawozdanic z badaii: ey f

- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: Iza bR )

Wb aktdHotog

Stwierdzenie zgodnosei z wymaganiami.oxaziopinia Vintexpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badana

probka spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294)

w zakresie badanych cech. Stwierdzenie zgodnosci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C . /

"Organ oceniajacy wyniki moze mie¢ inng zasade podejmowania decyzji." AWK Sb. 3 !

| '- ._ AT
verkowska

Otrzymujg:
Dziat Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 252, 58-200 Dzicrzonidw
afa

Koniec sprawozdania

[F-1/PL-738 ' [ Data wydania: 01.01,2025 ' | Nr wydania: 7 272
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" AB 1095

Sprawozdanic z badai Nr: M/0/07/2025/68/F/4

Fleceniodawea:

Zlecenie Nr:

Wodociagi | Kanalizacja Sp. 2 0.0.; 58-200 Dzierzoniow, ul, Kilifiskiego 25A
MIG/OT/2025/68

Piy

Adres pobrania.

AE - metodyka akredytowana (nr skrodytacji
oceny godnoici w obszarze Tegulowanym prawnic).

Migjsce pobranida:
Punkt pobrania:

A - metodyka akredytowana {ar akrsdytacii AB 1095);

Zatwierdzenie do wykonywania badaf:

Decyzje: PPIS w Legionowie ar HKN 102/2024 2 du. 16.10.2024, PP1S w Katowicach or NS.HK 9027.3.75.2024

z dn. 24.09,2024, PPIS w Poznaniu nr HK-TW.9022.21,2025 z dn. 18,06.2025r

referencyjua - o ile prawo tuk stanowi (wynik mozna wykorzysta

Tnformacia u Fleceniodawey
| Infurmacia u Zleceniodawcy

1276/w (pobor 30.06.2025}

APB 1095) z zakresu clastycznego - referencyina ¢ ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referen

& do oeeny zgodnodei w obszarze regulowanyml prawnie).

syjne] {wynik mozna wykorzystaé do

Rodzaj wody do speiycia: wzdatpiona
Pohranie pr{)bek'wg: - R ) } . . .
Transport prébek:  GBA POLSKA Sp. 2 0.0. Odoisrajacy: Pracownik GBA POLSKA ur: 2094
Numer pribki: §114/07/25 Ocena probki:  bez zastrzezef Data rozpoczgeia badan:  03-07-2025 Data zakoficzenia badaf: 17-07-2025
{Labi| - Badény pammétr j;m. Akr, _ Metody_ka badania wg ' Wymagahia Wrynik g | soI
M | L.2-dichloroetan (EDC) hel | AE | PN-ENISO 10301:2002 <3,0 ug/ls RozpMZ <0,50 006 | SPEENIA
(D2.U-2017.2294)
M | Akryloamid igh | A |PB-AS/LEwyd 4z dniz 14.01.2025| < 0,10 pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,050 0009 | SPELNTA
2017.2294)
M | Benzen gl | A | NSO 11423-1:2002 < 1,0 pg/l; Rozp.MZ <025 0,02 | SPEANIA
(D2U.2017.2294)
M | Benzoaypicen gl | A | PB-I6OLF wyd, 7z dnia 20012022 < 0,010 ugl Rozp.MZ pie wykongho ZGODNE
. (D2.U.2017.2254)
M | Bromiany Tagl | A |PN-ENISO 11206:2013-07 = 10 gl Roep MZ (DzU.2017.2208)| - <10 02 | SPELNIA
M | Bromedichlerometan uel | AE | PN-ENISO 10301:2002 <15 pgll; Rozp.MZ (D2 U.2017.2294) <10 01 | SPEENIA
M | Chlorany ml | A | PN-ENISO 10304-4:2022-08 <0050 0,007 -
M | Chlorek winylu pgl | AB | FN-ENISO 10301:2002 <0,50 ug/k; Rozp.MZ <00 001 | SPEENIA
| (Dz.U2017.2204)

MAOTURSICAIES
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Lab.| Badany parameir am, | Akr, Metadyka badania wg Wymazania Wynik U S/01
M |Chloyoy ‘mgd | A | PN-ENISO 10304-4:2022-08 0,078 0,009 -
M | Cyjanki ogéloc pel A | PN-EN SO 14403-2:2012 <50 yfl; Rozp MZ (Dz.U.2017.2204) <10 2 |SPEENIA
M | Epichlorohydryoa ngl A PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022| < (,10 ng/l; Rozp.MZ < {0,025 0,005 SPEENIA

(Dz11.2017.2204)
M | Flgarki mgl | A |PN-ENISO10304-1:2009, PNEN | < 1,5 mg/l; Rozp.MZ <0,10 001  |SPEENIA
ISO 10304-1:2009/AC:2012 ' (Dz.U.2017.2294)
M | Suma chlorandw i chloryndw (z mgf.l. A | PN-EN ISO 10304-4;2022-08 =0,70 mg/l; Rozp.MZ 0,078 0,015 ZGODNE
obliczed) (Dz.U.2017.2204) =0 144
" M | Sume pestyoydéw (4 obliczen) ugd | AE {PN-ENISO6468:2002 <050 yg/l; Rozp.MZ <0010 0,002 |SPEENIA
(D2.U.2017.2294)
M | Suma trihalogenomeiandw (THM) pzl | AE | PN-EN ISO 10301:2002 £ 100 pg; Rozp. MZ (D2, 1,2 03  [ZGODNE
2017.2294) .
.M Suma trichloroetenu i gl AE | PN-EN ISO 10301:2002 =10 ppdl; Rozp,MZ (Dz.U.2017.2254) <10 0,2 SPELMIA
tetrachlorocieniy
M | Chloroform (richlorometan) mgl | AE | PN-ENISC 10301:2002 <0,030 me/L; Rozp.MZ 0,0012 10,0002 | ZGODNE
(D2.1).2017.2294)
M { Antymon pgl | AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 < 5,0 pgil: Rosp.MZ <10 02 |seEraia
(DzU.2017.2204)
M | Arsen pgt | AE { PN-ENISO 17204-2:2024-04 < 10 pgfl; Romp MZ (Dz.U.2017.2294) <l 02 | SPEENIA
M | Bor mgl | AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04 < 1,0 mg/l; Rozp.MZ <0010 0002 |SPEENTA
{Dz.U.2017.2294)
M |chrom pel | AE |PNENTSO 17204-2:2024-04 <50 ug/l; Rozp. MZ (DzU.2017.2294) <0,50 010 |SPEENIA|
M | Kadm wgl | AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04 25,0 pfl; Rozp. MZ <0,50 0,10 |SPEENIA
: (Dz.U.2017.2254)

M/VOT2025/68/T/4
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JLab.| ' 'B':'nda_ny parametr jom. | Ak, Metody'ka.badani.a wg Wymagania .Wm'ik U S/01
M | Mieds mgl | AE | PN-BENTSO 17294-2:2024-04 <2,0 mg/l; Rorp.MZ, < 0,08050 000010 | SPEENIA
(Dz1U.2017.2294)
M | Nier pgt | AE | PN-ENISO 17204-2:2004 04 <20 pgfl; Roep.MZ (D2.U.2017.2294) <050 0,10 | SPEENTA
M |Otow ugi | AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04 < 10 pg/l; Rozp MZ (D1U.2017.2294) <030 008 |SPELNIA
M| Rigé pefl | AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04 < 1,0 jug/l; Rozp.MZ <0,10 0,02 [SPEENIA
(D2U.2017.2204)
M | Sclen ugl | AR | PN-ENTISO 17204-2:2024-04 % 10 yug/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0 02  ISPEENIA
M | s6d mgd | AE | PN-ENISO 17294-2.2024-04 <200 mg/l; Rozp. MZ 5.9 09 |ZGODNE
(D7.U.2017.2294)
M | Aldryns pgl | AE | PN-ENISO 6468:2002 < 0,030 pg/l; Rozp.MZ <0,010 0001 | SPEENIA
(Dz1.2017.2294)
M | Dieldryna pgl | AE | PN-ENISO 6468:2002 | <0,030 18/T; Rozp.MZ <0010 0000 |SPEENTA
(D=U.2017.2294)
M | Endiyna pgl | AE | PN-ENTSO 6468:2002 0,10 pg/l; RozpMZ <0,010 0,002 | SPELNIA
(D2.U2017.2294) '
M | op"dichlorodifenylodichloroetan pgl | AB | PN-ENTSO 6468:2002 <0,10 pg/l; RozpMZ <0,010 0,000 |SPEENTA
{0.p"DDD) (Dz.U.2017.2294)
M |op-dichlorodifensiodichlorostylen |  pgi | AE | PN-EN SO 64682002 | £0,10 ug; Rozp.Mz <0010 0,001 | SPEENIA
- | (o.p-DDE) (D217.2017.2294)
M | op'dichlorodifenylotrichlorostan pe!t | AE | PNGEN SO 6458:2002 120,10 pg/l; Rozp. MZ (D7,U. < 0,010 0,00 | SPELNTA
{0,p-BDT) : 20172204}
M | p.p'-dichlorediferylodichlorostan sl | AB | PN-ENTSO 6468:2002 | 6,10 pe/t; Rozp.MZ <0,010 0,001 | SPELNIA
(0,-DDD) (Dz.U.2017.2294)
M | pp-dicblorodifunylodichloroctylen | pgl | AE | PN.EN1SO 64682002 <0,10 yg/l: Rozp.MZ <0,010 0,001 | SPEENTA
| @-DDE) (Dz1.2017.2294)

MAVDT2025/68/FH
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Lab. Badany parametr juin. |Akr.(  Metodyka badania wg Wymagagia Wynik U S$/01
b . p.p-dichlorodifenylotrichloroetan gl AE PN'—EN ISC 6468:é002 ) éd,I 0 pgl; Rum_m < 0,010 0,001 SPEENTA
{(pp-BDT) (DzU.20172294)
M | alfa-heksachlorocyklobeksan (alfe- | pgfl | AC | PN-ENTSO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ < 0,010 000! |SPEENIA
HCH) | (D2.U.2017.2204)
M | alla-chlordan nel A_E FN-EN 1530 6468:2002 < 0,10 upfl; Rozp. MZ {Dz.1. < 0,000 0,001 |SPEENIA
2017.2254)
M heta—heksaclﬂorﬂcykloheksml (hela- el AE | PN-EN IS0 64682002 = 0,10 ppl; Rozp M7 = 0,010 0001 | SPERNIA
HCH) {Dz.U.2017.2294)
M | delta-heksachlorocykloheksan (delta-|  pgfl | AE | PN-EN 180 6468:2002 <0,10 igf; Rozp MZ <0,010 0,001 {SPELNIA
HCH) (Dz.U.2017.2294)
M | gamm-heksaghlorocykichelsm pgl | AE | PNENTISO 6468:2002 < 0,10 pgyl; Rozp.MZ <0,010 0,001 |SPEENIA
{gamma-HCH, lindan) (D .2017 2204)
M | gamma-chlordan gl AE | PM-EN 180 n468:2002 = 0,10 pg/l; Rozp.MZ = 0,01b 0,001 SPELNIA
{Dz.U.2017.2294) '
M | EndosulfanT pgt | AE | PN-EN ISO-6468:2002 <0,10 pgl; Rozp MZ <0,010 OO  |SPELNIA
: | (1720172294
M | Epoksyd hcptachlofu B peft AL [ PN-EN ISO 6468:2002 =0,030 pgfl; Rozp.MZ <010 0,001 SPELINLA
(Dz.U.2017.2294)
™ | Heptachlor pefl AE | PN-ENTSO 6468:2002 = 0,030 pg/l; Rozp MZ = 0010 0,001 SPEENTA
| (D2.U2017.2204)
M | Aldehyd endryny sl | AE | PN-BN IS0 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp. MZ <0,010 .00l  |SPELNIA
{Dz.U.2017.2204)
M | Mtoksychlor (DMDT) ug/l | AE | PN-ENISO 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp.MZ < 0,010 0,001 |SPELNTA
| (Dz.U.2017.2294) .
M | Alschior ugll | AE | PN-ENISO 6468:2002 20,10 pgit; Rozp MZ <0010 0,001 |SPELNIA
(D2.U.2017.2294) .
M | Teiflurahina agl | AE |PN-ENISO 6468:2002 50,10 pg/l: Rozp. MZ (02U, <0010 0001 |SPELNIA
2017.2294)

MUKOTR02SIERFIE
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Lab,| Badain_y parameir ' jom. | Ak Metodyka badania wg Wymagania . Wynik U 8/01
M | Siarczan cndosulfany T gl | AE | PN-ENTSO 6468:2002 20,10 pugfi; Romp-MZ <0010 0001 | SPELNIA
. (DzU.2017.2204)
M |odma T T a1 | AE | PN-ENISO 64682002 <0,10 g/l RozpMZ C <0010 0001 | SPEENIA
(D2.U.2017.2294)
M | Suma HCH (z obliczef) uell | AE | EN-ENISO 64682002 0,10 'k RozMZ ) <0010 . 0,001 | SPEENIA
. (Dz7.U.2017.2294)
M | Bndosulfsn? ' weh | AE | EN-EN SO 6468:2002 20,10 pl: RozpMZ ' T <0010 | 0001 [SPEELNIA
(Dz.U.2017.2299)
M| Heksachlorobenzen (ICB) gl | A | PN-ENISO 6468:2002 ' <0010 0,001 -
M | Epoksyd beptachloru A T ,a1 | AE |PNENISOGMs2002  |< 0,030 pgll; RozpMZ <0010 0001 |SPELNIA
(DzU.2017.2294) '
M | Suma WWA (z obliczof dia 4 pgl | A | PB-I6OLF wyd 7z dnia 20.01.2022( <0,10 L/l Rozp. MZ. " | hiewykonmo | ZGODNE
Zwigzkéw wg rozp. i B(a)F) D=zU.2017.2294)

”

21144 W punkeie czetpalnym u konsumenta, jebeli woda jost dezyntckewana dwutlenkier chloru.

Dl - w zeleznodel od spusobn pozyskania przez CBA POLSKA prébl jest duty: pobrania (gdy probka pobiersnn jest wylseznie praez pracowniks GBA POLSKA) lub odbiora (gdy pribka edbizrana jest od Klisaly
przez pracovwnika OBA POLSKA, dostarczana jest prece frmg korierskq badi dostarczena nsabiseie przez Klienta),
1J - niepownod TozsEsmana PO (IEY puziumie vfdci ok. 93%1 wipdlezynniku razszerzenia k=2, nie uwzylednia niopewnqici pubistania probek, za wyjatkiem prypadiciw, pdy Zostalo lo Zezsaczune W uwaguell.
Niepewnasé podaje sig w sytuacii, #dy ma to znaczenie dia misradajnoel wynikéw badaf Ivb zgodnaei 2 vwymaganiami / specylikecjami oraz wa Zyceetie Klicnta,
\ezultaty badaj nizsze b wyzszs niz Zekresy pomisruwe netod sa przedsiawiane jako edpowicdnio < wartod® dolnej granjcy zukresu porni ga” b > & pomej grnicy zakesy pomiarowese”. Wartodci te

i inf iz o rezuliatach baded, Jesli wiss z tak pizedstawionyeni rezultatami badud podanc 2, Riepewnoicl rezszcrzone, dotyds nie warltdci doing] lub pémej granicy zakresu pomirowega mckody.
/1L - shvierdzenie zgodnodel / opinia i imerpretacis, gdzie!

i d famai lub spocylikacjami odnoszgee sy do wynikow dla parametrow wiknzanych w danym wistazu, wdzie ZGODNE ozpacza zgododt, 2 NIEZGODRE twnaczs brek «godnodel.

& — storierd i z wymag
Uzaodnions z Klienxtom zasada podejmowania decyzji i ryzyko Z nig zwiazane oraz identyfikaca, ktare specyfikacje, noriny Iub ich czebei 53 spelnione, a ktdre nie, podane fa W wwagach, W przypadi uzyskania
iatéw = budad, stwicrdeenie zgndnoset dla resultatiw spemiajacych w {a wikazanc w Komunikacie PCA 53 2 dni 24082021 jest realizowane w ramach opinil i interprelaci.
Of - opinia i fntcrpretacia Lat jum w odniesieniu dp uzyskanych wynikdw jakosciewsch ltat6or z badan, gidzie SPEENIA oznacza spefnienie wymagat, a NIE SPELN1A oznacza niespetnicnie WyMagsi.
Weniki vdnperg sig wytgernie do badanych prébek (pobranych lub edet h — zgodnis 2 informucjami przsdstawionymi W Spraw Janiu).
Zarnieszezone & Sprawazdaniv informagie wyrbinianc kursywa zostaly przckazene precz Klient. Teboratoriuen nfe ponosi odpowiedsialnodel 2a e informacjs, Laboratorium nie penasi adpowiedzialnedel 22 sposih
iz 1 rupt wriié probek praek ) przcz Kiienia do badai.

P

Sprawozdanie bez pisenmi] zgody Labotatorium nie moZe byé powiglane [naczej, fok fylko weatodci.

Lafyoratorium hie preechowy pribek po badaniach chyba %2 2 Klicetem ustalune inaczaj

Micjsee wykonywania badeit ('Lab."} L - Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legl , L - ul. Dodwiadezalng 50, 20-280 Lublin, M -, Fahrycza 7, 41404 Mystowics, P -ul. Kazimierza Tymnienieckicge 34, 60581

Ponan, W — ul Zgblowska 18, 03-735 Warseawa, E'S - Poiar In-Silu

UWAGA: Oryginslne Sprawezdania = bedad sa wyd w [ormie elckironiczae] = fem.* pdl, podpi fwalifikowsnym podpisem elekireniczoym. W wigzko  tym wazysthie wydnukl, o e nic sg
potwictdzone 7a zeodned £ oryginetem, si kopiami.

Uwagi:
Budlana probka spelnia wymagania wskazane powyzsj jako ,zgedne”™ w zakresie badanych parametrow.
Przy stwierdzenin zgodnosci zastosowano zagade prostej akceptacii opisang w wytycznych dolumentu TLAC-G8-09/2019. W przypadko wynikow
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacii ryzyko blednej akeeptacji/odrzacenia wynosi do 50%.
811440725

Brak probki do wykonania weryfikacji wyriky dlaparametréw Suma WWA (z obliczon dla 4 zwigzkéw wg rozp. i B(a)F) oraz Benzo(a)piren.

Sumg trihalogenometanéw (THM) oznacza sumg stezeh zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichiorometan, dibromachloremetan,
tribromometai.
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