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Sprawozdanie z badai nr 1267/w/25

Monitoring kontrolny - parametry grupy A
(powtbrka) o

Zleceniodawea; Dziat Uzdatniania Wody, ul. Kilifskiego 252, 58-200 Dzierzoniéw
Protokél przyjecia probkiz 603/w/25

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydainy

Data rozpoczgeia badafi: 24-07-20235 -

Data zakenczenia badan: 24-07-2025 ‘zlecenie nr: 01/w/25

Prdbke pobral ; Tomasz Soroczynski - zgodnie z norms PN-ISO 5667-5:2017,
zaswiadezenie WSSE we Wroclawiu z dnia 01.06.2023

Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu probki.

Informacje z protokolu prryjecin nr 603/w/25 podane przez Zleceniodawce:

Miejsce pobrania prébki: SUW CICHA, ul, Relaksowa 5, Dzierioniow - zhiornik
Data pobrania: 24-07-2025 S
Badany obiekt: proébka wody 7 sleci wadociggowef ' ) .
DPane dostarcione priez kiienta mogy wplywad na wainosé wynikow, : '

Kod prébki | T 1500/w

zawdr ezerpalny w

pomieszczenin dmuchawy

Badana cecha ' Metoda wartosé . Wynik Jednostka | Nijepewnodé
odniesicnia | - )
) . ) (wymaganic)V
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Twardoéé ogolua _ PN-180 6059:1999 A 60 -~ 500 470 ) mg/l -
CaCOs

i)-Wartns'é odniesienia twymaganie) - najwyzsza dopuszezglna warlogé lub zakres zsodnis z Rozparzadzeniu Ministra Zdrowia 7 dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).
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Sprawoz_danie z badan nr 1267/w/25 wydane przez laboratorium_akredyto{vaine nr AB 756
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- Ninigjsze Sprawozdanie 7 badaii zawiera wyniki badwit objete takresem akredytaci.

- Pobicranie probek nie jest objgte zakresem wkredytacyi. :

- Literka ,,A” wmieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wehodzace w zakres akredptacii Laboratorium, potwicrdzone
certyfikatem N AB 7536 wydanym przez PCA. :

- Niepewnosé wyniku jest podawana na sprawezdaniu z badaf zgodnie z ustaleniami z klientem,

- Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspdlezynnika rozszerzenia k=2 ¢o odpowiada poziomowi ufnosci 95%.

- Wyniki z badania odnosza si¢ wylacznic do otrzymangj probki. - i

- Stwierdzenie zgodnosc z wymaganiami dotyczy badan akredytowanych.

- Niniejsze Sprawozdanie z badaf zawiera wyniki badatt wykonane metodami refarencyjnymi . :

- Zatwietdzenie systemu jakosei prowadzonych badaf wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 106/25 7 dnia
10.03.2625. ' ’ ' :

- Podezas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowano zasade podeimowania decyzji zgodnq'g z: zasadg prostej akeeptacii zgodna
z dokumentern 1LAC —G8:09/2019 ,,Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specy ﬁkacj‘ai;”.

Bez pisemnej zgody Laboratoritm badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej Jak tyltko w cajlosici.
Klient ma prawo do zlozenia skargi po otrzymaniu Sprawozdania z Badan. w terminie Zgodnym z wympaganym okresem przechowywania
dokunentdw I zapisow. . : : S

Stwierdzenie zgodnu@%@%ﬁﬁﬁ@%‘ﬁiﬁﬁi’ﬁ%adana prébka spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294) w zakresie badanej cechg. HIERDWRNIK
DZIALULABORATORIUM

"Organ oceniajacy wyniki moze mieé inng zasade podgjmowanid decyzji."

Otrzymuijz;
Driat Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 25a, 58-200 Drierzoniéw

afa .

Koniec sprawozdania
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