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e-mail: pl@wik.dzierzoniow pl

'Sprawozdanie z badan nr 1308/w/25
Monitoring kontrolny - p arar_n‘etry_ grupy A

Zleceniodawca: Dzial Uzdatniania Wody, ul. ’Klliﬁsklego 25a, 58-200 Dzierzoniow

Protokél przyjecia prébki: 641/w/25

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoczecia badan: 05-08-2023
Data zakonczenia badan: 98-08-2025

zlecenie nr: 01/w/25
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Pribke pobral : Grzegorz Wozny - zgodnie z normg PN-ISO 5667- 5 2017, PN-EN ISO 19458 2007
za§wiagdezenie WSSE we Wroclawin z dnia 01.06.2023 .

Laboratorium nie uczestniczylo w pobieranin i transportowanin prohlu.

Informacje z protokoln priyjecia nr 641/w/25 podane przez zlecemodawcg

Miejsce pobrania probki: SUW Jodlownik - uzdainiona

Data pobrania: 05-08-2025

Badany obiekt: prébka wody uzdatnionef
Dane dostqrezone przez klienta mogg wplywad na wainosc wynikow.

; Kod probki | 1594/w
zawor czerpalny w haii filtrow
Badana cecha Metoda wartost i Wyﬁild Jednastka --Niéﬁewn'oéé
odniesienia rezultat
(wymagani c)‘) .
BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE o _
Metnosé PN-EN IS0 7027-1:2016- A 1 0.16 NTU
_ 09, pkt. 53 ‘ : : S .
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A 15 <4 mgfl-_ PR ¢
. metoda C+Apl:2015-06 _ PtiCo )
Smak PN-EN 1622:2006 - ‘11"3'=5__1313‘“'_”““}r przez akeeptowalny - N
Metoda uproszezona, parzysta, niepimﬁggf‘:hlz:ssn S
nigwymuszonepe wybory ] i . i . i
Zapach EN-EN 1622:2006 - akceptowalny przez | akceptowalny - -
Metod prosason, sy, e
niewymuszonego wybor o ¥
Stezenie jondw wodory [pH] PN-EN [SO 10523:2012 A 6,5-95 6,8 - -
pomiar w 25°C _ . . -
Przewodnosé elekiryczna wladciwa PN-EN 27883:199% A 2506 341 nS/em -
pomiar w 25°C .
Zelazo ogdlne PL-B-01 wydanie 5 z dria A 200 <30% e/ 4
. 04.05.2010 ]
Mangan PL-B-16 wydanie 1 z dnia A 50 <10% ugil 1
12.05.2014
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogdlna liczba mikroorganizmdw w 22°C PN-EN IS0 6222:2004 A bezniepravidiowyeh | pie \vakrytu T el | -
Znian N
Ogbina ligzba mikroorganizmiw w 36°C PN-EN 150 6222:2004 - 1 1 Jtlmt -
Liczba bﬂ%{terii grupy coli ' PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 Je100uml .-
. 12+A1:;2017-04
Liczba bakierii Escherichia coli PN-EN IS0 9308-1:2014- A 0 0 Ikl 190mE -
: _ 12+A1:2017-04 _ _
Liczba enterokokdw kafowych PN-EN IS0 7899.2:2004 A ¢ 0 JH/100ml -
D Wartosé odniesieniz {wymaganie) - ndjwyssza dopuszezahe wartosé ?ub zakreg Zpodnie 2 Rozporzadzenin Ministra Zdrowia ¢ dnia 07.12.2017 (D=U. 2017, poz. 2294),
3 rezultat ponizeifpeveyied granicy venaczalnosci metody
[F-1/PL-78 | Data wydania: 01.01.2025 | Nr wydania: 7... i




Sprawozdanie z badan nr 1308/w/25 wydane przez laboratorium akfedytm_vane ar AB 756

- Niniejsze Sprawozdanic 7 badasi zawiera wyniki badan ab_;gte zakresem akredytaql oraz badad nicakredytowanyeh.

- Pobieranie probek nie jest objete zakresem akredytachi: .

- Literka A" nmieszezona w wiersgu symboln metody oznacia badanie wci’mdzqee w zakres akredytacfi Laboratorium, patwmrdzone
certyfilkatem Nr AB 756 wydanym przez PCA. Badania spoza zakresu akredytaci nie sq oznaczone, S

- Niepewnosé wyniku jest podawana na sprawozdanin z badaf zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Nigpewnost rozszerzona obliczona dla wspolczynmka rozszerzenia k=2 co odpowiada pom{)mOWI ulnosei 95%.

- Podana wartodé nie uwzglednia niepewnosci zwigzane]j z pobietaniem prébkl

= Wyniki z badania odnosza si¢ wylgcznic do otrzymanej prabki.

- Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesienin do rezultatéw dotyczy badar akredytowanych
i nieakredytowanych. Laboratorium nie przedstawia stwicrdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi ,,bt:z mcpraw1dlowych zmian”

- Ninicjszc Sprawozdanie z hadas zawiera wyniki badaf wykonane metodami referencyjnymi . °

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody przeznaczoncj do spoZycia przez PSSE Dzwrzomoww fr 106f25 z dma
10.03.2025.

- Podczas stwisrdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowano zasadg podejmowama decyzji zgodng z z‘.asadq prostcj akccptaql zgodnq
z dokumentem ILAC -GB8:09/2019 ,,Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnogci ze specyfikacja®. .

- W przypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskanego rezultatn badama i-jego mterpolacjl
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/eéeaei granicy oznaczalnodci metody, z zastosowdaniem zasady prostej akCEpL’lG_]l zgodnej
z dokumentem. ILAC —G8:09/2019 , Wytycznc dotyczque przedstawiania zgodnosei ze specyfi kac_]q” o

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczogo sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodei. .
Klient ma prawo do zlozenia skargi po ofrzymaniu Sprawozdania z Badan w terminie zgodnym z wymaganym okresem przcchowywama S
dokumentéw i zapiséw.
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Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami oraz opinia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badana
prébka spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294)
w zakresic badanych cech. Stwierdzenie zgodnoscn nie dotyczy badanej cechy Ogoélna llCZba

mlkroorgamzmow w22°C.

Osoba auforyzuiaca Sprawdzdanie z badan:
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: I

272

"QOrgan oceniajgey wyniki moze migé inng zasadg podejmowéni& decyzji."

Otrzymujs:
Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow
afa

- Koniec sprawozdania

[Data wydania; 01.01.2025 - | Nr wydania: 7 7



