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Sprawozdanie z badai nr 1395/w/25

Monitoring kontrolnv parametry grupy A AB 756 )

Zleceniodawea: Dzial Uzdatniania Wody, ul. Kilinskiege 25a, §8-200 Dzierzoniow

Protokol przyjecia prébki: 688/w/25

Stan prébki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoczeeia badani: 18-08-2025

Data zakoiiczenia badai: 21-08-2025 zlecenie nr: 01/w/25

Probke pobral : Tomasz Soroczyiiski - zgodnie z norma PN-1SO 5667-5:2017, PN-EN ISO 19458:2007,
za$wiadczenie WSSE we Wroclawiu z dnia 01.06.2023

Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transportowaniu prabki.

Informacje 7 protokotu pripjecia nr 688/w/25 podane przez tleceniodawee:
Miejsce pobrania probki: SUW Kamionki - uza'amwna

Dara pobrania: 18-08-2025

Baduny obiekt: prébka wedy nzdamionej

Dane dostarczone przez klienta mogg wplywaé na wainosé wyntkow.

Kod prébki | 1702/w
zawOr czerpalny na wodzie
uzdatnionej ze zbiornika -
galeria rur
Badana cecha Metoda - wartosé Wynil/ | Jonos®a | Njepewnodé
odunijesienia rezultat
(wymagame)‘)
BADANIE FIZYKO- CI-IEMICZNE
Metnodé " PN -EN 180 1027-1: 2016- A i 0,16 NTU -
1 09 pkt.5.3 _ _
Barwa PN-EN IS0 7887:2012 A 15 <49 mg/l 1
metoda C+Apl:2013-06 PifCa )
- Smak PN-EN 1622:2006 - akoaptowaloy przez akcepiowamy | - -
Metoda nproszezona, PRIZYsta, ni:"[:“’;‘i‘a’;;"t"’“&:z;m
niewymuszanego wyboru P W _ ]
Zapach PN-EN 1622:2006 - zhceplowalny przez akeeptowalny - -
- Metoda uproszozona, parzysta, i :C:‘:fq’;}‘;";ﬁ‘:hlrﬁm
L NigWyIIMSZONER0 wybotu . pra ¥ . i i
Stezenie jonéw wodoru [pHj PN-EN IS0 10523:2012 A 6,5-95 7.5 - -
pomiar w 25°C _ - ]
Preewodnosé elektryczna wladciwa PN-EN 27888:1999 A 2500 132 uS/cm -
pomiar w 25°C _
Zelazo ogdlne PL-B-{}1 wydanie 5 z dnia A 200 <309 ngh 4
04.05.2010 _ _ 1
Mangan PL-B-16 wydanie 1 zdnia A 50 <10 ngfl 1
12.05.2014
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE -
Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN IS0 §222:2004 A [ bez n[e;;r:ﬁi::ljmw)'c}‘l 2 itk Lt -
Ogblna liczba mikreorganizmew w 36°C PN-EN IS0 6222:2004 A - 1 Jtkf 1zl -
Liczba bakterii grupy coli PN-EN 150 9308-1:2014- A 0 0 FeI100ml R
_ o 12+4A1:2017-04 _
Liczha bakterii Escherichiza coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 4] Jtif1G0ml -
_ _ 12+A1:2017-04 _ _ _
Liczba enterokokdw kalowych PN-EN ISC 7899-2:2004 A ] ] Juk/100ml -
Liczba Clostridiam perfringens (aeznic zc PN-EN ISO 14189:2016-10 A 0 0 ool :
sporami) i
D Wariodé odniesienia (wnaga.me} najwyzsza dopuszezalna warrnsc tub zakres zgodnie z Rozporzadzeniv Ministra Zdrowia z dnia 67.12.2017 Dz, 2017, poz. 2294).
3 rezultal ponizei/peveyie granicy oznaczalnodol metody
F-1/PL- 7.8 Data wydania: 01.01.2025 ' l Nr wydania: 7 1712




_Sprawozdanie z badaii nr 1395/w/25 wydane przez laberatorium akredytowane nr AB 756

- Ninigjsie Sprawozdanie 3 hadast zawicra wyniki badad objete zakresem akredytucyi oraz badas rieakredyiowanych.

- Pobieranie prébek nie jest objete zakresem alredytacii. . ' '

- Literka ,A” umieszczona w wiersgu syiboln meftody oznacza badanie wehodzgee w zakres akredytacyi Laboratorium, potwierdzone
certyfikatems Nr AB 756 wydanym przez PCA, Badawia spoza zakresu akredytacii nie sg oznaczone.

= Niepewnos¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badas zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnoit rozszerzona obliczona dla wspdlczyanika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnodei 95%.

- Podana warto$¢ nie uwzglgdnia niepewnodci zwigzanej z pobicraniem prébii.

- Wyniki z badania odnoszg si¢ wylgeznie do otrzymanej probki,

- Stwierdzenie zgodnosci z wymagaitiami oraz opinia i interpretacia w odniesieniu do rezultatow dotyczy badadi akredytowanych
i nicakredytowanych. Laboratorium rie przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzmi ,,bex nieprawidtowych zmian”.

- Ninicjsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badasi wykonanc metodami referencyjmymi .

- Zatwierdzenie systemu jakosci prowadzoiyeh badan wody przeznaczonej do spozycia przez: PSSE Dzierzoniowie nr 106/25 z dnia
10.03.20235, :

- Podczas stwierdzania zgodnosci z wymaganiami zastosowano zasade podsjmowania decyzji zgodna 7 zasady prosie} akeeptacji zgodna
z dokumentem ILAC ~G8:09/2019 ,Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosei ze specyfikacja”. _ _

- W przypadku wydawania opinii i intetpretacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacii
w odniesieniu do odpowiednio dolnej/géraej granicy oznaczalnosci metody, za zastosowaniem zasady prostej akceptacji zgodngj
z dokumentem ILAC —G8§:09/2019 ,, Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosei ze specyfikacja”, '

Bex pisemncj zgody Laboratorium badawczego sprawozdanic nic moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
Klicnt ma prawo do zlozenia skargi po olrzymaniu Sprawozdania z Badaf w terminie zgodnym z wymaganym okresem przechowywania
dokumentdw i zapisow.

' ASTERGA KIEROWNIKA
Osoba autoryzujaca Sprawozdanie z badan: Eé .T%L f‘iﬁg WTORIUM
~ badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: 1zaheta soniawie

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiathi 6¥aZ opinia aiﬂ'ff:irii:)é1"1‘)1?'etacja w odniesieniu do rezultatéw: Badana
probka spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294)
w zakresie badanych cech. Stwierdzenie zgodnoSci nie dotyczy badanej cechy: Ogélna liczba
mikroorganizinéw w 22°C . :
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"Organ oceniajgey wyniki moze mied inng zasade podejmowania decyzji.”

Otrzymujz: .
Dziat Uzdatniania Wody, ul. Kilifiskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow
a‘a .

Koniec sprawozdania

|[F-1/PL-738 — Data wydania: 01.01.2025 . I Nr wydania: 7 ' 21



