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Sprawozdanie z badan nr 1617/w/25 - P
AB 756

‘Monitoring kontrolny - parametry grupy A
Zleceniodawea: Dzial Uzdataiania Wody, ul. Kiliskiego 25a, 58-200 Dzicrzoniow O,

Protokél przyjecia probki: 793/w/25

Stan probki dostarczonej do laboratoriuam: przydatny

Data rozpoczgeia badasi: 23-09-2025

Data zakoficzenia badai: 26-09-2025 7lecenie nr: 01/w/25

Prébke pobral : Bartfomiej Osiewala - zgodnie z norma PN-ISO 5667-5:2017, PN-EN ISO 19458:2007,
za$wiadczenie WSSE we Wroclawin z dnia 01.06.2023 '

Laboratorium nie nezestniezylo w pobieraniu i transportowaniu prébki.

Informacje 7 protokolu priyjecia nr 793/w/25 podane prrez zleceniodawcg:'

Miejsce pobrania probki: SUW Lubachow - uzdatidona PP1¢

Data pobrania: 23-09-2025

Badany obiekt: probka wody uzdatnionéj
Dane dostarczone przez klienta mogq wplywaé na waino$¢ wynikow.

Kod prébki 1974/w
zawdr czerpalny PP10 w
komorze kenirolno-pomiarowej
Badana cecha Metoda warto§é Wynik/ T Jemasia | Niepewnosc
odniesienia | pezultat |
. : (wyinaganie)? :
" BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE
Mcnosé PN-EN 180 7027-12016- A 1 0,10 NTU T
_ 09, pkt. 5.3 _ _
Barwa PN-EN 180 7887;2012 A 15 <4 mg/ii 1
. metoda C+ApE:2015-06 _ _ Pt/Co
{ Smak PN-EN 1622:2006 - akoeptowalny przez | akeeptowalay - .
Metoda uproszezona, pall;zysta, niak;:fvui]:illm ;:;Izim )
N TUSWYNMISZOnes Wynoru i !
Zapach PN-EN 1622:2006. - skeeplowalny preez. | akceptowalny - -
Metodn uproszezona, parzysia, ni::&alirg}eol:;\:h lsz:‘itan
i i __hiewymuszonego wyhom ) i
Stgzenie jondw wodoru [pH] PN-EN IS0 10523:2012 A 6,5-9,3 74 - -
pomiar w 25°C . _ _
Przewodno$é clektryezna wlasciwa PN-EN 27888:1599 A 2500 280 pS/cm -
poniar w 25°C . _
Zelazo ogolne PL-B-01 wydanie 5 z dnia A 200 <307 pg/t 4
_ _ 04,05.2010 __ _ . _ __
Mangan PL-B-16 wydanic 1 z dnia A 50 <10 ugl 1
__12.052014 _ _
Glin PL-B-09 wydanie 2 z dnia A 200 <f60? ngfl 5
_ _ _ 04.05.2010 _ _ 1
Chlor wolny * PL-B-12 wydanie 2 z dnia A - 0,40 mg/l -
i 02.06.2017 )
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
Ogoina lizzba mikroorganizmow w 22°C PN-EN 150 6222:2004 A bez niea.;r;\;v;:hwrch 1 Jiertml -
Ogolna liczba mikroorganizmow w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 A - nie wykryto | J/Iml -
Liczba balterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 0 Jtk/100m1" .
. _12+A12017-04 _ _ |
Liczba balcterii Escherichia coli PN-EN [SO 9308-1:2014- A 0 0 k100 -
12+A1:2017-04 . . .
Liczba enterckokow kalowych PN-EN IS0 7899-2:2004 A 0 0 JR100ml -
Liczba Clostridium perfringens (tacanic ze PN-EN IS0 14189:2016-10 A 0 N -
sporaini) _ : : : :
U Wartodé oduicsionia (wymaganic) ~ najwyzsza dopuszezatna wartosé [ub zekres zgodnie 7 Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).
2 repultat ponizej/poveysei granicy oznaczalnodel metody
+ - badanie realizowane w siedzibie laboratorinm
| F-1/PL - 7.8 " | Data wydania: 01.01.2025 | Ny wydania: 7 in




Sprawozdanie 2z badai nr IiSlWWfZS_wyd‘ane przez laboratorium akredytowane nr AB 756

- Niniejsze Sprawozdanic ¢ badart zawiera wyniki badar objete zakresem akredytacyi oraz badui nigakredytowanych,

- Pobieranic prébek nie jest objpte zakresem akredytacyi. .

- Literka ,A” umiesteiona w wierszu syrtbolu metody ozndeza badanie wehodzgee w zaktes akredytacfi Laboratorinm, potwierdzone
certyfikaterns Nr AB 756 wydanym prie; PCA. Badania spozn zakresu akredytacji nie §g azracione.

- Niepewnos¢ wyniku jest podawana na sprawozdaniz z badart zgodnie z ustaleniami z klientem.

- Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dia wspélozynnika rozszerzenia k=2 co odpowiada poziomowi ufnodci 95%.

= Podana wartos¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prabki,

= Wyniki 7 badania odnasza si¢ wylacznie do atizymanej probki,

- Stwierdzenie zgodnosei z wymaganiaimi oraz opinia i interpretagja w odniesieniu do rezuttatow dotyczy badan akredytowanych i
nicakredyiowanych. Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodnosci, gdy wymaganie brzini , bez nieprawidtowych zmian”. .

- Niniejsze Sprawozdanie z badari zawiera wyniki badad wykonane mefodatmi referencyjnymi .

- Zatwierdzenie systemu jako$ei prowadzonych badan wody przeznaczongj do spozycia preez: PSSE Dziersoniowie fic 106/25 z dnia
10.03.2025. .

- Podezas stwicrdzania zgodnosei z wymaganiami zastosowano zasadg podejmowania decyzji zgodng z zasad prostej akceptaciji zgodng
z dokumentem 1LAC ~G8:09/2019 ,Wytyczne dotyczgee przedstawiania zgodnosci ze specyfikacjy™.

~ W praypadku wydawania opinii i interpretacji decyzja podejmowana na podstawie uzyskanego remltatu badania i Jjego interpoiacii
w odniesieniu do odpowiednia dolnej/eérnej granicy oznaczalnosci metody, z zastosowaniem zasady prostgj akceptacji zgodaej

z dokumentem ILAC -G8:09/2019",,Wytyezne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikaciy™.

Bez pisemne] zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byé powiglane inaczej Jak tylko w calosci,
Klient ma prawo do zlozenia skargi po otrzymaniz Sprawozdania z Badan w terminie zgodiiym z wymaganym okresem przechowywania
dokumentow i zapiséw. .

ATORIUM
- s ..J.e

Osoba autoryzijaca Sp'rawozdanie z badafi; o

- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: II?

Stwierdzenie zgodnoSci z Wymagalfim':i‘i‘ifiﬁifiﬁfﬁgi{nia i interpretacja w odniesieniu do rezultatéw: Badana
prébka spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294)
w zakresie badanych cech. Stwierdzenie zgodnos$ei mie dotyczy badanej cechy: Ogolna liczba
mikroorganizméw w 22°C . '

"Organ oceniajacy wyniki moze mieé inng zasadg podejmowania decyzji."

Zaiwierdzil: Agaly’]

Otrzymuja:
Dziat Uzdatniania Wody, ul. Kilifiskiego 25a, 58-200 Dzierzoniow
afa

Keoniec sprawozdania
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